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UPORABLJENE KRATICE IN SIMBOLI 
 
URE  u� inkovita raba energije 
OVE  obnovljivi viri energije 
RS  Republika Slovenija 
AURE  Agencija za u� inkovito rabo energije, Direktorat za evropske zadeve in  

investicije, Sektor za aktivnosti u� inkovite rabe in obnovljivih virov energije 
ENSVET Energetsko svetovanje, Ministrstvo za okolje in prostor RS, izvajalec  

GRADBENI INŠTITUT - ZRMK d.o.o. Center za bivalno okolje, gradbeno fiziko in 
energijo 

EZ  Energetski zakon 
Ur. list RS Uradni list Republike Slovenije 
ReNEP Resolucija o nacionalnem energetskem programu 
ZLS  Zakon o lokalni samoupravi 
ELKO  Ekstra lahko kurilno olje 
UNP                Uteko� injen naftni plin 
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1 POVZETEK ENERGETSKEGA KONCEPTA 
 
1.1  UVOD 
 
Ob� ina Sveti Jurij ob Š� avnici stremi k po�ivitvi lokalnega gospodarstva. Eden od klju� nih 
dejavnikov dolgoro� ne usmerjenosti razvoja ob� ine Sveti Jurij ob Š� avnici je vsekakor 
energetska politika in njeno na� rtovanje.  Ta elementa sledita pomembnim energetsko 
politi� nim in okoljskim ciljem kot so izboljšanje kakovosti zraka, stalen razvoj ob� ine in 
nenazadnje, v smislu globalne odgovornosti, u� inkovito varovanje podnebja.   
Lokalni energetski koncept ob� ine je študija, ki je predpogoj za celostni razvoj in dolgoro� no 
na� rtovanje ter vodenje energetske politike na ravni ob� ine. V energetskem konceptu se 
sistemati� no oblikuje osnovna baza podatkov o oskrbi in rabi vseh vrst energije na obmo� ju 
ob� ine.  
Cilj energetskega koncepta je prispevati k procesom, ravnanjem in izbiram, ki omogo� ajo 
kakovostne energetske storitve ob zmanjšanju skupnih bremen za lokalno in globalno okolje 
ter krepijo udele�bo prizadetih z odlo� itvami. Izzive trajnostnega razvoja, varstva narave in 
korenitega zmanjševanja podnebnih sprememb je mo�  iskati tudi na podro� ju lokalne 
energetike. Govorimo o temeljih izboljšanja energetske u� inkovitosti in s tem zmanjšanju 
fosilnih goriv in obenem pove� anju obnovljivih virov energije. To so tudi temeljne naloge 
razvitega sveta, kamor tudi nesporno sodimo. Smo v obdobju, ko je � rpanje nafte doseglo svoj 
vrhunec in bodo njene koli� ine kljub pove� anem povpraševanju po� asi upadle. Nafte in 
zemeljskega plina v prihodnjih nekaj desetletij še ne bo zmanjkalo, zaloge premoga pa 
zadoš� ajo še za nekaj stoletij. Vendar pa se na globalni ravni kot ve� ji problem ka�e prehitro 
segrevanje zemeljskega ozra� ja in z njim povezane podnebne spremembe kot posledica 
naraš� anja toplogrednih plinov, ki v atmosferi zadr�ujejo toploto. � e ho� emo, da podnebne 
spremembe ne bodo ogrozile obstoja civilizacije, bomo morali sedanje emisije toplogrednih 
plinov do leta 2050 zmanjšati za vsaj tri � etrtine. Zato bo tudi Slovenija morala zmanjšati 
energetsko intenzivnost. To je mogo� e dose� i ne da bi se odpovedali kakovosti �ivljenja. 
Vsekakor pa so potrebne spremembe v glavah, odlo� itvah in ravnanju mnogih, ter spremembe 
energetskih politik od globalnih preko nacionalnih pa vse do lokalnih ravni. Evropska unija si 
s svojo politiko na tem podro� ju prizadeva biti tudi vodilna globalna sila pri razvoju ukrepov 
in strategij, ki prepre� ujejo podnebne spremembe. Kot dr�ava � lanica smo zavezani k 
doseganju ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, pove� anja energetske u� inkovitosti 
(URE) ter pove� anja dele�a obnovljivih virov energije (OVE). Za dosego teh ciljev evropska 
komisija uporablja številne programe. V lokalnih skupnostih se širi nabor razli� nih razvojnih 
in okoljevarstvenih prilo�nostih. Tako se morajo lokalne skupnosti usposobiti za zaznavanje 
in kriti � no presojo teh prilo�nosti. Eden od temeljnih dokumentov za zaznavo in presojo teh 
prilo�nosti je vsekakor lokalni energetski koncept ob� ine.  
Paziti moramo, da pred odlo� itvami katerim dati prednost, ali URE ali OVE, pretehtamo vse 
prednosti in pomanjkljivosti. Velja, da bo jutri še kako kmalu, vendar pa se ka�e tudi pri OVE 
dr�ati reka, da ni vse zlato, kar se sveti. Obnovljivi viri energije lahko izpolnijo svojo bit 
so�itja odnosov med ljudmi in naravo samo na osnovi celovitega lokalnega na� rtovanja virov 
ob upoštevanju varstva narave in okolja. Vedeti namre�  moramo, da OVE pomenijo tudi 
spremembe v rabi prostora in tehnologije.  
Energetskega koncepta ob� ine obravnavamo kot proces seznanjanja in izobra�evanja ob� anov 
o mo�nostih in okoljski sprejemljivosti energetskih storitev na lokalni ravni ter njihovega 
vklju� evanja v njeno oblikovanje in izvajanje. S spremembo navad in ravnanj posameznikov 
je mogo� e privar� evati tudi do 15% energije brez ve� jih investicijskih vlo�kov.  
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Zakonski okvir energetske politike smo dobili s sprejetjem Resolucije o strategiji rabe in 
oskrbe Slovenije z energijo (ReSROE) leta 1996. Ta je v skladu z energetsko politiko EU 
vklju� evala tr�no usmerjenost in zanesljivost oskrbe z energijo, kakor tudi prepustitev 
odlo� itev o razvoju komunalne energetike ob� inskim in regijskim organom po Zakonu o 
lokalni samoupravi (ZLS-UPB1) (Ur. list RS 100/05). Ob� ina samostojno opravlja lokalne 
zadeve javnega pomena, ki jih dolo� i s splošnim aktom ob� ine, ali pa so le-te dolo� ene z 
zakonom. Med drugim opravlja tudi naloge na� rtovanja prostorskega razvoja, v okviru svojih 
pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne slu�be (distribucijo plina in toplote), skrbi 
za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za zbiranje in odlaganje odpadkov, ureja in vzdr�uje 
vodovodne in energetske komunalne objekte. Posamezne ob� ine tako upoštevajo svoje 
specifi� ne pogoje in cilje ter si zastavijo rešitve, ki pa morajo biti usklajene z resolucijo.  To 
zahtevo opredeljuje tudi  Energetski zakon (EZ) (Ur. list RS, št. 51/04) in Resolucija o 
Nacionalnem energetskem programu (ReNEP) (Ur. list RS, št. 57/04), ki je nadomestila 
(ReSROE). V resoluciji uporabljen izraz ob� inska energetska zasnova je v energetskem 
zakonu nadomestil izraz lokalni energetski koncept.  
Izvajalci energetskih dejavnosti in lokalne skupnosti so po 17. � lenu EZ dol�ni v svojih 
razvojnih dokumentih na� rtovati obseg porabe in obseg ter na� in oskrbe z energijo. Lokalna 
skupnost sprejme lokalni energetski koncept na vsaj vsakih 10 let. Metodologijo in obvezne 
vsebine lokalnega energetskega koncepta predpiše minister pristojen za energijo. Skladnost 
lokalnega energetskega koncepta z ReNEP in energetsko politiko potrjuje minister z izdajo 
soglasja. Te dokumente so lokalne skupnosti dol�ne usklajevati z nacionalnim energetskim 
programom in energetsko politiko RS. Ravno tako so lokalne skupnosti dol�ne usklajevati z 
nacionalnim energetskim programom tudi svoje prostorske in druge plane razvoja.  
Lokalne skupnosti izvajajo programe u� inkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov 
energije v okviru svojih pristojnosti na osnovi izdelanih lokalnih energetskih konceptov. Za 
izvajanje teh programov lahko lokalna skupnost pridobi dr�avne spodbude, � e ima izdelan 
lokalni energetski koncept.  
 
 
1.2    PREGLED IN ANALIZA OBSTOJE� EGA STANJA 
 
1.2.1 Podatki o porabi energije in energentov 
 
Ob� ina Sveti Jurij ob Š� avnici ima po podatkih1 1.189 stanovanj. Njihova povpre� na površina 
je 75 m2, kar je ve�  kot slovensko povpre� je, ki po istih podatkih 1 znaša 74,6  m2.  
 
Po seštetju vseh porabnikov energije v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici je poraba primarne 
energije brez prometa enaka 37,13 GWh/leto. Tako je povpre� na poraba primarne energije v 
ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici enaka 12,879 kWh/prebivalca/leto.   
 
Ravno tako po seštetju porabe energentov ugotovimo, da se letno v ob� ini Sveti Jurij ob 
Š� avnici porabi 1.007.490 litrov kurilnega olja, 8.721 m3 lesa, 103.682 kg premoga in okoli 
41.021 litrov uteko� injenega naftnega plina ter 3.889 Sm³ zemeljskega plina. V ob� ini Sveti 
Jurij ob Š� avnici se porabi tudi 8.798.993 kWh elektri� ne energije za pogone in razsvetljavo, 
od tega se v gospodinjstvih porabi okoli 6.773.212 kWh, okrog 1.938.009 kWh elektri� ne 
energije porabijo pravne osebe, okrog 87.772 kWh pa se porabi za javno razsvetljavo. 
 

                                                 
1 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 
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Od skupnih 1.007.490 litrov kurilnega olja ga porabijo individualni porabniki v stanovanjskih 
hišah 89,02 %, nadaljnjih 7,97 % se ga porabi pri pravnih osebah razen javnih ob� inskih 
stavb. Javne ob� inske stavbe porabijo 3,01 % vsega kurilnega olja v ob� ini Sveti Jurij ob 
Š� avnici.  
 
Les kot energent v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici uporabljajo predvsem v individualnih 
kuriš� ih (v gospodinjstvih), in sicer od vsega 8.721 m3 lesa, kar znese kar 99,4 %. Ostali dele� 
lesa ter lesnih ostankov pa se uporablja v lesno predelovalnih malih obratih ob� ine in sicer  
0,6 %.  
 
Najve� ji porabnik uteko� injenega naftnega plina so gospodinjstva, ki od 41.021 litrov 
porabijo kar 78 %, ostali dele� pa pokurijo podjetja (22 %).  
 
Od skupnih 103.682 kg premoga, ki jih porabijo v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici, pade na 
gospodinjstva 74,7 %, medtem ko ostali dele� porabijo pravne osebe (25,3 %). 
 
Najve�  pridobljenih kWh primarne energije za ogrevno in tehnološko toploto je pridobljenih 
iz lesa (61,57 %), sledi ekstra lahko kurilno olje z 35,56 %, premog z 1,61 %, uteko� injen 
naftni plin, iz katerega je pridobljenih 1 % kWh primarne energije, iz zemeljskega plina je 
pridobljenih 0,13 % primarne energije, elektri� ne energije pa se v ob� ini Sveti Jurij ob 
Š� avnici za uporabo ogrevne in tehnološke toplote porabi 0,12 % kWh. Poraba ostalih 
energentov je zanemarljiva. 
 
Analiza rabe toplotne energije po posameznih porabnikih je pokazala, da porabijo 
stanovanjske hiše 94,98 % primarne energije, ob� inske javne stavbe 1,2 %, pravne osebe pa 
3,82 % primarne toplotne energije.  
 
V prometu se v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici (vzet vozni park ob� ine Sveti Jurij ob Š� avnici) 
porabi okoli 1.901.205 litrov teko� ega goriva. Od tega okoli 1.215.330 litrov benzina in okoli 
685.875 litrov dizelskega goriva. 
 
Po zbiru vseh energentov odpade na pripravo toplotne energije v ob� ini Sveti Jurij ob 
Š� avnici 50,46 % primarne energije, na porabo elektri� ne energije za pogone in razsvetljavo 
15,67 % in na promet 33,87 % energije.  
 
V energetski koncept so zajeti tudi ukrepi za u� inkovitejšo rabo energije ter mo�nosti za 
izrabo lokalnih obnovljivih virov energije v ob� ini. S predlaganimi ukrepi se bistveno 
zmanjšajo tudi emisije škodljivih plinov.  
 
Obstoje� e stanje v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici glede porabe energije je podrobneje zbrano v 
dokumentaciji obstoje� ega stanja. Zbrani in ocenjeni so naslednji podatki o porabi energije za 
celotno ob� ino: 

·  Podatki o porabi energije za ogrevanje in elektri� ne energije (gospodinjstva, podjetja, 
javne ustanove) 

·  Podatki o porabi posameznih vrst goriv 
·  Ocenjene emisije škodljivih snovi zaradi proizvodnje toplote in zaradi prometa na 

obmo� ju ob� ine 
·  Izdelan pregled ve� jih porabnikov toplote 
·  Izdelan pregled javnih objektov 
·  Izdelan pregled obstoje� ih energetskih sistemov 
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Rezime podatkov obstoje� ega stanja je prikazan v nadaljevanju.  
        
Za ob� ino Sveti Jurij ob Š� avnici je dele� porabe primarne energije v primerjavi s porabo 
kon� ne energije v Sloveniji v procentih Tabela 1. 
 
 
Tabela 1: Procentualni dele� primarne energije ob� ine Sveti Jurij ob Š� avnici napram 

kon� ni  energiji Slovenije 
 

 Vsa energija 
(razen 
prometa) 

Energija brez 
industrije in 
prometa 

Dele� prebivalcev2 0,15% 0,15% 
Skupaj kon� na energija 0,10% 0,17% 
Toplotna energija 0,12% 0,19% 
Elektri� na energija 0,07% 0,12% 

 
 
Tabela 2: Poraba energije na leto in na prebivalca v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici ter v 

Sloveniji brez prometa 
 

  Toplota in elektri � na 
energija 

Elektri � na energija Toplota 

 Enota Slovenija 
(kon� na 
raba 
energije) 

Ob� ina 
Sveti 
Jurij ob 
Š� avnici  
(primarna 
energija) 

Slovenija 
(kon� na 
raba 
energije) 

Ob� ina 
Sveti 
Jurij ob 
Š� avnici 
(primarna 
energija) 

Slovenija 
(kon� na 
raba 
energije) 

Ob� ina 
Sveti 
Jurij ob 
Š� avnici 
(primarna 
energija) 

Število 
prebivalcev 

 1.964.036 2.883 1.964.036 2.883 1.964.036 2.883 

Poraba 
energije (brez 
prometa) 

GWh/leto 36.079 37 12.329 9 23.750 28 

Poraba 
energije na 
prebivalca 

kWh/preb./a 18.370 12.879 6.251 3.052 10.281 9.827 

Poraba 
energije (brez 
prometa in 
industrije) 

GWh/leto 19.583 34 5.833 7 13.750 27 

Poraba 
energije na 
prebivalca 

kWh/preb./a 9.971 11.830 2.970 2.380 7.001 9.451 

Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, ter statisti� nega letopisa 
energetskega gospodarstva Republike Slovenije 2004 
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Tabela 3: Poraba energije skupaj s prometom v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici in 
primerjava s Slovenijo 

 
  SKUPAJ  Poraba energentov 

prometa 
Toplota in elektri � na 
energija 

 Enota Slovenija 
(kon� na 
raba 
energije) 

Ob� ina 
Sveti Jurij 
ob Š� avnici 
(primarna 
energija) 

Slovenija 
(kon� na 
raba 
energije) 

Ob� ina 
Sveti Jurij 
ob Š� avnici 
(primarna 
energija) 

Slovenija 
(kon� na raba 
energije) 
 

Ob� ina 
 Sveti Jurij 
ob Š� avnici 
(primarna 
energija) 

Poraba 
energije  
(s prometom in 
industrijo) 

GWh/leto 55.555 56 16.778 19 36.079 37 

Poraba energije na 
prebivalca 

kWh/preb./a 28.286 19.473 8.543 6.594 18.370 12.879 

Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, ter statisti� nega letopisa 
energetskega gospodarstva Republike Slovenije 2004 
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Tabela 4: PORABA VSEH  ENERGENTOV V OB� INI SVETI JURIJ OB Š � AVNICI V ENEM LETU 

Poraba energentov za ogrevno in tehnološko toploto 

 ELKO Les Premog  UNP ZP El. energija  Biodizel Skupaj 

 l kWh m3 kWh Kg kWh L kWh Sm³  Sm³ kWh kWh    kWh 
Gospodinjstva 896.861 8.968.610 8.670 17.340.000 77.471 340.872 31.996 222.372   34.976 34.976   26.906.830 

Podjetja 80.326 803.260 51 102.000 26.211 115.328 9.025 62.724       1.083.312 
Javne zgradbe 35.003 350.030     12.928 89.845       439.875 

SKUPAJ 1.012.190 10.121.900 8.721 17.442.000 103.682 456.200 53.949 374.941 0 0 34.976 34.976    

VSE SKUPAJ energenti za ogrevno in tehnološko vodo Ob� ine Sveti Jurij v kWh 28.430.017 

Poraba elektri� ne energije za pogone in razsvetljavo 

 kWh               

Gospodinjstva 6.773.212               
Pravne osebe 1.938.009               
Javna razsvet. 87.772               

SKUPAJ 8.798.993               

VSE SKUPAJ poraba elektri� ne energije za pogone in razsvetljavo v Ob� ini Sveti Jurij v kWh  8.798.993 

Poraba energentov za transport 

 L kWh              

Benzin 1.215.330 12.153.300              
Dizel 685.875 6.858.750              

SKUPAJ 1.901.205 19.012.050              

VSE SKUPAJ poraba energentov za transport v Ob� ini Sveti Jurij v kWh  19.012.050 

PORABA VSEH ENERGENTOV V OB� INI SVETI JURIJ OB Š � AVNICI   kWh 56.241.060 
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Raba primarne energije v kWh na prebivalca, primerj ava s 
Slovenijo, vsa energija razen prometa
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 Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, ter statisti� nega letopisa 

energetskega gospodarstva Republike Slovenije 2004 

 
Slika 1: Primerjava porabe primarne energije razen prometa na prebivalca 

 

Poraba primarne energije v kWh brez industrije in p rometa 
na prebivalca, primerjava s Slovenijo
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Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, ter statisti� nega letopisa 
energetskega gospodarstva Republike Slovenije 2004 

 

Slika 2: Primerjava porabe primarne energije brez industrije in prometa na 
prebivalca 
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Tabela 5: Poraba energije po vrsti porabnikov za ogrevno in tehnološko toploto 
 
 Primarna energija Koristna energija 
 MWh/leto MWh/leto 
Gospodinjstva 26.907 15.330 
Pravne osebe 1.083 721 
Javni objekti 440 313 
SKUPAJ 28.430 16.364 

Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 
 
 
 

Poraba energije za ogrevano in tehnološko toploto

94,98%

3,82% 1,20%

Gospodinjstva Pravne osebe - podjetja Javni objekti
 

Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 

 
Slika 3: Procentualni dele� porabe energije po vrsti  porabnikov za ogrevno in 

tehnološko toploto 
 
 
 
Tabela 6: Poraba in dele� posameznih energentov za ogrevno in tehnološko toploto  

        v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici 
 
 Energenti za ogrevno in tehnološko toploto 
 enota enot/leto kWh/leto 
Kurilno olje l 1.012.190 10.121.900 
Les m3 8.721 17.442.000 
Premog kg 103.682 456.200 
UNP  l 53.949 374.941 
Elektri� na energija kWh 34.976 34.976 
SKUPAJ   28.430.017 

Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 
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Dele� porabe posameznih energentov za ogrevano in 
tehnološko toploto

61,50%

35,69%

1,61% 1,08%
0,12%

Les ELKO Premog UNP El. energija
 

Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 

 
Slika 4: Procentualni dele� porabe energije po vrsti energentov za ogrevno in 

tehnološko toploto v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici 
 
 
 
Tabela 7: Poraba energentov za ogrevno in tehnološko toploto skupaj s porabo  

       elektri� ne energije za pogone v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici 
 
Poraba energentov za ogrevno in tehnološko toploto skupaj s porabo elektri� ne 
energije za pogone 
 kWh/leto 

SKUPAJ 37.229.010 
Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 

 
 
 
Tabela 8: Poraba energentov za ogrevno toploto v stanovanjski porabi 
 
 Energenti v stanovanjski rabi ob� ine Sveti Jurij ob Š� avnici 
 enota enot/leto kWh/leto 
Kurilno olje l 896.861 8.968.610 
Les m3 8.670 17.340.000 
Premog kg 77.471 340.872 
UNP  l 31.996 222.372 
Elektri� na energija kWh 34.976 34.976 
SKUPAJ   26.906.830 

Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 
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Procentualni dele� energentov v stanovanjski rabi

Elektri� na energija
0,13%

UNP
0,83%Premog

1,27%

Kurilno olje
33,33%

Les
64,44%

Kurilno olje Les Premog UNP Elektri� na energija
 

Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 

 
Slika 5: Procentualni dele� porabe energije v stanovanjski porabi v ob� ini Sveti Jurij ob 

Š� avnici 
 
 
Tabela 9: Poraba elektri� ne energije v letu 2007 v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici po 
vrstah uporabnikov  
 Število odjemalcev Letna poraba v kWh 
Gospodinjstva 1.666 6.773.212 
Pravne osebe 137 1.938.009 
Javna razsvetljava 5 87.772 
SKUPAJ 1.808 8.798.993 

Vir: Elektro Maribor, 2008 

Poraba elektri � ne energije po vrstah uporabnikov

Gospodinjstva
76,98%

Javna razsvetljava
1,00%Pravne osebe

22,02%

Gospodinjstva Pravne osebe Javna razsvetljava
 

Vir: Prirejeno po Elektro Maribor, 2008 

 
Slika 6: Procentualni dele� porabe elektri� ne energije v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici 
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Dele� porabe energentov v ob � ini

33,87%

15,67%

50,46%

Promet El. energija Toplotna energija
 

 
Slika 7: Dele�i porabe energentov v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici 

 
 
Rezultati analize rabe primarne energije za ogrevno in tehnološko toploto in strukture 
energentov v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici: 
�  najve�  energije za ogrevno in tehnološko toploto se porabi za ogrevanje stanovanj, in sicer 

94,98 %, pravne osebe porabijo 3,82 % vse energije, javni objekti pa 1,2 % energije. 
�  glavni energenti za ogrevno in tehnološko toploto so les z okrog 61,57 %, kurilno olje 

35,56 %, uteko� injen naftni plin 1 %, premog 1,61 % elektri� na energija 0,12 %, ostali 
energenti so zanemarljivi. V ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici še vedno prevladuje uporaba 
lesa. 

�  v stanovanjski porabi prevladuje uporaba lesa kot energenta s pribli�no 64,44 % kWh vse 
primarne energije, sledi kurilno olje s 33,33 %, premog 1,27 %, uteko� injen naftni plin s 
0,83 % in ravno toliko 0,13 % kWh uporabljene elektri� ne energije za ogrevanje v 
stanovanjski porabi. Po anketiranju gospodinjstev je kot glavni vir ogrevanja zabele�en 
energent les s 63 %, sledi kurilno olje z 35 %, premog kot glavni energetski vir pa se 
pojavlja v 2 % gospodinjstev. 

�  poraba energentov v prometu za vozni park na obmo� ju ob� ine Sveti Jurij ob Š� avnici je 
ocenjen na okoli 19.012.050 kWh.  

 
 
1.2.2 Emisije pri porabi energentov 
 
Vsekakor sta raba energije in njeno pridobivanje tesno povezana z vplivi na okolje. Pri 
zgorevanju goriv se sproš� ajo razli� ne snovi, ki so bile pred pretvorbo nevtralne, vezane v 
gorivih, po pretvorbi pa imajo pogosto škodljiv vpliv na okolico oziroma ozra� je. Po sklepu 
vlade Republike Slovenije o dolo� itvi obmo� ij in stopenj onesna�enosti zaradi �veplovega 
dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svinca benzena, ogljikovega monoksida in ozona v 
zunanjem zraku (Ur. list št. 72/2005) spada obmo� je ob� ine Sveti Jurij ob Š� avnici v II. 
obmo� je onesna�enosti, kar pomeni, da je zrak onesna�en pod dovoljeno mejo. Prikaz emisij 
je hkrati pomo�  pri mo�nem izboljšanju stanja z zamenjavo energentov z u� inkovitejšo rabo 
energije. 
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Tabela 10: Emisije v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici po sedanjem na� inu izrabe 
energentov za ogrevno in tehnološko toploto razen prometa in brez el. en. za 
razsvetljavo in pogone 
 
 CO2 SO2 NOx CxHy CO Prah Skupaj 
 t/leto 

 

t/leto  
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

ELKO 2.683,98 4,352 1,451 0,218 1,632 0,181 2.699,133 
Les  0 0,691 5,337 5,337 150,696 2,198 164,259 
Premog 159,08 2,46 0,279 1,492 8,364 0,525 172,2 
UNP 56,650 0,003 0,103 0,006 0,051 0,001 56,814 
Elektri� na 
energija 

18,057 0,104 0,094 0,04 0,231 0,004 18,53 

SKUPAJ 2.925,177 7,61 7,268 7,094 160,978 2,909 3.111.036 
 

Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 

 
 
Tabela 11: Emisije v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici po sedanjem na� inu izrabe 
energentov za podjetja (brez el. en. za pogone in razsvetljavo in brez prometa) 
 
 CO2 SO2 NOx CxHy CO Prah Skupaj 
 t/leto 

 

t/leto  
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

ELKO 207,20 0,336 0,112 0,017 0,126 0,014 207,805 
Les  0 0,004 0,031 0,031 0,888 0,013 0,967 
Premog 39,77 0,615 0,07 0,373 2,091 0,131 43,050 
UNP 12,65 z 0,023 0,001 0,011 z 12,685 
SKUPAJ 259,62 0,955 0,236 0,422 3,116 0,158 264,507 
 

Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 
 
 
Tabela 12: Emisije v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici po sedanjem na� inu izrabe 
energentov za gospodinjstva razen prometa in brez el. energija za razsvetljavo in pogone 
 
 CO2 SO2 NOx CxHy CO Prah Skupaj 
 t/leto 

 

t/leto  
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

ELKO 2.389,46 3,874 1,292 0,194 1,453 0,161 2.396,43 
Les  0 0,687 5,306 5,306 149,808 2,185 163,292 
Premog 119,31 1,845 0,209 1,12 6,273 0,394 129,151 
UNP 44 0,002 0,08 0,005 0,04 0,001 44,128 
Elektri� na 
energija 

18,057 0,104 0,094 0,04 0,231 0,004 18,53 

SKUPAJ 2.570,83 6,512 6,981 6,665 157,805 2,745 2.751,538 
 

Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 
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Tabela 13: Emisije v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici po sedanjem na� inu izrabe 
energentov za ogrevno in tehnološko toploto in el. en. za razsvetljavo in pogone (razen 
prometa) 
 
 CO2 SO2 NOx CxHy CO Prah Skupaj 
 t/leto 

 

t/leto  
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

ELKO 2.683,98 4,352 1,451 0,218 1,632 0,181 2.699,233 
Les  0 0,691 5,337 5,337 150,696 2,198 164,259 
Premog 159,08 2,46 0,279 1,492 8,364 0,525 172,2 
UNP 56,650 0,003 0,103 0,006 0,051 0,001 56,814 
Elektri� na 
energija 

4.417,02 25,44 22,896 9,699 56,572 0,890 4.532,517 

SKUPAJ 7.324,14 32,946 30,07 16,753 217,319 3,795 7.625,023 
 

Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 
 
Tabela 14: Emisije v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici v cestnem prometu (emisije iz lastnih 
vozil) 
 
 CO CO2 CxHy NOx Prah SO2 Skupaj 
 t/leto 

 
t/leto 

 
t/leto 

 
t/leto 

 
t/leto 

 
t/leto 

 
t/leto 

 

Osebna 
vozila 25,639 3.039,400 0,297 5,945 0,409 0,483 3.072,173 
Tovorna 
vozila 1,763 550,508 0,014 6,441 0,203 0,068 558,996 
Traktorji 3,585 229,607 0,534 2,136 0,267 0,019 236,148 
Kolesa z 
motorjem 3,300 32,234 0,015 0,077 0,002 0,003 35,631 
Ostala vozila 2,524 299,000 0,028 0,561 0,040 0,040 302,194 
SKUPAJ 36,812 4.150,750 0,888 15,160 0,921 0,613 4.205,143 
 
Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, emisijski faktorji za prera� un 
emisij v prometu povzeti po »Emissionsfaktoren als grundlage für die Österreichische luftschadstoff-inventur – Stand 2003, Wien, 
Umweltbundesamt« 
 

 
1.2.3 Trenutno izkoriš � anje in potenciali obnovljivih virov energije v 

ob� ini  
 
Na sliki 8 in 9 je prikazano razmerje med izkoriš� enimi lokalnimi obnovljivimi viri energije. 
V najve� ji meri je zastopana lesna biomasa. Energija son� nega sevanja se uporablja izklju� no 
za ogrevanje sanitarne vode za gospodinjstva. Tako je OVE (les) za ogrevanje in tehnološko 
toploto v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici zastopan v 61,57 % oz. 17.442 MWh/leto, kar je 
razvidno s  
Slika 8. Dele� OVE (lesna biomasa) za ogrevanje stanovanj pa je kar 64,44 % oz. 17.340 
MWh/leto (Slika 9). Pri analizi dele�a OVE (lesna biomasa) napram porabi vse energije, 
razen prometa, pa je le-ta 46,98 % oz. 37.129 MWh/leto (Slika 10). Lesne biomase za 
ogrevanje stanovanj se uporablja 8.670 m3, okrog 51 m3 pa se porabi v zasebnih podjetjih.  
Znani potenciali OVE v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici so razen lesne biomase in energije 
sonca še v potencialno neizkoriš� eni geotermalni energiji in v potencialu bioplina. 
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Dele� OVE za ogrevanje in pripravo tehnološke toplo te

OVE; 61,50%

ELKO; 35,69%

Premog; 1,61%

UNP; 1,08%

El. energija; 0,12%

OVE ELKO Premog UNP El. energija
 

 
Slika 8: Dele� OVE za ogrevanje in pripravo tehnološke toplote 

 
 
 
 

Dele� OVE za ogrevanje stanovanj

OVE; 64,44%

ELKO; 33,33%

Premog; 1,27%

UNP; 0,83%

El. energija; 0,13%

OVE ELKO Premog UNP El. energija
 

 
Slika 9: Dele� OVE za ogrevanje stanovanj 
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Dele� OVE - Vsa energija razen prometa

46,98%

27,23%

Premog; 1,23%

UNP; 0,77%

El. energija; 23,79%

OVE ELKO Premog UNP El. energija
 

 
Slika 10: Dele� OVE – vsa energija razen prometa 

 
 

1.2.4 Var� evalni potenciali na podro � ju rabe energije 
 
Gotovo je najve� ji potencial na podro� ju rabe energije v u� inkoviti uporabi energentov pri 
ogrevanju stavb, tako v javnem kot tudi v stanovanjskem sektorju. Eden od mo�nih ve� jih 
prihrankov pa je tudi u� inkovita raba energije pri javni razsvetljavi.  
Pokazatelj mo�nih prihrankov je tako imenovano energijsko število (vedno moramo paziti na 
definicijo E števila, ali govorimo o energijskem številu primarne energije ali kon� ne energije 
ali seštevek energije za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode in/ali elektri� ne energije za 
rabo v stavbi in seveda o neto koristni površini stavbe ali o bruto površini stavbe). Tako lahko 
na grobo ocenimo energijsko u� inkovitost stavb, ki vklju� uje stanje ovoja zgradbe, njeno 
tehni� no opremljenost, kurilno napravo in bivalne navade uporabnikov.  
 
Za dosego var� evalnih ukrepov predlagamo � imprejšnje izvajanje ukrepov u� inkovite rabe 
energije, ki so opisani v poro� ilu.  
 
 

1.2.5 Šibke to � ke obstoje � e oskrbe in rabe energije 
 
Predhodno smo �e analizirali obstoje� e stanje oskrbe in rabe energije skupaj z emisijami 
snovi v ozra� je. Šibke to� ke oskrbe in rabe energije v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici so na 
splošno: 
�  na lokalnem nivoju do tozadevne energetske zasnove ni bilo nobenega spremljanja niti 

na� rtnega usmerjanja in koordiniranja aktivnosti v zvezi z oskrbo in porabo energije, 
�  v ob� ini ni zadol�ene osebe za energetski mened�ment, 
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�  pri racionalni rabi energije ni ve� jih promocijskih aktivnosti ali pilotskih projektov, niti 
javnim slu�bam niti gospodarstvu in tudi ne posameznim fizi� nim osebam, � eravno je 
nekaj vzor� no pilotskih projektov �e izpeljanih. 

 
 
 
Nadaljnje šibke to� ke obstoje� e oskrbe in rabe energije v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici so še: 

·  raba  energije za ogrevanje posameznih stavb je previsoka (preveliko 
energijsko število), 

·  lesni potencial v ob� ini zgoreva ve� inoma v zastarelih pe� eh z majhnim 
izkoristkom, ve� krat v kombiniranih pe� eh. V zvezi s tem predlagamo prehod 
na  sodobne kotle z visokimi izkoristki, 

·  poraba energije v javnih stavbah je previsoka, 
·  pri ve� jih porabnikih energije ni opravljenih energetskih pregledov, razen 

nekaterih redkih izjem, 
·  v kotlovnicah so ve� inoma zastareli predimenzionirani kotli, 
·  pri ve� jih porabnikih ni vpeljanega energetskega knjigovodstva (potrebno za 

dolo� itev var� evalnega potenciala in spremljanje izvajanja posameznih 
var� evalnih ukrepov), 

·  premalo se uporablja son� na energija, 
·  veliko hiš, predvsem starejših, je slabo izoliranih, 
·  neizkoriš� ena mo�nost energetskega svetovanja za ob� ane, ki je zastonj, 
·  premajhna izkoriš� enost uporabe oziroma prehoda energentov iz kurilnega olja 

na zemeljski plin (pasivnost tudi pri pravnih osebah). 
·  premajhna aktivnost za širitev proizvodnje biodizla. 

 
 
 
 
1.3 PREGLED UKREPOV IN PROJEKTOV 
 
Mo�ni ukrepi in projekti so opisani za namen izobra�evanja ali samo informativnega zna� aja. 
Opisane so tehnologije in razli� ne izrabe energije.  
 
 
1.3.1 Izbor ukrepov in projektov ter scenariji bodo � e oskrbe z energijo 
 
 
1.3.1.1 Uvedba energetskega managementa 
 
Slovenija je �e v 90. letih prejšnjega stoletja pripravila okvire za vklju� evanje ukrepov 
u� inkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE) v strateške dokumente o 
energetiki, hkrati pa je za� ela pripravljati tudi ustrezno klimatsko politiko. Leta 2004 je bil 
sprejet Nacionalni energetski program, ki je dolo� il cilje za u� inkovito rabo energije, iz njega 
pa izhaja tudi razvojna prednostna naloga »Trajnostna energija«, ki je del Operativnega 
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013, ki se bo v višini 85 % 
financiral iz Kjotskega protokola.  
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Ravno tako kot evropska politika, je tudi ena izmed prednostnih ciljev energetske politike 
Slovenije v Nacionalnem energetskem programu, v cilju pove� anja energetske u� inkovitosti 
in posledi� no s tem zmanjšanje negativnih vplivov energetike na okolje. Tako je cilj 
slovenskega NEP do leta 2010 zmanjšati porabo energije v javnem sektorju za 15% glede na 
leto 2004. Ministrstvo za okolje in prostor za dosego tega cilja uporablja ali pa še bo 
uporabilo instrumente oziroma naslednje programe: 
- Predpis o toplotni zaš� iti stavb, zahtevah glede energetske opreme in proizvodov ter o 

prednostni izrabi obnovljivih virov energije pri soproizvodnji pred fosilnimi gorivi in 
glede dele�a energije iz OVE pri nakupu energije pri izvajanju javnih naro� il. 

- Predpis o obvezni zaposlitvi energetskega managerja, to je osebe odgovorne za ravnanje z 
energijo v ve� jih lokalnih skupnostih in s tem predpisan na� in izvajanja energetskega 
knjigovodstva. 

- Spodbujanje vlaganj zasebnega sektorja v javni sektor  preko mehanizma pogodbenega 
zni�evanja stroškov za energijo (zasebno-javno partnerstvo). To pomeni investicije v 
zmanjševanje rabe energije oziroma v sodobne sisteme za energetsko oskrbo. Med drugim 
tudi nudenje strokovne pomo� i naro� nikom pri pripravi projektov, sklepanju pogodb in 
vrednotenju u� inkov.  

- Spodbujanje izvajanja vzor� nih ali pilotskih projektov URE in OVE ter soproizvodnje v 
javnih ustanovah. 

- Izdelava akcijskega na� rta za URE v javnem sektorju. 
Predlaga se vzpostavitev energetskega manegementa  v okviru ob� inskih slu�b ali pa to 
predati specializirani energetski gospodarski dru�bi organizirani po energetskem zakonu. 
Energetski manager bo torej fizi� na ali pravna oseba, ki zbira in analizira podatke s podro� ja 
oskrbe in rabe energije v ob� ini. Ta oseba je lahko zadol�ena za ve�  lokalnih skupnosti. To je 
oseba, ki bo vodila vse aktivnosti v zvezi z oskrbo in rabo energije v skladu s cilji ob� inske 
energetske politike oziroma tega energetskega koncepta. 
 
 
 
1.3.1.2 Uvedba energetskega knjigovodstva za vse javne objekte 
 
 
Ugotoviti energetsko u� inkovitost stavb je mo�no le s ciljnim spremljanjem porabe energije. 
Poznavanje obstoje� ega stanja porabe energije v stavbah  in trendov iz preteklosti je pogoj za 
sprejemanje in vrednotenje u� inkov izvajanja var� evalnih ukrepov ali ukrepov na podro� ju 
racionalne rabe energije. Energetsko knjigovodstvo pomeni stalno bele�enje in spremljanje 
porabe energije in stroškov zanjo. Dolgoletne tovrstne izkušnje ka�ejo, da zgolj reden nadzor 
da prihranke pri rabi energije. S tem se zmanjšajo tudi emisije škodljivih snovi v ozra� je. 
Prihranki so ocenjeni na okoli 10% glede na izhodiš� no nenadzorovano stanje. 
 
Obseg energetskega knjigovodstva je naslednji: 

- spremljanje rabe energentov, energetskih in ekoloških kazalcev, 
- ugotavljanje odstopanj od pri� akovanih trendov, 
- odkrivanje vzrokov odstopanj, 
- spremljanje u� inkov izvajanja organizacijskih in tehni� nih ukrepov rabe 

energije v stavbah. 
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1.3.1.3 Spodbujanje k ukrepom u� inkovite rabe energije 
 
 
Nacionalni akcijski na� rt za energetsko u� inkovitost za obdobje 2008-2016 (AN-URE) je bil 
izdelan na osnovi 14. � lena Direktive 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. 
aprila 2006 o u� inkovitosti rabe kon� ne energije in o energetskih storitvah ter o razveljavitvi 
Direktive Sveta 93/76/EGS (v nadaljevanju: Direktiva 2006/32/ES). To je prvi od treh 
akcijskih na� rtov. Ostala dva je potrebno izdelati v letu 2011 oziroma 2014. 
 
Direktiva 2006/32/ES zahteva od dr�av � lanic, da dose�ejo 9 % prihranka kon� ne energije v 9 
letih, in sicer v obdobju 2008-2016, mo�no pa je uveljavljati tudi zgodnje aktivnosti od leta 
1995 in v posebnih primerih od leta 1991. Kot izhodiš� na raba kon� ne energije za dolo� itev 
ciljnega prihranka kon� ne energije se upošteva povpre� na letna raba v zadnjem petletnem 
statisti� nem obdobju brez porabe goriv v napravah, ki so v trgovanju s pravicami do emisij 
toplogrednih plinov. Za izhodiš� no rabo kon� ne energije je bilo vzeto obdobje 2001-2005 in 
znaša 47.349 GWh na leto. 
 
Z AN-URE bo Slovenija v obdobju 2008-2016 dosegla komulativne prihranke v višini 
najmanj 9 % glede na izhodiš� no rabo kon� ne energije ali najmanj 4.261 GWh. Prihranki 
bodo dose�eni z raznimi sektorsko specifi� nimi ter horizontalnimi in ve� sektorskimi ukrepi v 
vseh sektorjih (gospodinjstva, široka raba, industrija in promet). Dejansko bodo dose�eni 
ve� ji komulativni prihranki kon� ne energije, saj se bo v okviru AN-URE izvajala tudi vrsta 
ukrepov URE, predvsem horizontalnih, katerih u� inke bo mogo� e enozna� no ovrednotiti na 
osnovi enotne metodologije, ki bo pripravljena na nivoju EU. 
 
 
Pove� anje u� inkovite rabe energije mora v Ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici postati stalen proces 
v okviru dolgoro� ne strategije razvoja energetike. Sestavna dela energetske politike RS po 65. 
� lenu Energetskega zakona sta tako u� inkovita raba energije kot spodbujanje obnovljivih 
virov energije.  
Med drugim je v 65. � lenu energetskega zakona RS navedeno, da so energetsko opravi� ljivi 
ukrepi za izrabo var� evalnih potencialov energije in za izrabo obnovljivih virov energije pri 
izvajanju energetske politike enako pomembni kot zagotavljanje zadostne oskrbe z energijo 
na osnovi neobnovljivih virov energije. Ob enakih stroških za izrabo var� evalnih potencialov 
na strani rabe ali za zagotavljanje novih zmogljivosti za isti obseg energije, imajo prednost 
ukrepi za dosego var� evalnih potencialov. Spodbujanje ukrepov URE in izrabe OVE izvaja 
dr�ava s programi izobra�evanja, informiranja, osveš� anja javnosti, energetskim svetovanjem, 
spodbujanjem energetskih pregledov, spodbujanjem energetskih zasnov, pripravo standardov 
in tehni� nih predpisov, fiskalnimi ukrepi, finan� nimi spodbudami in drugimi oblikami 
spodbud. Ob� ina mora aktivno pristopiti k izvajanju programov URE: 

- s stalnim izobra�evanjem in osveš� anjem porabnikov energije v ob� ini, 
- z izdelavo energetskih pregledov v javnih stavbah, 
- z izdelavo energetskih pregledov ostalih stavb potratnih in ve� jih porabnikov, 
- s pripravo in realizacijo ukrepov za URE izhajajo�  iz energetskih pregledov, 
- s prou� itvijo mo�nosti za spodbude za izvedbo ukrepov za URE v stavbah ter za  

pove� ano izrabo lokalnih OVE, 
- s pregledom tehni� ne dokumentacije pri izdajanju dovoljenj za obnove kotlarn v 

javnih stavbah, 
- z ureditvijo izvajanja dimnikarske slu�be na ob� inskem obmo� ju, 
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- z vzpodbujanjem individualnih lastnikov za investicije URE 
- s podporo energetskega svetovanja za ob� ane, 
- z energetsko sanacijo stavb, 
- s pogodbenim zagotavljanjem energetskih prihrankov, 
- z aktivnostmi za koriš� enje zemeljskega plina, kot ekološko ustreznejšega fosilnega 

goriva. 
 
1.3.1.4 Spodbujanje k izkoriš� anju obnovljivih virov energije 
 
Z AN-URE se poleg ukrepov za u� inkovito rabo energije spodbuja tudi izkoriš� anje 
obnovljivih virov energije in soproizvodnjo toplote ter elektri� ne energije. Proizvodnja 
toplote iz obnovljivih virov energije, spodbujena s tem programom, bo znašala 417 GWh 
letno. Na ravni primarne energije to pomeni za 0,52 odstotne to� ke pove� an dele� obnovljivih 
virov energije po izvedbi celotnega na� rta (ob predpostavljeni ni� elni rasti porabe primarne 
energije v dr�avi). Prihranki energije, dose�eni s soproizvodnjo toplote in elektri� ne energije 
v terciarnem sektorju in sektorju gospodinjstva, bodo po izvedbi celotnega na� rta znašali 102 
GWh letno.   
 
Resolucija o nacionalnem energetskem programu (ReNEP) postavlja kot temeljno usmeritev 
na podro� ju OVE doseganje 12-odstotnega dele�a OVE v porabi primarne energije v 
Sloveniji. Za dosego tega cilja je pri oskrbi s toploto med drugim zastavljen cilj pove� anje 
dele�a OVE z 22% v letu 2002 na 25% do leta 2010, predvsem z zamenjavo teko� ih goriv. 
Proizvodnja toplote iz OVE poleg najmanjših vplivov na okolje, izboljšanja lokalne kakovosti 
zraka, ter prepre� evanja oziroma upo� asnjevanja podnebnih sprememb, pove� uje tudi 
zanesljivost oskrbe, pospešuje regionalni razvoj in razvoj pode�elja ter ohranja in ustvarja 
nova delovna mesta. 
Podobne u� inke ima tudi proizvodnja elektri� ne energije iz OVE. Za dvig OVE pri oskrbi s 
toploto na 25% do leta 2010 bo potrebno pove� ati obseg OVE v primarni energetski bilanci 
Slovenije glede na leto 2000 za 4 PJ. Od tega odpade na lesno biomaso 3,1 PJ na bioplin 0,4 
PJ, geotermalno energijo 0,4 PJ in na druge obnovljive energije 0,1 PJ. Za OVE bo potrebno v 
obdobju do 2010 letno instalirati po 1.500 kotlov v gospodinjstvih, 50 ve� jih kotlov in 3 do 5 
daljinskih sistemov na lesno biomaso, vgraditi 10.000 m2 son� nih kolektorjev in 500 toplotnih 
� rpalk ter podpreti ve�  projektov za izkoriš� anje bioplina in geotermalne energije.  
Predlagani so naslednji ukrepi: 

- Spodbujanje uporabe son� ne energije za pripravo sanitarne vode v gospodinjstvih. 
Pogoji za ogrevanje stanovanj niso primerni. Son� nih dni pozimi je premalo. 
Uporaba aktivnih sprejemnikov son� ne energije za pripravo tople sanitarne vode je 
ugodno. Najenostavnejši so sistemi z naravnim obtokom. Za povpre� no štiri� lansko 
dru�ino zadoš� a sistem s sprejemnikov son� ne energije okoli 6 m2 in hranilnikom 
toplote okoli 300 litrov. Tak sistem nam pokrije do 70% vseh potreb gospodinjstva 
po topli vodi, kar predstavlja prihranek okoli 300  litrov kurilnega olja na leto na 
gospodinjstvo.  

- Spodbujanje pove� anja izrabe lokalnih OVE predvsem lesne biomase oziroma 
zamenjave fosilnih goriv z lesno biomaso v gospodinjstvih. Ob� ina Sveti Jurij ob 
Š� avnici spada med ob� ine z dobrim gozdnim potencialom, saj ima okoli 35 % 
površin poraslih z gozdovi. Tako se ve� ina gospodinjstev v ob� ini greje z lesom. 
Sam dostop do lesa  ni te�aven, saj se del lesne mase pridobi iz obstoje� ih gozdov v 
ob� ini, del pa iz okoliških ob� in in na trgu. Skupna površina ob� ine je 5.132 ha, od 
tega je gozdnatih površin prb. 1.784 ha ali prb. 35 % (Vir: Zavod za gozdove 
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Slovenije, OE Murska Sobota).  Po strokovnih ocenah  je v Ob� ini Sveti Jurij ob 
Š� avnici na razpolago okoli 6.057 m3/leto lesa za lesno biomaso. 

- Spodbujati zamenjavo zastarelih kotlov na trda goriva v gospodinjstvih s sodobnimi 
kotli na lesno biomaso. 

- Ozaveš� ati pravne osebe o mo�nosti zamenjave energentov fosilnih goriv z 
ustreznejšimi. 

- Spodbujati izvedbo projekta bioplinarn in proizvodnjo biodizla  
- Izdelati študijo izrabe geotermalne energije.  

 
 
1.3.1.5 Prvi nacionalni akcijski na� rt za energetsko u� inkovitost za 

obdobje 2008-2016 
 
Skladno z Direktivo 2006/32/ES so morale dr�ave � lanice v letu 2007 pripraviti prvi akcijski 
na� rt za energetsko u� inkovitost (AN-URE), v katerem morajo dolo� iti ukrepe za izboljšanje 
energetske u� inkovitosti, na� rtovane za doseganje prihrankov energije v višini 9 % v 
celotnem obdobju 2008-2016 in posebej v prvem triletnem obdobju 2008-2010, ter navesti 
na� rt usklajevanja z dolo� bami, ki se nanašajo na zgledni primer javnega sektorja ter na 
posredovanje informacij in nasvetov kon� nim porabnikom. Za dolo� itev cilja prihranka 
energije se kot izhodiš� na raba kon� ne energije upošteva povpre� na letna raba v zadnjem 
petletnem statisti� nem obdobju pred izvajanjem direktive brez porabe goriv v napravah, ki so 
v trgovanju z emisijami. Nacionalni akcijski na� rt za energetsko u� inkovitost je bil 
pripravljen skladno z zahtevami Direktive  2006/32/ES o pripravi prvega akcijskega na� rta za 
energetsko u� inkovitost dr�av � lanic in skladno z navodili, ki jih je dala Evropska komisija.  
 
 
Akcijski na� rt dolo� a: 
 

- izra� un izhodiš� ne rabe kon� ne energije, 
- ciljne prihranke kon� ne energije za celotno obdobje 2008-2016 in dolo� itev 

vmesnega cilja za obdobje 2008-2010, 
- sektorske instrumente za izboljšanje energetske u� inkovitosti, 
- ve� sektorske in horizontalne instrumente, 
- instrumente v javnem sektorju, 
- financiranje akcijskega na� rta, 
- izvajanje akcijskega na� rta. 

 
 
1.3.1.6 Energetsko-okoljske obveznosti do leta 2020 
 
Slovenija se kot � lanica Evropske unije zaveda pomembnosti doseganja ciljev EU na podro� ju 
energije in zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (TGP). Pove� anje u� inkovitosti rabe 
kon� ne energije v vseh sektorjih predstavlja pomemben potencial za zmanjševanje emisij 
TGP (v EU to predstavlja prispevek v višini 40 % od celotnega potrebnega zni�anja emisij 
TGP za izpolnitev obveznosti iz Kjotskega protokola). Poleg tega pove� anje energetske 
u� inkovitosti prispeva tudi k pove� ani zanesljivosti oskrbe z energijo, pove� ani 
konkuren� nosti gospodarstva, regionalnemu razvoju, zaposlovanju itd. Pri tem predstavlja 
pomemben mejnik zasedanje Evropskega sveta marca 2007, na katerem so bili, med drugimi, 
sprejeti ambiciozni cilji EU do leta 2020. 
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Osnovni cilj oziroma namen vseh energetsko-okoljskih aktivnosti je omejevanje podnebnih 
sprememb, kar lahko dose�emo tako, da zmanjšamo emisije toplogrednih plinov. Na 
izvedbenem nivoju smo v EU postavili cilje, ki vodijo k temu. 
Prvi cilj, ki je predpogoj za doseganje ostalih, je omejevanje porabe energije. Porabo primarne 
energije v EU moramo do leta 2020 zmanjšati za 20 %. Ta cilj velja tako za celotno EU kot za 
vsako posamezno � lanico. S tem naj bi se neposredni stroški porabe energije do leta 2020 
letno zmanjšali za ve�  kot 100 milijard EUR, odpravilo pa naj bi se tudi okoli 780 milijonov 
ton CO2 letno. Naraš� anje industrijske proizvodnje in bruto doma� ega proizvoda ni in ne sme 
biti opravi� ilo za naraš� anje porabe energije. Drugi cilj je, da v EU 20 % vse potrebne 
energije proizvedemo iz obnovljivih virov energije (OVE). Ta cilj velja za EU, vrednosti za 
posamezne � lanice pa bodo dolo� ene v direktivi OVE. Tretji cilj, k doseganju katerega bosta 
bistveno pripomogla prva dva, pa je 20-odstotno zni�anje emisij toplogrednih plinov do leta 
2020. Tudi to je cilj za celotno EU.  
 
 
 
 
1.3.1.7 Spodbujanje razvoja posameznih energetskih sistemov v ob� ini 

 
 
 

Ukrepi na podro� ju javne razsvetljave 
 

Slovenija je med prvimi v EU sprejela Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesna�evanja okolja (Uradni list 81/2007), ki od lastnikov javne razsvetljave zahteva 
prilagoditev svetilk zakonodaji in zmanjšanje rabe elektri� ne energije za razsvetljavo. Prvi rok 
za prilagoditev svetilk Uredbi je potekel 31.12.2008, do konca marca pa je �e potrebno oddati 
na� rt javne razsvetljave na pristojno ministrstvo. 
 
Var� evalni potencial dose�emo z zamenjavo potratnih sijalk z var� nejšimi. Prihranek pri 
porabi elektri� ne energije je ocenjen na pribli�no 35%. Tako prihranimo vsaj 30.000 kWh 
elektri� ne energije. Letni prihranek je vsaj 3.000 � .  
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1.4  AKCIJSKI PROGRAM IN NAPOTKI ZA SISTEMATI� NO 
IZVAJANJE ENERGETSKEGA KONCEPTA  
 
Najprej je potrebno sprejeti energetski koncept Ob� ine Sveti Jurij ob Š� avnici. Temu sledi 
dolgoro� no izvajanje izbranih ukrepov in projektov. Za te cilje mora ob� ina za� eti izvajati 
energetski koncept po akcijskem na� rtu oziroma planu. Najprej je smiselno imenovati 
energetski management. Njihova prva naloga bo priprava plana realizacije energetskega 
koncepta. Ta bo vseboval posamezne aktivnosti, dinamiko in vse organizacijske oblike. Sam 
osnutek je v  Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogo� e najti.. Predlagamo, da se najprej 
realizirajo aktivnosti, ki ne zahtevajo dosti investicijskih sredstev. Ne smemo pozabiti, da 
ekonomika pri vseh ukrepih igra glavno vlogo. Dejavniki, ki vplivajo na posamezne 
investicijske ukrepe so tudi višina sredstev za investicijo, pripravljenost ob� anov in podjetij 
za investicije, cenovna razmerja na energetskem podro� ju. Sam proces aktivnosti 
posameznega izvajanja programa je odvisen tudi od trenutnih okoliš� in. Dejansko odvijanje 
projektov bo vodil energetski manager. 
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Tabela 15: Akcijski program energetskega koncepta – vrsta ukrepov oz. aktivnosti 
 
  Nosilec Odgovorni Pristop k 

izvedbi 
Pri � akovani rezultati Celotna 

vrednost 
projekta 

Financiranje s 
strani ob� ine 

Ostali viri 
financiranja  

Opredelitev 
kazalnika za 

merjenje 
izvajanja 
ukrepa 

1 Ob� ina Sveti Jurij ob 
Š� avnici 

�upan, komisija za 
spremljanje nastajanja 
energetskega koncepta 

1. kvartal 2009 Sprejetje energetskega 
koncepta 

7.000 �  4.480 �  2.520 �  od 
MOP 

Pridobitev 
energetskega 

koncepta  

2 Ob� ina Sveti Jurij ob 
Š� avnici 

�upan, event. vklju� itev 
sosednjih ob� in 

1. kvartal 2010 Pri� etek vzpostavljanja 
energetskega managmenta 

300 � / 
javno 
stavbo  

1.800 �  - Energetski 
managment 

3 Ob� ina Sveti Jurij ob 
Š� avnici 

ener. manager, in�. org., 
upravljavci stavb 

2011 Vzpostavitev ciljnega 
spremljanja rabe energije v 
javnih stavbah  

1.800 �  1.800 �  - Kontinuirano 
spremljanje 

porabe 
energije 

4 Ob� ina Sveti Jurij ob 
Š� avnici 

energ. manager, 
upravljavci javne 
razsvetljave 

1. kvartal 2010 Idejna študija energetske 
racionalizacije  javne 
razsvetljave in energetsko 
u� inkovite gradnje novega 
omre�ja 

300 �  / vas 
= 

8.100 �  

8.100 �   - 
 

Idejna 
zasnova 

energetske 
racionalizacije 

javne 
razsvetljave 

5 Ob� ina Sveti Jurij ob 
Š� avnici 

energ. manager, 
ENSVET, AURE 

4. kvartal 2009, 
kontinuirano 

Informiranje ob� anov o URE 
in OVE ter mo�nih 
subvencijah s strani dr�ave 

brezpla� no - - Ozaveš� enost 
ob� anov na 

podro� ju URE 
in OVE 

6 Ob� ina Sveti Jurij ob 
Š� avnici 

energ. manager, 
ENSVET, LesEnSvet, 
AURE 

3. kvartal 2009, 
nato 

kontinuirano 

Promocija energetskega 
svetovanja za ob� ane 

2.000 �  2.000 �  - Sistem 
energetskega 
svetovanja za 

ob� ane 
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7 Ob� ina Sveti Jurij ob 
Š� avnici 

energ. manager, zunanji 
izvajalci 

4. kvartal 2009 Idejna študija izvedljivosti 
izrabe lesne biomase v ob� ini 
–DOLB (o�ji okoliš vasi Sv. 
Jurij ob Š� avnici) 

400 �  240 �  30 -50 % od 
MOP 

Pridobitev 
idejne študije 

DOLB 

8 Ob� ina Sveti Jurij ob 
Š� avnici 

energ. manager, mediji 2010, 
kontinuirano 

Obveš� anje  javnosti o 
aktivnostih in rezultatih 

500 �  500 �  - Obveš� enost 
javnosti o 
aktivnostih 

9 Ob� ina Sveti Jurij ob 
Š� avnici 

energ. manager,  1. kvartal 2010, 
kontinuirano 

Izdelava letnih poro� il in 
poro� anje ob� . svetu in MOP 

- - - Kontinuirano 
poro� anje o 

stanju v 
ob� ini 

10 Ob� ina Sveti Jurij ob 
Š� avnici 

energ. manager, zunanji 
izvajalci in investitor 

3. kvartal 2009 Nadaljevanje projekta študije 
izvedljivosti son� ne 
elektrarne na strehi OŠ 

5.000 / 
 kWh 

5.000 / 
kWh 

- Pridobitev 
idejne študije 

– son� na 
elektrarna 

11 Ob� ina Sveti Jurij ob 
Š� avnici 

 �upan, energ. manager 3. kvartal 2009 Aktivno vklju� evanje ob� ine 
v nacionalne in mednarodne 
projekte 

20.000 �    10.000 �  10.000 �  Aktivnost na 
nacionalnih in 
mednarodnih 

projektih 
12 Ob� ina Sveti Jurij ob 

Š� avnici 
�upan, energ. manager, 
izdelovalec energetskih 
pregledov 

3. kvartal 2009 Energetski pregledi in 
(morebitne) sanacije javnih 
stavb (okna) 

500 �  /  
javno 
stavbo 

 

1.500 �  1.500 �  od 
MOP 

Energetska 
u� inkovitost 
javnih stavb 
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2 UVOD 
 
Ob� ina Sveti Jurij ob Š� avnici stremi k po�ivitvi lokalnega gospodarstva. Eden od klju� nih 
dejavnikov dolgoro� ne usmerjenosti razvoja ob� ine Sveti Jurij ob Š� avnici je vsekakor 
energetska politika in njeno na� rtovanje. Ta elementa sledita pomembnim energetsko 
politi� nim in okoljskim ciljem, kot so izboljšanje kakovosti zraka, stalen razvoj ob� ine in 
nenazadnje v smislu globalne odgovornosti, tudi u� inkovito varovanje podnebja.   
Lokalni energetski koncept ob� ine je študija, ki je predpogoj za celostni razvoj in dolgoro� no 
na� rtovanje ter vodenje energetske politike na ravni ob� ine. V energetskem konceptu se 
sistemati� no oblikuje osnovna baza podatkov o oskrbi in rabi vseh vrst energije na obmo� ju 
ob� ine.  
Cilj lokalnega energetskega koncepta je prispevati k procesom, ravnanju in izbiram, ki 
omogo� ajo kakovostne energetske storitve ob zmanjšanju skupnih bremen za lokalno in 
globalno okolje ter krepijo udele�bo prizadetih z odlo� itvami. Izzive trajnostnega razvoja, 
varstva narave in korenitega zmanjševanja podnebnih sprememb je mo�  iskati tudi na 
podro� ju lokalne energetike. Govorimo o temeljih izboljšanja energetske u� inkovitosti in s 
tem zmanjšanju fosilnih goriv in obenem pove� anju obnovljivih virov energije. To so tudi 
temeljne naloge razvitega sveta, kamor nesporno sodimo. Smo v obdobju, ko je � rpanje nafte 
doseglo svoj vrhunec in bodo koli� ine nafte kljub pove� anem povpraševanju po� asi upadle. 
Nafte in zemeljskega plina v prihodnjih nekaj desetletij še ne bo zmanjkalo, zaloge premoga 
pa zadoš� ajo še za nekaj stoletij. Vendar se pa na globalni ravni kot ve� ji problem ka�e 
prehitro segrevanje zemeljskega ozra� ja in z njim povezane podnebne spremembe kot 
posledica naraš� anja toplogrednih plinov, ki v atmosferi zadr�ujejo toploto. � e ho� emo, da 
podnebne spremembe ne bodo ogrozile obstoja civilizacije, bomo morali sedanje emisije 
toplogrednih plinov do leta 2050 zmanjšati za vsaj tri � etrtine. Zato bo tudi Slovenija morala 
zmanjšati energetsko intenzivnost. To je mogo� e dose� i ne da bi se odpovedali kakovosti 
�ivljenja. Vsekakor pa so potrebne spremembe v glavah, odlo� itvah in ravnanju mnogih ter 
spremembe energetskih politik od globalnih preko nacionalnih pa vse do lokalnih ravni. 
Evropska unija si s svojo politiko na tem podro� ju prizadeva biti tudi vodilna globalna sila pri 
razvoju ukrepov, strategij, ki prepre� ujejo podnebne spremembe. Kot dr�ava � lanica smo  
zavezani k doseganju ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, pove� anja energetske 
u� inkovitosti (URE) ter pove� anja dele�a obnovljivih virov energije (OVE). Za dosego teh 
ciljev evropska komisija uporablja številne programe. V lokalnih skupnostih se širi nabor 
razli� nih razvojnih in okoljevarstvenih prilo�nostih. Tako se morajo lokalne skupnosti 
usposobiti za zaznavanje in kriti� no presojo teh prilo�nosti. Eden od temeljnih dokumentov  
za zaznavo in presojo teh prilo�nosti je vsekakor lokalni energetska koncept ob� ine.  
Paziti moramo, da pred odlo� itvami, katerim dati prednost, ali URE ali OVE, pretehtamo vse 
prednosti in pomanjkljivosti. Velja, da bo juti še kako kmalu, vendar pa se ka�e tudi pri OVE 
dr�ati reka, da ni vse zlato, kar se sveti. Obnovljivi viri energije lahko izpolnijo svojo bit 
so�itja odnosov med ljudmi in naravo samo na osnovi  celovitega lokalnega na� rtovanja virov 
ob upoštevanju varstva narave in okolja. Vedeti namre�  moramo, da OVE pomenijo tudi 
spremembe v rabi prostora in tehnologije.  
Lokalni energetsko koncept ob� ine obravnavamo kot proces seznanjanja in izobra�evanja 
ob� anov o mo�nostih in okoljske sprejemljivosti energetskih storitev na lokalni ravni ter 
njihovega vklju� evanja v njeno oblikovanje in izvajanje. S spremembo navad in  ravnanj 
posameznikov je mogo� e privar� evati tudi do 15 % energije brez ve� jih investicijskih 
vlo�kov.  
Zakonski okvir energetske politike smo dobili s sprejetjem Resolucije o o strategiji rabe in 
oskrbe Slovenije z energijo (ReSROE) leta 1996. Ta je v skladu z energetsko politiko EU 
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vklju� evala tr�no usmerjenost in zanesljivost oskrbe z energijo, kakor tudi prepustitev 
odlo� itev o razvoju komunalne energetike ob� inskim in regijskim organom po Zakonu o 
lokalni samoupravi (ZLS-UPB1) (Ur. list RS 100/05). Ob� ina samostojno opravlja lokalne 
zadeve javnega pomena, ki jih dolo� i s splošnim aktom ob� ine, ali so le-te dolo� ene z 
zakonom. Med drugim opravlja tudi naloge na� rtovanja prostorskega razvoja, v okviru svojih 
pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne slu�be (distribucijo plina in toplote), skrbi 
za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za zbiranje in odlaganje odpadkov, ureja in vzdr�uje 
vodovodne in energetske komunalne objekte. Posamezne ob� ine tako upoštevajo svoje 
specifi� ne pogoje in cilje ter si zastavijo rešitve, ki pa morajo biti usklajene z resolucijo.  To 
zahtevo opredeljuje tudi  Energetski zakon  (EZ) (Ur. list RS, št. 51/04) in Resolucija o 
Nacionalnem energetskem programu (ReNEP) (Ur. list RS, št. 57/04), ki je nadomestil 
(ReSROE). V resoluciji uporabljen izraz ob� inska energetska zasnova je v energetskem 
zakonu nadomestil izraz lokalni energetski koncept.  
Izvajalci energetskih dejavnosti in lokalne skupnosti  so po 17. � lenu EZ-a dol�ni v svojih 
razvojnih dokumentih na� rtovati obseg porabe in obseg ter na� in oskrbe z energijo. Lokalna 
skupnost sprejme lokalni energetski koncept na vsaj vsakih 10 let. Metodologijo in obvezne 
vsebine lokalnega energetskega koncepta predpiše minister, pristojen za energijo. Skladnost 
lokalnega energetskega koncepta z ReNEP in energetsko politiko potrjuje minister z izdajo 
soglasja.  Te dokumente so dol�ni usklajevati z nacionalnim energetskim programom in 
energetsko politiko RS. Ravno tako so lokalne skupnosti dol�ne usklajevati z nacionalnim 
energetskim programom tudi svoje prostorske in druge plane razvoja.  
Lokalne skupnosti izvajajo programe u� inkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov 
energije v okviru svojih pristojnosti na osnovi izdelanih lokalnih energetskih konceptov. Za 
izvajanje teh programov lahko lokalna skupnost pridobi dr�avne spodbude, � e ima izdelan 
lokalni energetski koncept.  
 
 
2.1  CILJ ENERGETSKEGA KONCEPTA OB� INE SVETI JURIJ OB 

Š� AVNICI 
 
Cilji lokalnega energetskega koncepta so : 

·  zagotoviti trajnostni energetski razvoj lokalne skupnosti, 
·  pripraviti strategijo in akcijski na� rt za oskrbo in rabo energije, 
·  zagotoviti racionalen in u� inkovit razvoj energetskih omre�ij, 
·  uporabiti lokalne energetske vire in izvesti distribuirane sisteme oskrbe z energijo, 
·  zagotoviti u� inkovito rabo energije v javnih stavbah. 

Ti cilji bodo dose�eni z izdelavo in izvedbo ob� inske energetske zasnove kot temeljnega 
dokumenta za energetsko strategijo, povezano z energetsko in okoljsko politiko ob� ine Sveti 
Jurij ob Š� avnici. V ob� inskem energetskem konceptu so zajeti na� ini, s pomo� jo katerih se 
uresni� ijo rešitve za u� inkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v 
gospodinjstvih, industriji in javnih ustanovah. Ravno tako so v energetskem konceptu 
navedeni kon� ni u� inki študije.  
Namen in cilj priprave lokalnega energetskega koncepta ob� ine Sveti Jurij ob Š� avnici je 
priprava temeljnega dokumenta, ki bo skladno z regionalnimi razvojnimi smernicami 
vseboval glavne cilje, ki si jih mora ob� ina Sveti Jurij ob Š� avnici zadati, � e �eli zagotoviti 
trajnostni energetski razvoj ter na podlagi ciljev izdelati strategije, ki bodo vodile do 
uresni� evanja teh ciljev. Priprava LEK Sveti Jurij ob Š� avnici je pomembna tudi z vidika 
priprave nadaljnjih ukrepov in izvajanja le-teh, tako na podro� ju uvajanja uporabe obnovljivih 
virov energije in so� asnega izvajanja ukrepov za u� inkovito rabo energije, kot tudi 
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zagotavljanja uporabe lokalnih energetskih virov ter s tem zmanjševanja energetske 
odvisnosti ob� ine. LEK Sveti Jurij ob Š� avnici  bo torej omogo� ila: 

- prikaz preteklega stanja na podro� ju rabe in oskrbe z energijo ter okolja,  
- zasledovanje smernic, ki si jih je zadala regija, in v katere se lahko umesti ob� ina, 
- postavitev glavnih ciljev s podro� ja energetskega na� rtovanja ob� ine, 
- postavitev strategij  za uresni� evanje posameznih ciljev, 
- dolo� itev ukrepov za izboljšanje energetskega stanja in ukrepov varovanja okolja, 
- pripravo razli� nih mo�nih scenarijev za energetski razvoj ob� ine, 
- pripravo predloga za kratkoro� no in dolgoro� no energetsko politiko ob� ine ter 
- spremljanje, evalvacijo in dokumentiranje sprememb energetskega in okoljskega 

stanja.      
 
LEK je pomemben dokument pri na� rtovanju strategije ob� inske energetske politike. LEK bo 
namre�  zajemal napotke, kako si lahko v ob� ini zadajo in uresni� ijo projekte za u� inkovit, 
gospodaren in okolju prijazen razvoj storitev in delovnih mest v podjetjih in javnih ustanovah. 
Enako mora slediti razvoj storitev tudi za gospodinjstva. LEK bo skladno z regionalno 
politiko podal u� inke, ki jih lahko ob� ina dose�e. 
 
Cilj LEK Sveti Jurij ob Š� avnici je detajlna analiza obstoje� ega stanja na podro� ju oskrbe in 
rabe z energijo v ob� ini z upoštevanjem � im ve� je rabe energije pri kon� nih porabnikih, ob 
izkoriš� anju vseh mo�nih lokalnih energetskih virov, vklju� no z OVE in hkratnem 
zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in onesna�evanja okolja. 

 
 
2.2  OPREDELITEV OBMO� JA ENERGETSKGA KONCEPTA 
 
Ob� ina Sveti Jurij ob Š� avnici je ena od 27 ob� in Pomurja.  
 
Pomurje je regija na SV Slovenije z osrednjim vodotokom reko Muro in meji na Avstrijo, 
Mad�arsko in Hrvaško. Relativno omejeno ozemlje je veliko 1.337 km2 (6,6% od celotnega 
ozemlja Slovenije) ima okoli 123.280 prebivalcev, ki predstavljajo okoli 6,3 % vsega 
prebivalstva Slovenije. 
 
���������������Pomurje ima 27 ob� in in nima regionalne vlade, ampak Regionalni odbor za Regionalni 
razvojni program “Pomurje 2000+”, ki odlo� a o glavnih regionalnih projektih, daje smernice, 
cilje, dolo� a prioritete, itd. 
 
Murska Sobota (20.080 prebivalcev, 11. najve� je mesto v Sloveniji) je najve� je in osrednje 
mesto v regiji. Oddaljeno je cca. 60 km od Maribora, 190 km od glavnega mesta Ljubljana in 
90 km od Gradca v Avstriji.   
 
Zahvaljujo�  strateški lokaciji, je Pomurje � ezmejna regija štirih dr�av (Slovenije, Avstrije, 
Mad�arske in Hrvaške) in s tem pomembna glede na gospodarski in kulturni razvoj � ezmejne 
regije.   

 
Geo-strateška lega regije in vpetost v duhovno-energetski sistem Slovenije in Evrope 
poudarja naraš� ajo�  pomen Pomurja. Relativno � isto in dobro ohranjeno okolje je osnova k 
naravi prijaznemu razvoju.  
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Relief ob� ine Sveti Jurij ob Š� avnici je ve� inoma panonski. Tudi podnebje, vodovje, sestava 
tal, rastlinstvo in �ivalstvo so izrazito panonski.  

Ob� ina Sveti Jurij ob Š� avnici le�i v SV delu Slovenije na obrobju Slovenskih goric, kjer se 
na zahodu vinorodni gri� i spuš� ajo v dolino reke Š� avnice, rodovitna polja ob regulirani 
strugi pa na vzhodu po� asi prehajajo v Panonsko ni�ino. Pribli�no 3000 prebivalcev �ivi v 27 
vaseh, ki se razprostirajo na 51 m2. Po ve� ini kme� ko prebivalstvo se v ni�inskem delu 
ukvarja s poljedelstvom in �ivinorejo, v hribovitem delu ob� ine pa tudi z vinogradništvom. 
Ve� je industrije v ob� ini ni, nekaj ob� anov se zaposluje samih ali pri samostojnih podjetnikih, 
ostali pa so zaposleni v okoliških ve� jih krajih. V zadnjih letih se je za� el poudarjati pomen 
turizma, saj je v naših krajih narava še neokrnjena, ker je ni onesna�evala industrija, pa tudi 
kmetijstvo, predvsem v hribovitem delu ni bilo nikdar tako intenzivno kot drugje. 

Sveti Jurij ob Š� avnici ima 1.784 ha gozdnih površin, kar znaša 35 % ob� inske površine. Kar 
93 % gozdnih površin je v zasebni lasti. Letno je realiziranega okoli 73 % poseka od mo�nega 
6.057 m3/leto. 58 % stanovanj se  v ob� ini ogreva z lesom. 

V zadnjih letih je ob� ina dobila nekaj novih dru�in od drugod. Zgrajenih, obnovljenih in 
razširjenih je ve�  novih stanovanj, nekaj dotrajanih praznih hiš je zamenjalo nove. Sprejeli so 
tudi prostorske plane, na podlagi katerih so uspeli rešiti nekatere probleme in omejitve pri 
na� rtovanju in gradnji stanovanj in drugih objektov.  

Ob� ina ima razvito intelektualno infrastrukturo kot je osnovno šolstvo, otroško varstvo, in 
materialno infrastrukturo kot so ceste, telekomunikacije, elektrika in vodovodno omre�je. 
Ob� ina je ustanovitelj zavoda Osnovna šola Sveti Jurij ob Š� avnici ter Vrtec Sveti Jurij ob 
Š� avnici. Poleg svojega osnovnega poslanstva, varstva in izobra�evanja, �ivita oba zavoda s 
svojim okoljem ter razvijata razne aktivnosti, kot so podpora kulturi, turizmu, ekologiji, 
športu, humanitarni dejavnosti in drugo.  

 

2.3  NASELJA IN PREBIVALSTVO 

Ob� ina Sveti Jurij ob Š� avnici le�i ob desnem bregu reke Mure. Na površini 5.100 hektarjev 
prebiva 2.883 ljudi.  

Ob� ina Sv. Jurij ob Š� avnici je srednje velika kmetijska ob� ina v Prlekiji na nadmorski višini 
232 m. Obsega 27 naselij. 

Ob� ino Sveti Jurij ob Š� avnici sestavljajo  naselja Biserjane, Bolehne� ici, Blaguš, Brezje, 
� akova, Dragotinci, Gabrc, Galušak, Grabonoš, Grabšinci, Jamna, Ko� ki Vrh, Kokolajnš� ak, 
Kraljevci, Kupetinci, Kutinci, Mali Moravš� ak, Ro�i� ki Vrh, Seliš� i, Slaptinci, Sovjak, 
Stanetinci, Stara Gora, Terbegovci, Sveti Jurij ob Š� avnici, �enik, �ihlava. 

Ob� ina Sv. Jurij ob Š� avnici je izrazito pode�elska, kmetijstvo kot gospodarska panoga pa 
prevladujo� a gospodarska dejavnost. 
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Tabela 16: Naselja, prebivalstvo, gospodinjstva, dru�ine, stavbe s stanovanji in  
      stavbe v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici 

 
Naselje Prebivalstvo Gospodinjstvo Stanovanja 

 Moški  �enske Skupaj Povpre� na 
velikost  

Skupaj 

Stavbe s 
stanovanji Povp. na 

stavbo 
Skupaj 

Biserjane 
47 45 92 3,5 26 28 1,1 30 

Blaguš 
35 31 66 3,9 17 27 1,0 28 

Bolehne� ici 
61 74 135 4,2 32 34 1,1 36 

 
Brezje 

22 19 41 4,1 10 9 1,1 10 

 
� akova 

82 41 41 4,6 18 18 1,0 18 

 
Dragotinci 

63 76 139 3,4 41 47 1,0 48 

 
Gabrc 

13 7 20 2,2 9 14 1,0 14 

 
Galušak 

30 38 68 3,2 21 34 1,0 35 

 
Grabonoš 

107 115 222 3,3 67 84 1,0 86 

 
Grabšinci 

35 37 72 3,4 21 26 1,0 26 

 
Jamna 

47 55 102 3,2 32 38 1,0 39 

 
Ko� ki Vrh 

13 14 27 3,4 8 17 1,0 17 

 
Kokolajnš� ak 

38 36 74 3,0 25 34 1,0 35 

 
Kraljevci 

80 77 157 3,5 45 54 1,0 54 

 
Kupetinci 

49 46 95 3,6 26 29 1,0 29 

 
Kutinci 

26 29 55 3,7 15 18 1,1 19 

Mali 
Moravš� ak 

4 7 11 2,2 5 13 1,1 13 

 
Ro�i � ki Vrh 

112 103 215 3,0 71 106 1,0 108 

 
Seliš� i 

52 56 108 4,0 27 31 1,1 34 
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Slaptinci 

76 63 139 3,6 39 45 1,0 46 

 
Sovjak 

148 144 292 2,9 101 148 1,1 158 

 
Stanetinci 

41 54 95 3,0 32 44 1,1 49 

 
Stara Gora 

40 31 71 2,5 28 34 1,1 39 

Sveti Jurij ob 
Š� avnici 

91 115 206 3,1 67 52 1,6 81 

 
Terbegovci 

60 62 122 3,3 37 49 1,0 49 

 
�enik 

46 53 99 3,1 32 57 1,0 57 

 
�ihlava 

41 37 78 2,9 27 25 1,2 31 

SKUPAJ OB� INA 
SVETI JURIJ OB 
Š� AVNICI 

1.418 1.465 2.883 3,3 879 1.115 1,1 1.189 

(Vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002) 
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2.4    PODNEBJE3 
 
2.4.1 Son� no sevanje 
 
Mese� no trajanje son� nega obsevanja v urah po posameznih mesecih prikazuje slika 11, 
povzeto po podatku za Mursko Soboto. Ve� ji del leta odstopanja v številu ur son� nega 
obsevanja ne presegajo 20 % za posamezen mesec. Najve� ja odstopanja v letu pa se zgodijo 
en do dva meseca, kjer je odstopanje ve� je od 40 %. Obi� ajno pa ve�  kot 50 % odstopanja 
glede na dolgoletna povpre� ja ni opaziti. Tako so imeli v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici v letu 
2006 1.928 ur son� nega obsevanja, kar je ve�  od Ljubljane, ki je imela 1.886 ur son� nega 
obsevanja. Tako je bilo, po trajanju, najmanj son� nega obsevanja v mesecu decembru, in sicer 
samo 47 ur, najve�  pa 313 ur v mesecu juliju.  
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Vir – meteorološki letopis 2006, lasten izra� un 

 
 

Slika 11: Trajanje son� nega obsevanja v urah na obmo� ju ob� ine Sveti Jurij ob Š� avnici 
(v letu 2006) 

 
Dnevne in mese� ne vsote globalnega son� nega sevanja (kWh/m2) odstopajo od povpre� ja za 
manj kot 20 % po posameznem mesecu. V letu 2004 je najni�ja dnevna povpre� na vrednost 
izmerjena v mesecu decembru, in sicer 0,16 (kWh/m2), povpre� na mese� na najni�ja vrednost 
je bila tudi v decembru, in sicer 23,56 (kWh/m2). Najvišja dnevna vrednost je bila v mesecu 
juniju 8,24 (kWh/m2), najve� ja mese� na vrednost pa v mesecu juliju 167,88 (kWh/m2). Letna 
vrednost globalnega son� nega sevanja za ob� ino Sveti Jurij ob Š� avnici (povzeto po vrednosti 
za M. Soboto) je v letu 2004 znašala 1.183,79 (kWh/m2), kar je tudi ve�  od izmerjene 
vrednosti v  istem letu  v Ljubljani, ki je znašala 1.160,63 (kWh/m2). Po priro� niku za 
energetske svetovalce ENSVET št. priro� nika 138, je povpre� je letnih vrednosti globalnega 
son� nega sevanja za ob� ino Ver�ej enak 1.134,4 (kWh/m2). 

                                                 
3 Vir Meteorološki letopis 2004  
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Vir – meteorološki letopis 2004, lasten izra� un 

 
Slika 11: Povpre� na vsota dnevnega globalnega son� nega sevanja (kWh/m2) na dan 

 
 
 
2.4.2 Temperaturni primanjkljaj 
 
Temperaturni primanjkljaj (TP20/12) v sezoni, ki je vsota dnevnih razlik temperature med 20 

oC in zunanjo povpre� no temperaturo zraka za tiste dni od 1.  julija do 30. junija, ko je 
povpre� na dnevna temperatura ni�ja ali enaka 12 oC, je po podatkih Agencije RS za okolje za 
Mursko Soboto, kamor bomo prištevali tudi obmo� je ob� ine Sveti Jurij ob Š� avnici za zadnjih 
15 kurilnih sezon enak 3250 K dni. V teh kurilnih sezonah je zabele�en najve� ji temperaturni 
primanjkljaj v kurilni sezoni 1995/1996 in sicer 3597 K dni. Najmanjši temperaturni 
primanjkljaj za Sveti Jurij ob Š� avnici je pa bil zabele�en v kurilni sezoni 2000/2001 in sicer 
2645 K dni. Po priro� niku za energetske svetovalce ENSVET št. priro� nika 138,  je povpre� je 
temperaturnega primanjkljaja za ob� ino Sveti Jurij ob Š� avnici enak 3516 K dni.  
Trajanje kurilne sezone, ki je število dni med za� etkom in koncem kurilne sezone, dolo� imo 
tako, da poiš� emo, kdaj je bila zunanja temperatura zraka ob 21. uri prvi�  v drugi polovici leta 
tri dni zapored ni�ja ali enaka 12 oC. Naslednji dan je za� etek kurilne sezone. Kurilna sezona 
se kon� a takrat, ko je zunanja temperatura ob 21. uri v treh zaporednih dneh ve� ja od 12 oC in 
po tem datumu v prvi polovici obravnavanega leta ni ve�  treh zaporednih dni, ko bi se 
temperatura ponovno zni�ala na 12 oC ali manj. Trajanje povpre� ne kurilne sezone po 
podatkih Agencije RS za okolje za Mursko Soboto, kamor prištevamo tudi obmo� je ob� ine 
Sv. Jurij ob Š� avnici, za zadnjih 15 kurilnih sezon znaša 230,8 dni. V teh kurilnih sezonah je 
zabele�eno najve� je trajanje kurilne sezone v obdobju  2004/2005 in sicer 273 dni. Najmanjše 
število dni kurilne sezone je zabele�eno v obdobju 1999/2000 in sicer 192 dni. Po priro� niku 
za energetske svetovalce ENSVET št. priro� nika 138, je povpre� je kurilne sezone  za ob� ino 
Sv. Jurij ob Š� avnici oz. M. Soboto  enak 211 dni.  
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3 PREGLED IN ANALIZA OBSTOJE � EGA STANJA 
 
Podatke o rabi energije v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici smo vzeli iz naslednjih virov: 

·  Statisti� ni urad RS (Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj iz leta 2002), 
·  Statisti� ni letopis Republike Slovenije 2005, 
·  ob� inska baza podatkov, 
·  razli� ni e-viri, 
·  anketiranja ve� jih porabnikov energije (podjetja, javne zgradbe, gospodinjstva). 

 
 
3.1  PREGLED OBSTOJE� EGA STANJA  
 
Zbrani in ocenjeni so naslednji podatki o porabi energije za celotno ob� ino: 

·  podatki o porabi energije za ogrevanje in elektri� ne energije (gospodinjstva, podjetja, 
javne ustanove), 

·  podatki o porabi posameznih vrst goriv, 
·  ocenjene emisije škodljivih snovi zaradi proizvodnje toplote in zaradi prometa na 

obmo� ju ob� ine, 
·  izdelan pregled ve� jih porabnikov toplote, 
·  izdelan pregled javnih objektov, 
·  izdelan pregled obstoje� ih energetskih sistemov. 

 
Po seštetju vseh porabnikov energije v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici je poraba primarne 
energije brez prometa enaka 37,13 GWh/leto. Tako je povpre� na poraba primarne energije v 
ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici enaka 12,879 kWh/prebivalca/leto.   
 
Ravno tako po seštetju porabe energentov ugotovimo, da se letno v ob� ini Sveti Jurij ob 
Š� avnici porabi 1.007.490 litrov kurilnega olja, 8.721 m3 lesa, 103.682 kg premoga in okoli 
41.021 litrov uteko� injenega naftnega plina ter 3.889 Sm³ zemeljskega plina. V ob� ini Sveti 
Jurij ob Š� avnici se porabi tudi 8.798.993 kWh elektri� ne energije za pogone in razsvetljavo, 
od tega se v gospodinjstvih porabi okoli 6.773.212 kWh, okrog 1.938.009 kWh elektri� ne 
energije porabijo pravne osebe, okrog 87.772 kWh pa se porabi za javno razsvetljavo. 
 
Od skupnih 1.007.490 litrov kurilnega olja ga porabijo individualni porabniki v stanovanjskih 
hišah 89,02 %, nadaljnjih 7,97 % se ga porabi pri pravnih osebah razen javnih ob� inskih 
stavb. Javne ob� inske stavbe porabijo 3,01 % vsega kurilnega olja v ob� ini Sveti Jurij ob 
Š� avnici.  
 
Les kot energent v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici uporabljajo predvsem v individualnih 
kuriš� ih, se pravi v gospodinjstvih, in sicer od vsega 8.721 m3 lesa, kar znese kar 99,4 %, 
ostali dele� lesa ter lesnih ostankov pa se uporablja v lesno predelovalnih malih obratih 
ob� ine in sicer 0,6 %.  
 
Najve� ji porabnik uteko� injenega naftnega plina so gospodinjstva, ki od 41.021 litrov 
porabijo kar 78 %, ostali dele� pa pokurijo podjetja (22 %).  
 
Od skupnih 103.682 kg premoga, ki jih porabijo v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici, pade na 
gospodinjstva 74,7 %, medtem ko ostali dele� (25,3 %) porabijo pravne osebe. 
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Najve�  pridobljenih kWh primarne energije za ogrevno in tehnološko toploto je pridobljenih 
iz lesa (61,57 %), sledi ekstra lahko kurilno olje s 35,56 %, premog s 1,61 %, uteko� injen 
naftni plin, iz katerega je pridobljenih 1 % kWh primarne energije, iz zemeljskega plina je 
pridobljenih 0,13 % primarne energije, elektri� ne energije pa se v ob� ini Sveti Jurij ob 
Š� avnici za uporabo ogrevne in tehnološke toplote porabi 0,12 % kWh. Poraba ostalih 
energentov je zanemarljiva. 
 
Analiza rabe toplotne energije po posameznih porabnikih je pokazala, da porabijo 
stanovanjske hiše 94,98 % primarne energije, ob� inske javne stavbe 1,2 %, pravne osebe pa 
3,82 % primarne toplotne energije.  
 
V prometu se v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici (vzeti vozni park ob� ine Sveti Jurij ob Š� avnici) 
porabi okoli 1.901.205 litrov teko� ega goriva. Od tega okoli 1.215.330 litrov benzina in okoli 
685.875 litrov dizelskega goriva. 
 
Po zbiru vseh energentov odpade na pripravo toplotne energije v ob� ini Sveti Jurij ob 
Š� avnici 50,46 % primarne energije, na porabo elektri� ne energije za pogone in razsvetljavo 
15,67 % in na promet 33,87 % energije.  
 
V energetski konceptu so tudi zajeti ukrepi za u� inkovitejšo rabo energije ter mo�nosti za 
izrabo lokalnih obnovljivih virov energije v ob� ini. S predlaganimi ukrepi se bistveno 
zmanjšajo tudi emisije škodljivih plinov.  
 
 
3.1.1 Raba energije za ogrevanje v gospodinjstvih 
 
 
3.1.1.1 Stanovanja v ob� ini Sv. Jurij ob Š� avnici 
 
V ob� ini Sv. Jurij ob Š� avnici je 1.189 stanovanj, njihova porazdelitev po naseljih pa je 
podana v Tabela 16.  
 
Tabela 17: Stanovanja v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici po naseljih 
 

 Število vseh 
stanovanj 

Skupna 
površina 
stanovanj (m2) 

Povpre� na 
površina 
stanovanj (m2) 

 
Biserjane 

30 - - 

 
Blaguš 

28 - - 

 
Bolehne� ici 

36 - - 

 
Brezje 

10 - - 

 
� akova 

18 - - 
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Dragotinci 

48 - - 

 
Gabrc 

14 - - 

 
Galušak 

35 - - 

 
Grabonoš 

86 5.939 69,1 

 
Grabšinci 

26 - - 

 
Jamna 

39 - - 

 
Ko� ki Vrh 

17 - - 

 
Kokolajnš� ak 

35 - - 

 
Kraljevci 

54 4.710 87,2 

 
Kupetinci 

29 - - 

 
Kutinci 

19 - - 

Mali 
Moravš� ak 

13 - - 

 
Ro�i � ki Vrh 

108 7.397 68,5 

 
Seliš� i 

34 - - 

 
Slaptinci 

46 - - 

 
Sovjak 

158 10.243 64,8 

 
Stanetinci 

49 - - 

 
Stara Gora 

39 - - 

Sveti Jurij ob 
Š� avnici 

81 5.947 73,4 

 
Terbegovci 

49 - - 

 
�enik 

57 3.554 62,4 

 31 - - 
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�ihlava 

SKUPAJ 
OB� INA SV. 

JURIJ OB 
Š� AVNICI 

1.189 89.210* 75,0* 

(Vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002) 

 
 

·  Kon� ni rezultat vsebuje tudi podatke naselij, ki jih vir ne omenja (je rezultat vseh naselij v ob� ini). 
 
 
Povpre� na površina stanovanj v Sloveniji je 74,6 m2 (Vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev 
in stanovanj 2002). 
 

3.1.1.2 Raba energije za ogrevanje  stanovanj in strošek za ogrevanje 
stanovanj s pripravo tople vode in porabo elektri� ne energije v 
gospodinjstvih 
 
V ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici se za ogrevanje po primarni kurilni vrednosti goriva najve�  
uporablja les in lesni ostanki, zatem kurilno olje, premog in nato uteko� injeni naftni plin. 
Daljinskega ogrevanja ni zaslediti. Gospodinjstva v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici pri svojem 
ogrevanju uporabljajo še nekaj son� ne energije. Podrobnejši opis je v Tabeli 19 in Tabeli 21.  
Energenti imajo kurilno vrednost, kot sledi v Tabeli 17. 
Za lesno biomaso uporabljamo naslednja razmerja kot prikazujeta Tabela 18 in Slika 13.  
Kubi� ni meter (m3) je prostornina lesa brez vmesnih, praznih prostorov (prostornina kocke s 
stranicami 1 m). Uporablja se kot mera za okrogli les. 
Prostorninski meter (prm) je skladovnica (velikosti kocke s stranicami 1 m) zlo�enih kosov 
lesa vklju� no z zra� nimi vmesnimi prostori. Uporablja se kot mera za polena, cepanice in 
okroglice. Nasuti meter (nm3) je nasutje manjših kosov lesa (drva, sekanci, �agovina itd.) v 
zaboju s prostornino 1m3. 
 
 
Tabela 18: Kurilne vrednosti posameznih energentov 
 

Energent Kurilnost (kWh/enoto) 
Kurilno olje – ekstra lahko ELKO 10kWh/l 
Zemeljski plin 9,5 kWh/Sm3 

UNP (butan/ propan) 12,8 kWh/kg 
Rjavi premog (650kg/m3) 3,9 kWh/kg 
Lesni peleti 4,9 kWh/kg 
Polena povpre� je (20 %w) 4 kWh/kg 
Lesni sekanci povpre� je (20 %w) 800 kW/nm3 

Smreka  2178 kWh/ m3 
Jelka 2628 kWh/ m3 
Bukev 3078 kWh/ m3 
� rna jelša  2178 kWh/ m3 

Vir: ENSVET in http://www.zgs.gov.si/ 
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Tabela 19: Razmerja med posameznimi prostorninskimi enotami lesne biomase 
 

 
Enote 
 Goli 

Polena (1m) 
(zlo�ena) 

Polena (30 cm) 
(zlo�ena) 

Polena (30 cm) 
(nasuta) 

Lesni sekanci 
(<5 cm) 

Enota  1 m3 1 prm 1 prm 1 nasuti m3 1 nasuti m3 

Goli 1 m3  1,4 1,2 2 3 

Polena (1m) 
(zlo�ena) 

1 prm 0,71  0,85 1,4 2,1 

Polena (30 
cm) (zlo�ena) 

1 prm 0,83 1,2  1,67 2,55 

Polena (30 
cm) (nasuta) 

1 nm3 0,5 0,7 0,6  1,5 

Lesni sekanci 
(< 5 cm) 

1 nm3 

 
0,33 0,46 0,40 0,66  

Vir: ENSVET in http://www.zgs.gov.si/ 
 
 
 
 
 
 

 
Vir: http://www.zgs.gov.si/ 

 
Slika 13: Prikaz merskih enot pri lesni biomasi 
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Tabela 20: Raba energentov za ogrevanje stanovanj in dele� teh energentov  
 
 (Vir: Popis prebivalstva, 

gospodinjstev in stanovanj 2002, 
stanovanja po glavnem viru 
ogrevanja) 

 

Anketiranje gospodinjstev 2008- 
glavni vir ogrevanja v % 

Anketiranje gospodinjstev 2007- 
(Dele� energije za ogrevanje 
prera� unano v kWh) 

Vir  ogrevanja Slovenija-
število 

Slovenija 
(%) 

Ob� ina Sveti Jurij ob 
Š� avnici (%) 

Ob� ina 
Sveti Jurij 
ob 
Š� avnici 
(%) 

Ob� ina 
Sveti Jurij 
ob Š� avnici 
(kWh) 

Les in lesni 
ostanki 

234.898 30,2 63 64,4 17.340.000 

Premog 6.569 0,84 z 1,2 340.872 
Kurilno olje 260.770 33,53 35 33,3 8.968.610 
Elektrika 28.695 3,69 z 0,1 34.976 
Zemeljski plin 52.409 6,74 2 z z 
UNP 12.709 1,63 z 0,8 222.372 
Son� na energija 255 0,03 z z z 
Drugi viri 3.568 0,46 z z z 
Daljinsko 
ogrevanje 

105.628 13,58 0 z z 

Kotlarna za nekaj 
stavb 

50.058 6,44 z z z 

Stanovanje ni 
ogrevano 

22.213 2,86 z z z 

STANOVANJ 
SKUPAJ 

777.772 100% 100% 100% 26.906.830 

 
 
 
 
Tabela 21: Letna poraba energentov za ogrevanje v gospodinjstvih v ob� ini Sveti Jurij 
ob Š� avnici 
 
 Kurilno 

olje (l) 
Les (pm3) Premog 

(kg) 
UNP (l) Elektrika 

(kWh) 
Skupaj 

Energent v 
enoti 

896.861 8.670 77.471 31.996 34.976  

kWh 8.968.610 17.340.000 340.872 222.372 34.976 26.906.830 
Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 

 
 
 
 
Izra� un letnih stroškov za ogrevanje v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici izra� unamo po cenah 
kon� ne energije v prvi polovici leta 2008. Cene v tabeli so vklju� no z DDV-jem in 
pripadajo� imi trošarinami ter izra�ajo neko povpre� je med ponudniki.  
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Tabela 22: Ocenjeni stroški ogrevanja stanovanj v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici 
 
 Cena Energenta 

(� /enoto) junij 2008 
Energent (a) Strošek ogrevanja 

stanovanj v ob� ini 
Sveti Jurij (� ) 

Kurilno olje  0,692 896.861 l 620.628       
Les 50,00 8.670 m³ 433.500 
UNP 0,69 31.996 l 22.077 
Elektrika 0,1027 34.976 kWh 3.592,03 
Premog  0,25 77.471 kg 19.367,75 

SKUPAJ   1.099.164,78 
Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 

 
 
3.1.2 Ve� ji porabniki energije 
 
V nadaljevanju bomo obravnavali ve� je porabnike energije v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici.  
 
 
3.1.3 Skupni pregled porabe energentov in energije v ob � ini Sveti Jurij 

ob Š� avnici 
 

  Toplota in elektri � na 
energija 

Elektri � na energija Toplota 

 Enota Slovenija 
(kon� na 
raba 
energije) 

Ob� ina 
Sveti 
Jurij ob 
Š� avnici  
(primarna 
energija) 

Slovenija 
(kon� na 
raba 
energije) 

Ob� ina 
Sveti 
Jurij ob 
Š� avnici 
(primarna 
energija) 

Slovenija 
(kon� na 
raba 
energije) 

Ob� ina 
Sveti 
Jurij ob 
Š� avnici 
(primarna 
energija) 

Število 
prebivalcev 

 1.964.036 2.883 1.964.036 2.883 1.964.036 2.883 

Poraba 
energije (brez 
prometa) 

GWh/leto 36.079 37 12.329 9 23.750 28 

Poraba 
energije na 
prebivalca 

kWh/preb./a 18.370 12.879 6.251 3.052 10.281 9.827 

Poraba 
energije (brez 
prometa in 
industrije) 

GWh/leto 19.583 34 5.833 7 13.750 27 

Poraba 
energije na 
prebivalca 

kWh/preb./a 9.971 11.830 2.970 2.380 7.001 9.451 

Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, ter statisti� nega letopisa 
energetskega gospodarstva Republike Slovenije 2004 
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Tabela 23: Poraba energije skupaj s prometom v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici in 
primerjava s Slovenijo 

 
  SKUPAJ  Poraba energentov 

prometa 
Toplota in elektri � na 
energija 

 Enota Slovenija 
(kon� na 
raba 
energije) 

Ob� ina 
Sveti Jurij 
ob Š� avnici 
(primarna 
energija) 

Slovenija 
(kon� na 
raba 
energije) 

Ob� ina 
Sveti Jurij 
ob Š� avnici 
(primarna 
energija) 

Slovenija 
(kon� na raba 
energije) 
 

Ob� ina 
 Sveti Jurij 
ob Š� avnici 
(primarna 
energija) 

Poraba 
energije  
(s prometom in 
industrijo) 

GWh/leto 55.555 56 16.778 19 36.079 37 

Poraba energije na 
prebivalca 

kWh/preb./a 28.286 19.473 8.543 6.594 18.370 12.879 

Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, ter statisti� nega letopisa 
energetskega gospodarstva Republike Slovenije 200 

 

 
 
 

Raba primarne energije v kWh na prebivalca, primerj ava s 
Slovenijo, vsa energija razen prometa
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 Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, ter statisti� nega letopisa 

energetskega gospodarstva Republike Slovenije 2004 

 
 

Slika 124: Primerjava porabe primarne energije razen prometa na prebivalca 
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Poraba primarne energije v kWh brez industrije in p rometa 
na prebivalca, primerjava s Slovenijo
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Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, ter statisti� nega letopisa 

energetskega gospodarstva Republike Slovenije 2004 
 
 

Slika 15: Primerjava porabe primarne energije brez industrije in prometa na  
prebivalca 

 
 
 
 
 
 
 
Tabela 24: Poraba elektri� ne energije v letu 2007 v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici po 
vrstah uporabnikov  
 
 Število odjemalcev Letna poraba v kWh 
Gospodinjstva 1.666 6.773.212 
Pravne osebe 137 1.938.009 
Javna razsvetljava 5 87.772 
SKUPAJ 1.808 8.798.993 
 

Vir: Elektro Maribor, 2008 
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Poraba elektri � ne energije po vrstah uporabnikov

Gospodinjstva
76,98%

Javna razsvetljava
1,00%Pravne osebe

22,02%

Gospodinjstva Pravne osebe Javna razsvetljava
 

Vir: Prirejeno po Elektro Maribor, 2008 

 
 
Slika 16: Procentualni dele� porabe elektri� ne energije v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici 

 
 
 
 
 
 
Tabela 25: Poraba energije po vrsti porabnikov za ogrevno in tehnološko toploto 
 
 Primarna energija Koristna energija 
 MWh/leto MWh/leto 
Gospodinjstva 26.907 15.330 
Pravne osebe 1.083 721 
Javni objekti 440 313 
SKUPAJ 28.430 16.364 

Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 
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Dele� porabe energentov v ob � ini

33,87%

15,67%

50,46%

Promet El. energija Toplotna energija
 

 
Slika 17: Dele�i porabe energentov v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici 

 
 
 
 
 
Rezultati analize rabe primarne energije za ogrevno in tehnološko toploto in strukture 
energentov v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici: 
�  najve�  energije za ogrevno in tehnološko toploto se porabi za ogrevanje stanovanj, in sicer 

94,98 %, pravne osebe porabijo 3,82 % vse energije, javni objekti pa 1,2 % energije. 
�  glavni energenti za ogrevno in tehnološko toploto so les z okrog 61,57 %, kurilno olje 

35,56 %, uteko� injen naftni plin 1 %, premog 1,61 % elektri� na energija 0,12 %, ostali 
energenti so zanemarljivi. V ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici še vedno prevladuje uporaba 
lesa. 

�  v stanovanjski porabi prevladuje uporaba lesa kot energenta s pribli�no 64,44 % kWh vse 
primarne energije, sledi kurilno olje z 33,33 %, premog 1,27 %, uteko� injen naftni plin z 
0,83 % in ravno toliko 0,13 % kWh uporabljene elektri� ne energije za ogrevanje v 
stanovanjski porabi. Po anketiranju gospodinjstev je kot glavni vir ogrevanja zabele�en 
energent les z 63 %, sledi kurilno olje z 35 %, premog kot glavni energetski vir pa se 
pojavlja v 2 % gospodinjstev. 

�  poraba energentov v prometu za vozni park na obmo� ju ob� ine Sveti Jurj ob Š� avnici je 
ocenjen na okoli 19.012.050 kWh.  
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Poraba energije za ogrevano in tehnološko toploto

94,98%

3,82% 1,20%

Gospodinjstva Pravne osebe - podjetja Javni objekti
 

Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 

 
 

Slika 18: Procentualni dele� porabe energije po vrsti  porabnikov za ogrevno in 
tehnološko toploto 

 
 
 
 
 
 
Tabela 26: Poraba in dele�i posameznih energentov za ogrevno in tehnološko toploto  

        v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici 
 

 Energenti za ogrevno in tehnološko toploto 
 enota enot/leto kWh/leto 
Kurilno olje l 1.012.190 10.121.900 
Les m3 8.721 17.442.000 
Premog kg 103.682 456.200 
UNP  l 53.949 374.941 
Elektri� na energija kWh 34.976 34.976 
SKUPAJ   28.430.017 

Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 
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Dele� porabe posameznih energentov za ogrevano in 
tehnološko toploto

61,50%

35,69%

1,61% 1,08%
0,12%

Les ELKO Premog UNP El. energija
 

Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 

 
 

Slika 19: Procentualni dele� porabe energije po vrsti energentov za ogrevno in 
tehnološko toploto v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici 

 
 
 
Tabela 27: Poraba energentov za ogrevno in tehnološko toploto skupaj s porabo  

       elektri� ne energije za pogone v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici 
 

Poraba energentov za ogrevno in tehnološko toploto skupaj s porabo elektri� ne 
energije za pogone 
 kWh/leto 

SKUPAJ 37.129.110 
Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 

 
 
 
 
Tabela 28: Poraba energentov za ogrevno toploto v stanovanjski porabi 
 
 Energenti v stanovanjski rabi ob� ine Sveti Jurij ob Š� avnici 
 enota enot/leto kWh/leto 
Kurilno olje l 896.861 8.968.610 
Les m3 8.670 17.340.000 
Premog kg 77.471 340.872 
UNP  l 31.996 222.372 
Elektri� na energija kWh 34.976 34.976 
SKUPAJ   26.906.830 

Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 
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Procentualni dele� energentov v stanovanjski rabi

Elektri� na energija
0,13%

UNP
0,83%Premog

1,27%

Kurilno olje
33,33%

Les
64,44%

Kurilno olje Les Premog UNP Elektri� na energija
 

Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 

 
Slika 20: Procentualni dele� porabe energije v stanovanjski porabi v ob� ini Sveti Jurij 

ob Š� avnici 
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Tabela 29: PORABA VSEH  ENERGENTOV V OB� INI SVETI JURIJ OB Š � AVNICI V ENEM LETU 

Poraba energentov za ogrevno in tehnološko toploto 

 ELKO Les Premog  UNP ZP El. energija  Biodizel Skupaj 

 l kWh m3 kWh Kg kWh L kWh Sm³  Sm³ kWh kWh    kWh 
Gospodinjstva 896.861 8.968.610 8.670 17.340.000 77.471 340.872 31.996 222.372   34.976 34.976   26.906.830 

Podjetja 80.326 803.260 51 102.000 26.211 115.328 9.025 62.724       1.083.312 
Javne zgradbe 35.003 350.030     12.928 89.845       439.875 

SKUPAJ 1.012.190 10.121.900 8.721 17.442.000 103.682 456.200 53.949 374.941 0 0 34.976 34.976    

VSE SKUPAJ energenti za ogrevno in tehnološko vodo Ob� ine Sveti Jurij v kWh 28.430.017 

Poraba elektri� ne energije za pogone in razsvetljavo 

 kWh               

Gospodinjstva 6.773.212               
Pravne osebe 1.938.009               
Javna razsvet. 87.772               

SKUPAJ 8.798.993               

VSE SKUPAJ poraba elektri� ne energije za pogone in razsvetljavo v Ob� ini Sveti Jurij v kWh  8.798.993 

Poraba energentov za transport 

 L kWh              

Benzin 1.215.330 12.153.300              
Dizel 685.875 6.858.750              

SKUPAJ 1.901.205 19.012.050              

VSE SKUPAJ poraba energentov za transport v Ob� ini Sveti Jurij v kWh  19.012.050 

PORABA VSEH ENERGENTOV V OB� INI SVETI JURIJ OB Š � AVNICI  kWh 56.241.060 
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3.1.4 Javna razsvetljava 
 
Podatke o stanju javne razsvetljave v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici smo pridobili od JP 
Elektro Maribor d.d..  
 
 

Javna razsvetljava v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici 
 

Javna razsvetljava v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici je v glavnem izvedena na drogovih 
nizkonapetostnega omre�ja s prostovodnim napajanjem in potekom ob glavni cesti in 
stranskih poteh ter ob cerkvi.  
 
Za javno razsvetljavo v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici so uporabljene svetilke naslednjih 
tipov: 

·  CX 150 W NAT (64 komadov), 
·  Elektronabava-KN/VTF 125W (17 komadov), 
·  Reflektor JET 100/NA 400 W – 2 cerkvi (6 komadi), 
·  CD 1116-NT (4 komadi), 
·  NAT 70 W (3 komadi) 
·  Bi�  (1 komad). 

 
Svetilke tipa VTF 125 so dejansko dotrajane in jih bo potrebno postopoma zamenjati z 
ustreznimi novimi oziroma drugimi enakovrednimi, v katerih bodo visokotla� ne natrijeve 
sijalke HSE 70W. Priklju� na mo�  le-teh je manjša, vendar imajo enak svetlobni u� inek. 
V celotni ob� ini skupaj z vsemi vasmi je 95 svetilk.  
 
 
 

Priporo� ila za zmanjšanje stroškov javne razsvetljave 
 
Za zmanjšanje stroškov pri javni razsvetljavi je vsekakor potrebno narediti energetski pregled 
razsvetljave. Pri pregledu bi se ugotovile mo�nosti u� inkovite rabe elektri� ne energije, kot so 
zamenjava svetil  z energijsko var� nimi svetili ter avtomati� en izklop ob dolo� enih urah in 
podobno. 
Energetski pregled javne razsvetljave z izvedenimi meritvami in opazovanji omogo� a 
dolo� iti: 

·  najbolj ekonomi� no tarifo za nakup elektri� ne energije na podlagi opa�ene konice in 
ra� unov za elektriko v preteklem obdobju, 

·  ocene dejanske instalirane mo� i in porabe energije za razsvetljavo, 
·  mo�nost nadomestitve s svetili z visokim izkoristkom ter stanje razmestitev in re�ime 

uporabe stikal �e obstoje� e razsvetljave, 
·  morebitne nizke izkoristke transformatorjev zaradi delovanja pri nizki obremenitvi. 

 
V splošnem velja, da se cena racionalizacije javne razsvetljave giblje med 0,5 in 1,5 �  za 
priklju� en watt. Koli� ina priklju� ene mo� i seveda ugodno vpliva na ceno. Za natan� en 
izra� un pa je potreben izra� un od primera do primera in vrste racionalizacije svetilke, svetila, 
mo� i, instalacije in regulacije. Prihranki pa se gibljejo med 10 in 60% odvisno od prej naštetih 
faktorjev. 
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Tabela 30: Stanje javne razsvetljave v Ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici 
 

Transformatorska 
postaja lokacija 

tip 
svetilke/�arnica kos starost opomba 

      

Transformatorska 
postaja lokacija 

tip 
svetilke/�arnica  kos starost opomba 

  Sveti Jurij CX 150W NAT 28 10 let kandelabri 7m 

    

Elektronabava-
KN/ VTF 125 

W 17 30 let leseni drog 

  cerkev 
Reflektor JET 

100/ NA 400 W 2 10 let   

    NAT 70 W 3 15 let kandelaber 4m 

  peš prehod bi�  1 10 let   

  Slapetinci CX 150W NAT 9 5 let kandelabri 7m 

  Stara gora CD 1116-NT 4 25 let leseni drog 

  cerkev 
Reflektor JET 

100/ NA 400 W 4 15 let   

  Bolehne� ici CX 150W NAT 27 5 let kandelabri 7m 
 
 
 

 

Slika 21: Primer potratne sijalke Elektronabava –KN 
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3.2    ANALIZA OBSTOJE � EGA STANJA EMISIJ 
 

3.2.1 Emisije pri porabi energentov za ogrevanje 
 
Energetska politika Evrope, kakor tudi Slovenije, bazira na u� inkoviti rabi energije in na 
spodbujanju obnovljivih virov energije. Direktive EU in Kjotski protokol to tudi narekujeta. 
Glede na poro� ilo Evropske komisije, v katerem so navedli, da Slovenija ne izpolnjuje 
obveznosti iz Kjotskega protokola (dolo� ene so obveznosti, da omejimo emisije TGP glede na 
izhodiš� no leto 1986 za 8%), moramo povedati, da Slovenija vseeno izvaja in na� rtuje ukrepe, 
s katerimi  bi dosegla potrebno zmanjšanje toplogrednih plinov. Za emisije toplogrednih 
plinov sta pri nas najpomembnejša sektorja proizvodnja elektrike in toplote ter promet. Od 
skupnih pribli�no 20 milijonov ton slovenskih emisij toplogrednih plinov je sektor 
proizvodnje el. energije in toplote odgovoren za okoli 30 % teh emisij, sektor prometa okoli 
20 %, industrija in gradbeništvo pa sta s porabo energije emitirala okoli 12 % vseh emisij 
toplogrednih plinov v Sloveniji. Dele� gospodinjstev je okrog 17%.  
 
Ogljikov dioksid (CO2): 

�  je dušljivec, te�ji od zraka,�
�  zmanjšuje v zraku za �ivljenje potrebno koncentracijo kisika, 
�  nastaja pri gorenju in pri dihanju, 
�  je glavni toplogredni plin, 
�  nastaja pri vseh procesih zgorevanja,  
�  po klimatskih modelih klimatskih modelih bo podvojitev CO2 v atmosferi povzro� ila 

globalni dvig temperature za 3 °C + / - 1,5 °C. 
 
�veplov dioksid (SO 2) : 

�  nastaja pri gorenju fosilnih goriv, ki vsebujejo �veplo, 
�  v prisotnosti zra� ne vlage in prahu se kataliti� no oksidira v �veplovo kislino (H2SO4) 

kisel de�, 
�  dra�i dihala, 
�  povzro� a o�ige na listih rastlin, 
�  pri razpadu organskih snovi, ki vsebujejo S, nastaja zelo strupen �veplovodik, 
�  je te�ji od zraka, 
�  je brezbarven ostro diše� , strupen plin, 
�  znanstveno je dokazano, da SO2 lahko povzro� i razli� ne bolezni kot so bronhitis, 

dra�enje dihalnih poti , vseh  škodljivih u� inkov pa še vedno ni znana. 
 
Ogljikov monoksid (CO): 

�  je strupen brezbarvni plin brez vonja in zaradi teh lastnosti je še posebej nevaren,�
�  ima 200 do 300 krat ve� jo afiniteto v primerjavi s kisikom za vezavo s hemoglobinom, 
�  najve�  ga nastaja pri nepopolnem izgorevanju (primanjkljaj kisika), 
�  koncentracija 0,3 vol.% povzro� i smrt � loveka v pol ure, 
�  majhne koncentracije povzro� ajo motnje v zaznavi in miselnih procesih, poslabša vid, 

nastajajo psihomotori� ne motnje, 
�  pri ve� jih koncentracijah je eksploziven, 
�  v nekaj urah na zraku oksidira v CO2, 
�  na avtomobilski cesti ob zastoju prometa, ga je  ve�  kot 44 ppm,�
�  v zaprtem avtomobilu ob kajenju cigaret ga je ve�  kot 87 ppm, 
�  100 ppm povzro� a glavobol, 
�  300 ppm povzro� a kolaps, 
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�  600 ppm povzro� i komo in smrt. 
 
Ogljikovodiki (C xHy): 

�  dra�ijo nos, dihala, o� i, 
�  spojine so toksi� ne in kancerogene, 
�  glavni vir so motorna vozila in razni industrijski procesi, 
�  izhajajo kot ne izgorele sestavine pri gorenju naftnih derivatov, iz motorjev z 

notranjim izgorevanjem, pri izhlapevanju topil, � istil, bencina,  
�  predstavniki iz prometa so BTX ( benzen, toluen, etil- benzen, orto-ksilen...), 
�  ob prisotnosti NOX in O3 se tvori poletni smog. 

 
Dušikovi oksidi (NOx): 

�  nastaja z oksidacijo zra� nega dušika pri gorenju nad 1000OC,�
�  je te�ji od zraka,�
�  agresivno deluje na dihala ( v ve� jih koncentracijah povzro� i plju� ni edem), 
�  svoj dele� prispeva pri tvorbi kislega de�ja, 
�  smogu daje rumeno barvo. 

 
Pri prera� unih emisij smo uporabili faktorje iz Tabele 31. 
 
 
Tabela 31: Emisijske vrednosti pri uporabi razli� nih goriv in tehnologij 
 

 CO2 kg/TJ  SO2 kg/TJ NOx kg/TJ  CxHY kg/TJ CO kg/TJ  prah  kg/TJ  

ELKO 74000 120 40 6 45 5 
ZP 57000 0 30 6 35 0 
Premog 97000 1500 170 910 5100 320 
UNP 55000 3 100 6 50 1 
Les 0 11 85 85 2400 35 
Elektrika  138900 800 720 305 1779 28 

Vir: Emissionsfaktoren und energietechnische Parameter für die Erstellung von Energie und Emissionsbilanzen im Bereich 
Raumw� rmeversorgung , Graz, 1997 

 
 
Tabela 32: Poraba vse primarne energije po energentih v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici 
 
 

 Gospodinjstva Podjetja Javne zgradbe 

 kWh TJ/leto kWh TJ/leto kWh TJ/leto 
ELKO 8.968.610                    

32,29     
803.260                    

2,8     
303.030                            

1,09     

Les  17.340.000                  
62,42     

102.000                  
0,37     

-                               
-       

Premog 340.872                      
1,23    

115.328                      
0,41     

-                               
-       

UNP 222.372            
0,8     

62.724                      
0,23     

-  
- 

Elektri� na 
energija 

41.735                      
0,15     

0                      
-     

-                               
-       

SKUPAJ 26.906.830  1.083.312  339.975  
 
Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 
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Tabela 33: Emisije v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici po sedanjem na� inu izrabe 
energentov za ogrevno in tehnološko toploto razen prometa in brez el. en. za 
razsvetljavo in pogone 
 
 
 CO2 SO2 NOx CxHy CO Prah Skupaj 
 t/leto 

 

t/leto  
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

ELKO 2.683,98 4,352 1,451 0,218 1,632 0,181 2.699,133 
Les  0 0,691 5,337 5,337 150,696 2,198 164,259 
Premog 159,08 2,46 0,279 1,492 8,364 0,525 172,2 
UNP 56,650 0,003 0,103 0,006 0,051 0,001 56,814 
Elektri� na 
energija 

18,057 0,104 0,094 0,04 0,231 0,004 18,53 

SKUPAJ 2.925,177 7,61 7,268 7,094 160,978 2,909 3.111.036 
Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002. 
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Slika 22: Emisije v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici po sedanjem na� inu izrabe energentov 
za ogrevno in tehnološko toploto razen prometa in brez el. en. za razsvetljavo in pogone 
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Tabela 34: Emisije v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici po sedanjem na� inu izrabe 
energentov za podjetja (brez el. en. za pogone in razsvetljavo in brez prometa) 
 
 CO2 SO2 NOx CxHy CO Prah Skupaj 
 t/leto 

 

t/leto  
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

ELKO 207,20 0,336 0,112 0,017 0,126 0,014 207,805 
Les  0 0,004 0,031 0,031 0,888 0,013 0,967 
Premog 39,77 0,615 0,07 0,373 2,091 0,131 43,050 
UNP 12,65 z 0,023 0,001 0,011 z 12,685 
SKUPAJ 259,62 0,955 0,236 0,422 3,116 0,158 264,507 

Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 
 
 
Tabela 35: Emisije v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici po sedanjem na� inu izrabe 
energentov za gospodinjstva razen prometa in brez el. energija za razsvetljavo in pogone 
 
 CO2 SO2 NOx CxHy CO Prah Skupaj 
 t/leto 

 

t/leto  
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

ELKO 2.389,46 3.874,8 1,292 0,194 1,453 0,161 2.396,43 
Les  0 0,687 5,306 5,306 149,808 2,185 163,292 
Premog 119,31 1,845 0,209 1,12 6,273 0,394 129,151 
UNP 44 0,002 0,08 0,005 0,04 0,001 44,128 
Elektri� na 
energija 

18,057 0,104 0,094 0,04 0,231 0,004 18,53 

SKUPAJ 2.570,83 3.877,44 6,981 6,665 157,805 2.745 2.751,531 
Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 

 
 
Tabela 36: Emisije v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici po sedanjem na� inu izrabe 
energentov za ogrevno in tehnološko toploto in el. en. za razsvetljavo in pogone (razen 
prometa) 
 
 CO2 SO2 NOx CxHy CO Prah Skupaj 
 t/leto 

 

t/leto  
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

t/leto 
 

ELKO 2.683,98 4,352 1,451 0,218 1,632 0,181 2.699,133 
Les  0 0,691 5,337 5,337 150,696 2,198 164,259 
Premog 159,08 2,46 0,279 1,492 8,364 0,525 172,2 
UNP 56,650 0,003 0,103 0,006 0,051 0,001 56,814 
Elektri� na 
energija 

4.417,02 25,44 22,896 9,699 56,572 0,890 4.532,517 

SKUPAJ 7.324,14 32,946 30,07 16,753 217,319 3,795 7.625,023 
Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002. 

Visoke emisije so povezane s kurivom. Razlo� evati moramo tudi emisije, ki so dejansko 
proizvedene na obmo� ju ob� ine Sveti Jurij ob Š� avnici, in fiktivne (namišljene) emisije zaradi 
uporabe el. energije oz. faktorjev prera� unavanja. Iz tabel lahko to lepo tudi razberemo.  
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Glavni problem pri ogrevanju in pripravi tehnološke toplote je še zmeraj prevelik procent 
fosilnega goriva, to je kurilno olje, ki ima najve� je emisijske faktorje, oziroma povzro� a 
najve�  emisij. Drugi problem so zastareli kotli na lesno biomaso. Izgorevanje je slabo. 
Obi� ajno so ti kotli tudi predimenzionirani.  
 
 
3.2.2 Emisije v prometu na obmo � ju ob � ine Sveti Jurij ob Š � avnici 
 
 
Cestno infrastrukturo ob� ine Sveti Jurij ob Š� avnici tvorijo lokalne ceste in vaške ceste. 
Obremenjenost cest na odsekih, ki vsebujejo dele cest v ob� ini so prikazana v spodnji tabeli: 
  

Prometni odsek  
Dol�ina 

odseka (km)  
Ime števnega 

mesta Vsa vozila  Os.vozila  Tov.vozila  Ostalo 
�ihlava - Videm 2,95  1500 1315 170 15 

Videm - 
Senarsko 13,723 Kraljevci 1950 1757 166 27 

Kri�evci - �ihlava  11,63 Berkovci 1.700 1.407 280 13 
Vir: Direkcija RS za ceste 

 
 
 
Tabela 37: Stanje cest v Ob� ini Svetu Jurij ob Š� avnici 
 

 
Vir: Direkcije RS za ceste 

 
 
 

 
Vir: Direkcija RS za ceste 

 

Slika 23: Prikaz dr�avnih in ob � inskih cest v Ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici 
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U� inek okoljskih problemov v urbanih obmo� jih sega tudi na obmo� je ob� ine Sveti Jurij ob 
Š� avnici. Izginotje habitatov in zmanjšanje biotske raznovrstnosti, propadajo� e in 
zanemarjene stavbe, degradirana obmo� ja, hrup, slab zrak, pomanjkanje in onesna�enje pitne 
vode, kopi� enje odpadkov ter gost promet vodi v razli� ne zdravstvene probleme in zni�uje 
kakovost �ivljenja v urbanih naseljih. Zna� ilen trend gradnje nakupovalnih centrov posega 
tudi na obmo� je ob� ine Sveti Jurij ob Š� avnici. To dodatno povzro� a pove� anje prometa in 
obremenjujo� ih posegov v okolje z dodatno infrastrukturo.  
 
Pomembno je poudariti, da Ministrstvo za okolje, prostor in energijo uvaja na podlagi 
evropske direktive 1999/94/EC, ki ureja obveš� anje potrošnikov glede porabe goriva ter 
emisij CO2 pri prodaji novih vozil, sistem oziroma na� in obveš� anja potrošnikov, ki 
predstavlja novosti tudi v okviru evropske skupnosti. Tako pravilnik zahteva, da morajo biti 
informacije o porabi goriva ter emisiji CO2 dostopne v raznih oblikah oziroma medijih.  
 
Glavnina emisij toplogrednih plinov iz prometa odpade na cestni promet, ki predstavlja skoraj 
90% vseh emisij toplogrednih plinov iz prometa in ve�  kot 20% celotnih emisij CO2. Na 
osebni promet tako odpade 76,6 % emisij CO2 iz cestnega prometa, 23,4 % pa na tovorni 
promet.  Pomembno dejstvo je, da v strukturi tovornega prometa na tranzit skozi Slovenijo 
odpade 36% vseh emisij TGP iz prometa te�kih vozil. Pri osebnih vozilih je opazen porast 
dizelskih motorjev. Emisije osebnih avtomobilov na bencinski pogon so se v Sloveniji v letu 
2002 glede na leto 1999 zmanjšale za 3,5 %, vendar so se emisije osebnih vozil pove� ale za 
5%. Smernice emisij TGP ima pozitivni element v prostovoljnem sporazumu o zmanjševanju 
specifi� nih emisij CO2 novih vozil. Zdru�enja evropskih (ACEA), korejskih (KAMA) in 
japonskih (JAMA) proizvajalcev so pristopila k sporazumu o zmanjševanju emisij CO2. V 
Sloveniji, kot tudi v ob� ini Sv. Jurij ob Š� avnici, tr�ni dele� prodaje novih vozil zavzemajo 
proizvajalci, ki so � lani zdru�enj, je gibanje zmanjševanja porabe goriva in  emisij CO2 pri 
novih avtomobilih primerljivo z EU. Podatki ACEA ka�ejo v letu 2001 za bencinske motorje 
172 g CO2/km, za dizelske pa 153 g CO2/km. Pove� evanje prometa ter pove� anje mo� i in 
povpre� ne prostornine motorjev, pa so elementi, ki pove� ujejo emisije TGP. Za Slovenijo je 
upoštevana 2-odstotna rast prometnega dela osebnih vozil, pri prometnem delu lahkih in 
te�kih vozil pa je upoštevana 5-odstotna povpre� na letna rast. Ta podatek za ob� ino Sveti 
Jurij ob Š� avnici ne velja, saj število tovornega prometa  hitreje raste.  
 
Vsak liter goriva pri zgorevanju proizvede pribli�no 100 g ogljikovega monoksida CO, 20g 
neobstojnih organskih spojin, 30 g dušikovih oksidov¸ 2,5 kg ogljikovega dioksida ter številne 
druge škodljive snovi.  
 
Za metodo izra� unavanja porabe energije in emisij smo vzeli izra� un na podlagi transportnih 
aktivnosti. V izra� une emisij smo vklju� ili tudi vro� e emisije, hladne emisije in emisije 
hlapov.  
 
Promet pomembno prispeva k onesna�evanju zraka. Motor z notranjim izgorevanjem oddaja 
med delovanjem pribli�no 200 razli� nih snovi. Znano je dejstvo, da pribli�no 65 % � rnega 
dima in ogljikovodikov izvira iz izpušnih plinov vozil, 20% emisij ogljikovodikov izvira iz 
prometnih nesre�  in 15 % z izhlapevanjem iz rezervoarja za gorivo in vlinja� a. Emisije 
motornih vozil prispevajo emisije CO2, CH4 , CO, CxHy, NOx , SOx in suspendirane delce. 
Korozija in obraba avtomobilskih delov prispevata k emisijam lebde� ih delcev, ki vsebujejo 
te�ke kovine (ZN, Cd, Ni, Cr, Fe). Emisije motornih vozil so tudi izvor poliaromatskih 
ogljikovodikov, med katerimi so tudi nekateri dokazano rakotvorni. Vplivni parametri emisij 
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v prometu, so poleg osnovne razlike goriva, velikosti in vrsti motorja tudi starost vozil, 
oziroma naprave za omejevanje emisij tako imenovani katalizatorji. Splošno velja, da je v 
emisijah bencinskih motorjev brez katalizatorjev, pribli�no 10 krat višja koncentracija CO in 
3 krat višja koncentracija ogljikovodikov, kot pri dizelskih motorjih brez katalizatorjev. 
Emisije ostalih onesna�evalcev so višje pri dizelskih motorjih brez katalizatorjev. Zdru�eni 
proizvajalci vozil so dosegli dogovor o limitnih vrednostih emisij. Vse velja za motorje s 
katalizatorji in za podane pogoje merjenja. Dosegli so standard, ki je kompromis med 
znanstvenimi (zaš� ita ljudi in okolja pred polutanti), ekonomskimi (industrijski razvoj) in 
politi� nimi (vpliv volilnega telesa) vidiki.  
Emisija plinov v izpuhih cestnih motornih vozil, ki vozijo po prometnici, so linijski izvor 
onesna�evanja z izpušnimi plini. Koncentracije polutantov ob cestiš� u so funkcije 
spremenljivk: 

·  Masa prometa 
·  Hitrost vozila 
·  Vrsta motorja (bencinski, dizelski) 
·  Ceste 
·  Hitrosti vetra 
·  Smer vetra 
·  Stabilnost atmosfere 
·  Cestiš� a 
·  Okolice. 
 

Vpliv gostote prometa je pomembna predvsem ob zgostitvah v kolonah. Pri takem re�imu 
prometa, ki se odvija tudi v dolo� enih odsekih ob� ine Sveti Jurij ob Š� avnici, nastajajo visoke 
emisije CO in HC. Ob majhnih gostotah prometa, ko se hitrosti vozil pove� ajo, pa se pove� a 
onesna�enje okolja z NOx, ki je odvisna predvsem od hitrosti vozila.  
Po statisti� nem letopisu energetskega gospodarstva RS za leto 2004 je po strukturi koriš� enja 
energije bilo kar 34,1 % oziroma 60,4 PJ energije koriš� enje v prometu. Primerjava strukture 
porabe energenta za promet po letih 1999 in 2004 ka�e na pove� anje porabe dizelskega goriva 
na ra� un zmanjšanja porabe motornega bencina. To dejstvo se potrjuje tudi v ob� ini Sveti 
Jurij ob Š� avnici. 
 
 
 
Tabela 38: Vozni park ob� ine Sveti Jurij ob Š� avnici in Slovenije 
 

 Osebna 
vozila 

Tovorna 
vozila 

Traktorji Kolesa z 
motorjem 

Ostalo SKUPAJ 

Slovenija 876.405 47.497 67.490 38.733 87.259 1.117.384 

Ob� ina 
Sveti 
Jurij ob 
Š� avnici 

1.169 40 349 99 115 1.772 

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve. 
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Primerjava dele�a vozil v % od celote (100%)                             
Slovenija - Sveti Jurij ob Š � avnici
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Slika 24: Procentualni dele� posameznih vozil, primerjava Slovenija- ob� ina Sveti Jurij 
ob Š� avnici 

 
 
Tabela 39: Emisije v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici v cestnem prometu (emisije iz lastnih 
vozil) 
 
 CO CO2 CxHy NOx Prah SO2 Skupaj 
 t/leto 

 
t/leto 

 
t/leto 

 
t/leto 

 
t/leto 

 
t/leto 

 
t/leto 

 

Osebna 
vozila 25,639 3.039,400 0,297 5,945 0,409 0,483 3.072,173 
Tovorna 
vozila 1,763 550,508 0,014 6,441 0,203 0,068 558,996 
Traktorji 3,585 229,607 0,534 2,136 0,267 0,019 236,148 
Kolesa z 
motorjem 3,300 32,234 0,015 0,077 0,002 0,003 35,631 
Ostala vozila 2,524 299,000 0,028 0,561 0,040 0,040 302,194 
SKUPAJ 36,812 4.150,750 0,888 15,160 0,921 0,613 4.205,143 

Vir: Izra� un na podlagi anket in statisti� nega urada RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, emisijski faktorji za prera� un 
emisij v prometu povzeti po »Emissionsfaktoren als grundlage für die Österreichische luftschadstoff-inventur – Stand 2003, Wien, 

Umweltbundesamt« 
 

 
3.3   ORGANIZIRANOST DIMNIKARSKE SLU�BE V OB � INI 
 
 
Dimnikarska slu�ba v ob� ini je zelo pomembna. Zavedati se je potrebno, da v okvir te slu�be 
ne sodi le � iš� enje dimnikov, ampak tudi nadzor nad napravami, njihovim delovanjem in 
emisijami ter vodenje katastra naprav ter drugih evidenc. Te aktivnosti so za ob� ino 
pomembne še posebej zaradi velikega števila kurilnih naprav ter varnega delovanja. 
 
Koncesijo za dimnikarsko dejavnost v ob� ini ima podjetje Dimnik, Dimnikarsko podjetje, 
d.o.o., Radenski vrh. 
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4 OCENA LOKALNIH ENERGETSKIH VIROV 
 
 
4.1   OBSTOJE� E STANJE 
 
Narejen je bil pregled stanja v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici, ki med drugim ka�e situacijo 
ob� ine napram povpre� ju v Sloveniji. 
 
Analize ka�ejo, da se je na obmo� ju ob� ine Sveti Jurij ob Š� avnici s hipnim povišanjem 
naftnih derivatov, raba energetskih virov umirila oz. zmanjšala na ra� un rabe obnovljivih 
virov energije, predvsem lesne biomase. Povišanje cen naftnih derivatov vpliva tudi na 
prodajo biogoriv iz proizvodnje v Gan� anih, ki sproti proda celotno proizvodnjo in nima te�av 
z zalogami biogoriv.  
 
Zanimivo je, da s terena poro� ajo predvsem dimnikarske slu�be, da so posamezne vasi v 
Pomurju, predvsem tiste, kjer je velik dele� lastnikov gozdov, �e v veliki ve� ini  prešle na 
lesno biomaso. 
 
Velik problem še vedno predstavljajo pe� i z nizkim izkoristkom, zastareli stroji in naprave ter 
energetsko potratne stavbe. K veliki porabi energije prispevajo tudi potrošniki, ki še vedno v 
svoje vsakdanje �ivljenje niso vpeljali energetsko var� nega obnašanja. Velik premik je 
potrebno narediti tudi v javnih zgradbah (šole, vrtci, krajevni uradi, ob� ina,…), kjer 
energetsko var� no obnašanje še ni doseglo zadovoljivega nivoja, prav tako pa je nujno 
potrebno uvesti energetsko ra� unovodstvo. 
 
Problemati� na je tudi industrija, ki je sicer v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici še ni tako veliko 
kot v mestnih središ� ih, vendar se tudi ta soo� a s starimi in potratnimi stroji, neu� inkovitim 
ravnanjem z energijo ter velikokrat z malomarnim odnosom do okolja (hrup, razsvetljava, 
odpad).  
 
 
4.1.1 Dr�avne spodbude za odkup elektri � ne energije 
 
Dr�ava glede na svoj nacionalni program spodbuja proizvodnjo in odkup elektri� ne energije 
iz obnovljivih virov energije. �e energetski zakon je uvedel pojem kvalificirani proizvajalec 
elektri� ne energije. Namen spodbude je pove� anje obsega proizvodnje elektri� ne energije, ki 
se proizvaja na okolju prijazen na� in. Sem nedvomno sodi tudi proizvodnja elektri� ne 
energije iz OVE ali odpadkov in soproizvodnja elektri� ne energije in toplote z nadpovpre� no 
visokim izkoristkom. Dr�avna spodbuda je dolo� ena s Sklepom o cenah in premijah 
elektri� ne energije od kvalificiranih proizvajalcev elektri� ne energije (Ur. l. RS 8/2004). 
Posamezni kvalificirani proizvajalec in status le-teh je urejen v Uredbi o pravilih za dolo� itev 
cen  in odkup elektri� ne energije od kvalificiranih proizvajalcev el. energije (Ur. l. RS 
25/2002), nadalje v Energetskem zakonu (Ur. l. RS 79/1999 in  8/2000), Uredba o pogojih za 
pridobitev statusa kvalificiranih proizvajalcev elektri� ne energije (Ur. l. RS 29/2001 in 
99/2001) pa govori o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri� ne 
energije. Tako so kvalificirane elektrarne (KE), ki  lahko koristijo to ugodnost, pod pogoji v 
navedenih uredbah, zakonih in sklepih: 

�  Hidroelektrarne do vklju� no 1MW, 
�  KE na biomaso do in nad 1MW, 
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�  geotermalne KE, 
�  son� ne KE, 
�  druge KE, ki kot vhodno energijo uporabljajo katerokoli drugo vrsto obnovljive 

energije, ki ni fosilnega ali jedrskega izvora, sem sodijo tudi KE na bioplin iz 
�ivalskih odpadkov, 

�  in druge KE v zgoraj citiranih dokumentih. 
 

Kvalificirani proizvajalec lahko prodaja elektri� no energijo po ugodni ceni upravljavcu 
javnega omre�ja. V primeru prodaje neposredno kon� nim uporabnikom ali trgovcem z el. en., 
ima kvalificirani proizvajalec pravico do premije na prodano elektri� no energijo.  
 
 
4.2   BIOMASA 
 
Lesna biomasa 
 
Pojem biomasa opredeljuje vso organsko snov. Energetika obravnava biomaso kot organsko 
snov, ki jo lahko uporabimo kot vir energije. V to skupino uvrš� amo: les in lesne ostanke 
(lesna biomasa), ostanke iz kmetijstva, nelesnate rastline, uporabne za proizvodnjo energije, 
ostanke pri proizvodnji industrijskih rastlin, sortirane odpadke iz gospodinjstev, odpadne 
goš� e oziroma usedline, ter organsko frakcijo mestnih komunalnih odpadkov in odpadne vode 
�ivilske industrije. V tem pomenu sodi biomasa med obnovljive vire energije.  
V skupino lesne biomase uvrš� amo: 
·  manj kvaliteten les iz gozdov, 
·  les iz površin v zaraš� anju, 
·  les s kmetijskih in urbanih površin, 
·  lesne ostanke primarne in sekundarne predelave lesa, 
·  odslu�en (neonesna�en) les. 
Vloga gozda je razen ekološke in varovalne, tudi socialna. Nenazadnje ima gozd tudi 
proizvodno vlogo. Ekološka, varovalna in socialna funkcija gozdov so pomembne za naše 
okolje in po� utje. Les iz gozdov pa pomeni vir surovine lesni industriji, gradbeništvu in 
energetiki. Pribli�no 57% naše de�ele je poraslo z gozdovi. Na nekaj manj kot 1.150.000 ha 
gozdov je shranjeno pribli�no 277.000.000 m3 lesne mase ali povpre� no 240 m3 lesa na  vsak 
ha gozda. Poleg tega vsako leto priraste še dodatnih 7.000.000 m3 ali pribli�no 6,2 m3 lesa na 
ha gozda. 
Gozd štejemo za obnovljiv naravni sistem, ki v svoj direktni proizvod – les ve�e son� no 
energijo. Les je pomemben kot energetska vrednost. Pred pribli�no dvema stoletjema je bil les 
edini energetski vir v naših domovih. Sedaj, ko se zavedamo u� inka tople grede in pomena 
zdravega okolja, se nam gozd, naše doma� e bogastvo, ponuja pred  vrati. 
Pri uporabi fosilnih goriv (naftni derivati, zemeljski plin) se sproš� a CO2, ki je bil v ta goriva 
vezan v davni preteklosti. Pove� evanje koncentracije ogljikovega dioksida (CO2) v našem 
ozra� ju povzro� a u� inek tople grede. Posledica tega je dvig povpre� nih temperatur. Vse to 
povzro� a svetovne klimatske spremembe. 
V procesu izgorevanja lesa ogljikovodiki razpadejo na CO2 in vodo, sprosti pa se toplotna 
energija. Tudi les ni okolju popolnoma neškodljivo kurivo, vendar lahko emisije z ustrezno 
tehnologijo zmanjšamo. Plini, ki se sproš� ajo pri izgorevanju lesne biomase, so del naravnega 
kro�enja elementov v naravi (ogljik, dušik, itd.) in dodatno ne obremenjujejo okolja, kot je to 
pri rabi fosilnih goriv.  
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Za ohranitev okolja, v katerem �ivimo, moramo prispevati vsi: posamezniki, dru�ine, 
gospodinjstva, lokalne skupnosti in dr�ava. Prispevek vsakega posameznika se lahko za� ne 
tako, da: 
·  var� ujemo s porabo energije in uvajamo sodobne u� inkovite tehnologije, 
·  za pridobivanje potrebne energije (ogrevanje, segrevanje sanitarne vode, kuhanje) 

uporabljamo obnovljive vire energije, kot so lesna biomasa, sonce (son� ne celice) in voda 
(male hidroelektrarne). 

Viri lesne biomase uporabne v energetske namene, so: 
GOZD 

·  redni posek (sortimenti slabše kvalitete), 
·  se� ni ostanki (vejevina in vrha� i, vendar ne tanjši od 5 cm premera), 
·  red� enja (drobni sortimenti), 
·  premene, 
·  sanitarne se� nje. 

KMETIJSKE IN URBANE POVRŠINE 
·  kr� itve grmiš� , 
·  obnove sadovnjakov in vinogradov,  
·  vzdr�evanje parkov in zelenic, 
·  � iš� enje pašnikov, 
·  gradnja objektov. 

LESNI OSTANKI 
·  primarna predelava lesa (krajniki, �amanje, o� elki, �aganje), 
·  sekundarna predelava lesa (lesni prah, skoblanci), 
·  lubje. 

ODPADNI IN ODSLU�EN LES 
·  lesna embala�a, 
·  gradbeni les, 
·  pohištvo, 
·  odpadki na komunalnih odlagališ� ih. 

Najve�  mo�nosti za uporabo lesne biomase imajo lastniki gozdov, ki lahko iz svojih gozdov 
pridobijo dovolj primerne lesne biomase. Z vidika stroškov kuriva, so njihovi izdatki vezani 
le na stroške poseka, spravila, transporta in priprave energenta (polen, sekancev), kar v 
povpre� ju pomeni pribli�no polovico stroškov �e pripravljenega kuriva. 
Za samooskrbo gospodinjstva z zadovoljivo koli� ino biomase je potrebna dolo� ena površina 
gozdov. Ob upoštevanju povpre� ne kvalitete gozda v ob� ini s 4,4 m3 mo�nega poseka na 
hektar in povpre� ni porabi srednje velikega gospodinjstva (20.000 – 25.000 kWh/leto) je za 
samooskrbo potrebno vsaj 10 ha gozda. 
Lastnikov z najmanj takšno površino gozdov je v ob� ini 188. Ker pa je njihova gozdna posest 
ve� ja, lahko po naših ocenah oskrbujejo iz svojih gozdov še dodatnih 230 povpre� nih 
gospodinjstev. 
Lastništvo gozda torej ni pogoj za uporabo lesne biomase. Vsi, ki lastnih virov lesne biomase 
nimajo dovolj ali nimajo strojev za pripravo ustrezne oblike lesnega kuriva, imajo naslednje 
mo�nosti: 
 -nakup �e pripravljene biomase (polen, sekancev, peletov) z dostavo na dom, 
 -lastna priprava materiala v gozdu z uporabo tujega sekalnika ali cepilnega stroja, 
 -naro� ilo vseh potrebnih del za pripravo biomase iz svojega gozda pri razli� nih izvajalcih 

gozdnih storitev. 
Poleg lastnikov gozdov in vseh gospodinjstev so pomembni potencialni ponudniki in 
porabniki lesne biomase tudi �agarski in lesnopredelovalni obrati,  ki lahko zadostijo svojim 
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energetskim potrebam, hkrati pa so lahko z viški kuriva pomemben ponudnik biomase na 
lokalnem trgu. 
Obnovljivost lesne biomase kot energetskega vira, razvoj tehnologij priprave in rabe ter 
cenovna konkuren� nost dvigujejo pomen lesa kot vira energije. Za u� inkovito rabo lesa v 
energetske namene je potrebno tudi znanje o zgradbi in lastnostih lesa.  
Osnovna lastnost goriv je kurilnost. Kurilnost lesa je koli� ina toplote, ki nastane pri popolnem 
izgorevanju enote goriva, pri � emer se produkti izgorevanja ne ohladijo pod temperaturo 
rosiš� a vodne pare.  
Na kurilno vrednost lesa vplivajo naslednji dejavniki: 

- vsebnost vode ali vla�nost lesa 
- kemi� na zgradba lesa 
- gostota lesa 
- drevesna vrsta in deli drevesa 
- zdravstveno stanje lesa 

Voda v lesu je prosta (ni vezana na lesno snov) in vezana (v celi� nih stenah). Les za� ne 
oddajati vodo takoj po poseku. Najprej izhlapeva prosta voda, s tem postaja les la�ji. Ko 
izhlapi vsa prosta voda (v povpre� ju ima les takrat 30 % vla�nost) za� ne izhlapevati vezana 
voda. Pri tem postane les higroskopski in za� ne spreminjati volumen in dimenzijo. 
Les sestavljajo naslednji elementi: ogljik (50 %), kisik (43 %), vodik (6 %) in dušik (1 %). 
Kemi� na sestava lesa pa je naslednja celuloza (40 - 50 %), hemiceluloze (24 - 33 %), lignin 
(20 - 35 %) in spremljajo� e snovi (škrob, sladkor, smola, � reslovina, barvila, strupi, 3 - 4 %). 
Kurilna vrednost posameznih sestavin ni enaka (na primer lignin ima višjo kurilno vrednost 
kot celuloza, zato je kurilna vrednost iglavcev, ki imajo ve�  lignina, pri enaki masni enoti, 
višja kot pri listavcih). 
Gostota lesa je odvisna od drevesne vrste (listavci imajo ve� jo gostoto kot iglavci), � asa 
se� nje (gostota naraš� a z vsebnostjo vode), dela drevesa (koreni� nik, vejevina in jedrovina 
imajo višjo gostoto) in starosti lesa. Gostota lesa vpliva na sušenje, kurilno vrednost in proces 
zgorevanja (les z ve� jo gostoto zgoreva po� asneje). 
 

 
Vir:http://www.zgs.gov.si/biomasa1/index.php?p=les 
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Slika 25: Primerjava energijskih vednosti drevesnih vrst na osnovi mase (osnova je 
energijska vrednost R. Bora) 

 

 
Vir:http://www.zgs.gov.si/biomasa1/index.php?p=les 

 
Slika 26: Primerjava energijskih vednosti drevesnih vrst na osnovi prostornine (osnova 

je energijska vrednost Robinije) 
 
Primerjava grafikonov ka�e, da dobimo kar 39 % manj energije, � e kupimo 1 m³ topolovega 
lesa, kot � e kupimo 1 m³ bukovega lesa. Na osnovi prostornine (m³) se nam poleg bukve 
izpla� a kupovati še les hrasta, robinije in gabra.  
Razlike v energijski vrednosti so manjše, � e kupujemo lesno biomaso po te�i (t ali kg). V tem 
primeru bi pri nakupu 1 t topolovega lesa kupili le 1 % manj energije, kot � e bi kupil 1 t 
bukovega lesa. Pri kupovanju glede na te�o pa moramo upoštevati še vsebnost vode. 
Zdravstveno stanje lesa bistveno vpliva na kurilno vrednost (trohne�  les ima manjšo gostoto 
in s tem tudi ni�jo kurilno vrednost).  
Pri uporabi lesa za kurjavo naj bi upoštevali, da za ogrevanje izberemo les listavcev, ki ima 
ve� jo gostoto in zato višjo kurilno vrednost na m³ (les izgoreva po� asneje, ve�  je �erjavice). 
Za kuho in peko pa izberemo les iglavcev, ki ima ve� jo kurilno vrednost na kg (izgoreva 
hitreje in intenzivneje).  
Les za kurjavo je najbolje posekati, ko je vsebnost vode v lesu najni�ja (v poznem jesenskem 
ali zimskem � asu).  
Z raz�agovanjem in cepljenjem pospešimo sušenje lesa. Pripravljen les naj se suši v pokritih 
in zra� nih skladovnicah vsaj šest mesecev. 
 
Potencial v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici 
 
Ob� ina Sveti Jurij ob Š� avnici spada med ob� ine z dobrim gozdnim potencialom, saj ima 
okoli 35 % površin poraslih z gozdovi. Tako se ve� ina gospodinjstev v ob� ini greje z lesom. 
Sam dostop do lesa  ni te�aven, saj se del lesne mase pridobi iz obstoje� ih gozdov v ob� ini, 
del pa iz okoliških ob� in in na trgu. Skupna površina ob� ine je 5.132 ha, od tega je gozdnatih 
površin prb. 1.784 ha ali prb. 35 % (Vir: Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota).  
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Kot je bilo �e predhodno povedano, je na ha gozda v Sloveniji povpre� no 240 m3 lesa, letni 
prirast pa znaša 6,2 m3 (Vir: Lesna biomasa – okolju prijazen obnovljivi vir energije). Tako 
lahko hitro izra� unamo mo�en teoreti� ni letni posek na obmo� ju ob� ine Sveti Jurij ob 
Š� avnici (1.784 ha x 6,2 m3/ha/leto = 11.060,8 m3/leto). V praksi je seveda dosti manjši. Za 
ob� ino Sveti Jurij ob Š� avnici je dolo� en najve� ji mo�ni posek 6.057 m3/leto. 

 
Posek je razporejen po katastrskih ob� inah. Po strokovni oceni Zavoda za gozdove Slovenije 
je razdelitev razvidna iz Tabele 40. 
 
 
Tabela 40: Razdelitev lesne biomase ob� ine Sveti Jurij ob Š� avnici 
 

OB� INA Površina  
Površina 
gozdov  Dele� gozda  

Dele� 
zasebnega  Najve � ji mo�ni  

Dele� 
stanovanj  

  ha ha % gozda v % posek m3/leto 
ogrevanih z 
lesom v % 

Sveti Jurij 5.132 1.784 34,76 93 6.057 58 

Pomurje 133.752 41.021 29,96 75 130.669 52 
Vir: Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota. 

 
 

Iz tabele je razvidno, da ima ob� ina Sveti Jurij ob Š� avnici na razpolago prb. 6.057 m3/leto 
lesa za lesno biomaso. 
Pri tem moramo omeniti, da je to celokupna mo�nost porabe lesa za lesno biomaso zasebnega 
lastništva.  
 
 
 
4.3   BIOPLIN4 
 
Na podro� ju energetske izrabe bioplina v Sloveniji se je veliko spremenilo. Ne le, da ni ve�  
ovir za uvoz tehnologije, opreme in materiala iz dr�av � lanic EU, temve�  se vse bolj pove� uje 
vrsta in obseg substratov za proces anaerobne digestacije. Po eni strani je temu tako zaradi 
omejitev, ki jih EU uvaja pri proizvodnji hrane, in posledi� no preusmeritev kmetijske 
proizvodnje v proizvodnjo energetskih rastlin in proizvodnjo energije, namenjene sila�i, po 
drugi strani pa zaradi predpisov o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki, ki npr. ne 
dovoljujejo ve�  uporabe pomij za krmljenje �ivali ali odlaganja dolo� enih vrst organskih 
odpadkov na komunalne deponije. V zadnjem � asu smo pri� a tudi hitremu tehnološkemu 
razvoju bioplinskih naprav, ki omogo� ajo vse bolj u� inkovito razgradnjo razli� nih 
sosubstratov v bioplin ter pretvorbo le-tega v elektri� no in toplotno ali pogonsko energijo. Ne 
le zahteve smernic EU o obveznem dele�u bio-goriv v rabi pogonskih goriv (2% v letu 2005 
in 5,75% v letu 2010) in zmanjšanju odlaganja biološko razgradljivih odpadkov, temve�  v 
zadnjem � asu tudi hitro rasto� e cene nafte ustvarjajo novo nišo energetske rabe bioplina. Ob 
ustrezni tehnologiji izlo� anja CO2 in drugih plinov iz bioplina lahko dobimo gorivo, ki je 
povsem enakovredno zemeljskemu plinu, ima pa to prednost, da ne povzro� a dodatnih emisij 
toplogrednih plinov.  
 

                                                 
4 VIR: Slovenski e-forum 
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Spekter (so)substratov, mo�nosti pridobivanja in energetske izrabe bioplina se tako hitro širi. 
Vendar so s tem investitorji v bioplinarne postavljeni tudi pred nove izzive in tveganja ter 
soo� eni z administrativno d�unglo najrazli� nejših okoljsko-sanitarno-veterinarsko-
elektrotehni� nih predpisov in dovoljenj. Bioplinske naprave, ki bi uporabljale samo gnoj in 
gnojevko iz �ivalskih farm, se skoraj ne gradijo ve� . Kot mo�ni (so)substrati se tako 
pojavljajo snovi kmetijskega izvora (travinje, sila�na koruza, poškodovano sadje), organski 
odpadki iz �ivilsko-predelovalne industrije (npr. iz predelave sadja in mleka), dolo� eni 
odpadki iz klavniške industrije (z nekaj pomembnimi izjemami), nadalje odpadki iz 
gostinskih obratov, biološko razgradljivi del komunalnih odpadkov itd.. Za ravnanje z 
razli� nimi vrstami odpadkov veljajo razli� ni re�imi, ki jih je v dobro ljudem in okolju 
potrebno strogo upoštevati, kar zahteva tudi poostren nadzor nad ravnanjem z njimi ter ob 
njihovi vse bolj raznovrstni rabi, tudi okrepitev zmogljivosti nadzora. V nasprotnem primeru 
nas bo slej ko prej doletela kakšna afera, npr. zaradi širjenja patoloških klic preko gnojiva iz 
bioplinarne, v kateri so uporabljali nedovoljene substrate ali pa dolo� enih substratov pred 
vnosom v bioplinski reaktor niso ustrezno obdelali. Ena sama »afera« pa seveda lahko spro�i 
veri�no reakcijo nasprotovanja prebivalcev prostorski umestitvi in izgradnji bioplinske 
naprave širom po naši de�eli.  
 
Vendar pristop k na� rtovanju in obratovanju bioplinarne ne zahteva premišljenosti in 
previdnosti zgolj zaradi varovanja okolja in zdravja ljudi. Tudi s stališ� a same ekonomike 
izgradnje in obratovanja bioplinarne ka�e biti nadvse previden in premišljen. Bioplinarne ne 
smemo obravnavati kot naprave, ki se je sposobna z manjšimi spremembami hitro prilagoditi 
spremembam na trgu (so)substratov. Prej jo velja primerjati z ob� utljivim �elodcem, ki se na 
prehitre spremembe v koli� ini, vrsti in temperaturi hrane odzove s prebavnimi motnjami, ki so 
lahko tudi dolgotrajne ali celo usodne. Zato je pred vsako odlo� itvijo za gradnjo bioplinske 
naprave potrebno opraviti temeljito študijo izvedljivosti, ki ne bi smela temeljiti le na 
preprostem izra� unu vra� ila investicijskih stroškov na osnovi zmanjšanja lastnih stroškov za 
energijo in zaslu�ka na osnovi zagotovljene odkupne cene oz. premije za v javno omre�je 
oddano energijo. Študija mora upoštevati tako mo�nosti zaslu�ka s predelavo odpadkov, 
uporabo predelanega substrata (kot gnojiva), kot tudi mo�nosti prodaje oz. koristne rabe 
odve� ne toplotne energije. Obvezno mora upoštevati tudi tveganja, povezana s spremembami 
pri pridelavi oz. na trgu (so)substratov.  

Zanesljivo lahko trdimo, da se bo opekel vsak, ki se bo lotil bioplinske naprave po na� elu 
»naredi si sam« in ob enostavnem kopiranju na� rtov kakšne uspešno delujo� e biolinarne. Pri 
na� rtovanju vsake posami� ne naprave se vedno pojavljajo številne neznanke, na katere ni 
mogo� e podati standardiziranih odgovorov, temve�  je potrebno upoštevati specifi� ne 
okoliš� ine. Šele prenos primerljivih izkušenj in rešitev lahko pomaga pri zni�evanju 
investicijskih stroškov procesa fermentacije in skladiš� enja bioplina. Obenem je potreben tudi 
prenos praks ustreznega ravnanja z razli� nimi �ivalskimi odpadki in pridobivanja podpore 
javnosti.  

 
 
Potencial BIOPLINA v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici 
 
V rastlinah se v � asu poletne vegetacije nakopi� i na 1m2 kmetijske površine 5 do 6 kWh 
energije, ki je nakopi� ena v rastlinskih maš� obah, ogljikovih hidratih in beljakovinah. Pri 
anaerobnem razkroju zelene biomase se energija transformira v obliko bioplina kot 
pogonskega goriva, nosilec energije v bioplinu pa je metan (CH4). Ob� ina Sveti Jurij ob 
Š� avnici ima 5.132 ha površin, od tega je kmetijskih zemljiš�  v lasti gospodinjstev ob� ine 
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Sveti Jurij ob Š� avnici okoli 1.800 ha njiv (njive segajo tudi preko katastrske ob� ine). Pri 
prera� unu lahko upoštevamo, da dobimo na 100 ha oziroma 1 km2 do 6 GWh energije. V 
primeru, da bodo te površine v bodo� nosti zaradi neugodne politike delno opuš� ene, vzemimo 
samo 10 % od 1.800 ha, znese 180 ha, kar je ekvivalentno 11 GWh energije. To je ve�  kot 38 
% potrebne toplotne energije v gospodinjstvih.  
 
Drugi mo�en potencial so rastlinski ostanki in poljš� ine. V Tabeli 41 je podan izplen metana v 
1m3 na tono organskega suhega substrata. 
 
 
Tabela 41: Izplen metana v  m3 na tono organskega suhega substrata 
 

Vrelna masa Izplen (m3 metana na tono 
organskega suhega 
substrata) 

Goveji gnoj, trden 200-300 
Svinjski gnoj, trden 220-320 
Goveji gnoj, teko�  210-310 
Svinjski gnoj, teko�  225-325 
Kurji gnoj 230-340 
Koruzna sila�a 290-450 
Travna sila�a 280-440 
Sila�a sladkorne pese 350-450 
Sila�a krmne pese 320-420 

Vir: Energetska izraba bioplina RS za okolje, AURE 

 
 
4.4   BIOGORIVA 

Dewulfova znanstvena analiza ka�e, da pri proizvodnji biogoriv dele� energije iz 
neobnovljivih virov lahko znaša tudi eno tretjino, koli� ina pa se razlikuje glede na biogorivo. 
To pomeni, da bi na biogoriva kot okolju prijazno energijo morali gledati realisti� no in 
upoštevati razlike med njimi.  

Dewulf je izdelal študije na treh primerih: italijanski proizvodnji bioetanola iz koruze, švedski 
proizvodnji biodizla na osnovi repi� nega semena in ameriški proizvodnji biodizla iz soje. Prvi 
pomemben podatek se navezuje na nizko u� inkovitost proizvodnih verig: dele� energije 
sonca, ki je kon� no porabljen v biogorivih, je reda 0,5 odstotka. To pomeni, da je potrebnih 
veliko (bio)tehni� nih raziskav, da se izboljša rezultate. Za primerjavo: pri pretvorbi energije 
sonca v elektri� no energijo s fotovoltai� nimi celicami je u� inkovitost 10-15-odstotna.  

Drug podatek, ki je na voljo pri tej novi metodi, se nanaša na uporabo neobnovljivih virov 
energije za proizvodnjo "obnovljivih" biogoriv. Pokazalo se je, da je za proizvodnjo 3-4 kWh 
energije iz biogoriv potrebna 1 kWh energije iz neobnovljivih virov. Ta 1 kWh energije iz 
neobnovljivih virov je potreben na primer za proizvodnjo pesticidov, gnojil in kemikalij. Pri 
bioetanolu je stanje nekoliko boljše kot pri biodizlu. Iz 1 kWh energije iz neobnovljivih virov 
so proizvedene 4 kWh bioetanola in le 3 kWh biodizla. Druga� e povedano: potrebujemo eno 
� etrtino oz. eno tretjino energije iz neobnovljivih virov, da dobimo energijo iz "obnovljivih" 
biogoriv, poro� a gave.novem.nl. (Vir: http://www.energetika.net/portal/media-
type/html/user/anon/page/default.psml/js_pane/P-f44d9ed31b-10468?newsid=11097). 
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Biogoriva so se pokazala kot najboljši nadomestek za nafto. Lahko se koristijo v razli� nih 
oblikah in tehnoloških postopkih, energijska vrednost je enaka vrednosti goriv, ki so 
proizvedena iz mineralnih surovin. Najva�nejše pa je to, da so biogoriva popolnoma 
neškodljiva za okolico. V svetu se uporabljata dve vrsti biogoriv, in sicer alkoholna biogoriva, 
ki se dodajajo ali celo popolnoma zamenjajo bencin v bencinskih motorjih ter biodiesel, ki je 
namenjen za naftne motorje. Zaenkrat je biodiesel bolj razširjen oz. se ga uporablja �e kar 
mno�i � no. Biodiesel je motorno gorivo, ki ga pridobivajo s kemi� nim postopkom iz oljne 
repe, soje in drugih olj� nic ter �itaric. Lahko se pridobiva tudi z recikla�o odpadnih jedilnih 
olj in iz �ivalskih maš� ob. Razen tega, da je energetsko popolnoma enak kot navaden diesel, 
ima boljšo mazivno lastnost, kar pripomore k podaljšani �ivljenjski dobi motorja.  
 
Njegove najva�nejše lastnosti pa so vezane na zmanjšanje onesna�enosti v okolju. Pri 
delovanju motorja, ko biodiesel izgoreva, prihaja celo do tega, da na izpušni cevi prihaja iz 
motorja celo 10% kisika. Biodeselska goriva ne vsebujejo �vepla in te�kih kovin. Koli� ina 
ogljikovega dioksida je enaka koli� ini, ki jo je rastlina absorbirala med rastjo. Tudi transport 
je nenevaren za okolico, ker se v zemlji razgradi v osemindvajsetih dneh, v vodi pa v nekaj 
dneh. Zaradi številnih pozitivnih lastnosti, je biodizel našel svojo mesto ravno v ekološkem 
poljedelstvu, kjer je po mednarodnih kriterijih tudi edino sprejemljivo gorivo. V dr�avah EU 
lahko kmetje dobijo certifikat o pridelavi bio-hrane le, � e uporabljajo biodizel. (Vir: 
http://www.pozitivke.net/). 
 
Po poro� ilu Ministrstva RS za okolje in prostor št. 540-01-30/2005, julija 2005, posledi� no 
sledi, da je Evropski Parlament in Svet 8. maja 2003 sprejel Direktivo 2003/30/ES o 
spodbujanju rabe bioloških goriv in drugih obnovljivih goriv v prometu (UL L št. 123, z dne 
17.5.2003, stran 42). Direktiva 2003/30/ES ima namen uvajati ukrepe spodbujanja rabe 
bioloških goriv in drugih obnovljivih goriv zaradi nadomeš� anja uporabe dizelskih goriv in 
bencina v prometu s temi gorivi, kar je pomemben prispevek k uresni� evanju ciljev o 
izboljšanju zanesljivosti oskrbe z energijo, k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in k 
ustvarjanju novih mo�nosti trajnostnega razvoja pode�elja. 
 
Direktiva 2003/30/ES zahteva od dr�av � lanic EU, da zagotovijo najmanjši dele� rabe 
bioloških goriv in drugih obnovljivih goriv v prometu in da za ta namen pri dajanju goriv na 
trg dolo� ijo za svoja obmo� ja dr�avne ciljne vrednosti dele�ev bioloških goriv. Na podlagi 
Direktive 2003/30/ES so za dr�ave � lanice EU dolo� ene tudi referen� ne vrednosti za dr�avne 
ciljne vrednosti dele�ev bioloških goriv v prometu in sicer: 2 % do konca 2005 in 5,75 % do 
konca 2010, pri � emer se odstotki bioloških goriv izra� unajo na podlagi njihove energetske 
vrednosti glede na energetsko vrednost vsega v prometu uporabljenega bencina in dizla. 
 
V skladu z Direktivo 2003/30/ES lahko Republika Slovenija glede ciljnih vrednosti dele�ev 
bioloških goriv v prometu napove odstop od referen� nih vrednosti, vendar mora o tem 
poro� ati Komisiji EU.  
 
S tem poro� ilom Republika Slovenija napoveduje odstopanje od referen� nih vrednosti za prvo 
fazo uvajanja ukrepov spodbujanja rabe bioloških goriv, to je za � as izpolnjevanja zahtev 
dolo� b Direktive 2003/30/ES. Napoved odstopanja od referen� nih vrednosti, dolo� enih za 
prvo fazo uvajanja ukrepov spodbujanja rabe bioloških goriv, Republika Slovenija uveljavlja 
na podlagi dejstev o omejitvah v zvezi z mo�nostjo proizvodnje bioloških goriv.  
 
Ne glede na napoved odstopanja od referen� nih vrednosti, dolo� enih za prvo fazo uvajanja 
ukrepov spodbujanja rabe bioloških goriv v prometu, Republika Slovenija meni, da s svojim 
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energetskim programom uporabe posameznih virov biomase, ki so namenjeni predvsem 
proizvodnji elektri� ne energije in toplote ustrezno prispeva k uresni� evanju ciljev EU o 
izboljšanju zanesljivosti oskrbe z energijo, zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in 
ustvarjanju novih mo�nosti trajnostnega razvoja pode�elja. 
Za izvedbo ukrepov spodbujanja rabe bioloških goriv in drugih obnovljivih goriv zaradi 
nadomeš� anja uporabe dizelskih goriv in bencina v prometu s temi gorivi je Republika 
Slovenija sprejela naslednje zakonodajne akte: 

�  Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ki ga je Vlada 
Republike Slovenije sprejela dne 31.julija 2003, in je izhodiš� ni programski dokument 
Republike Slovenije uvajanja ukrepov spodbujanja rabe bioloških goriv v prometu. Z 
operativnim programom zmanjševanja emisij toplogrednih plinov je dolo� eno, da je 
cilj uvajanja bioloških goriv v prometu v prvem ciljnem 5-letnem obdobju (od 2008 
do 2012) Kjotskega protokola zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 120.000 ton 
CO2 ekvivalentov letno, kar pomeni letno nadomestitev dizelskih goriv in bencinov za 
okoli 35.000 ton goriva. 

�  Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, zadnja sprememba 42/04), ki dolo� a, da 
so biogoriva kot pogonska goriva izklju� ena iz sistema trošarinskega nadzora in 
pla� ila trošarinskih dajatev, � e so uporabljena kot pogonska goriva v � isti obliki. � e 
gre za mešanje bioloških goriv s fosilnimi gorivi, je oprostitev pla� ila trošarine mo�no 
uveljavljati do najve�  25 %. 

�  Pravilnik o vsebnosti bioloških goriv v gorivih za pogon cestnih motornih vozil 
(predlog pravilnika), ki v skladu z Direktivo 2003/30/ES dolo� a: 

�  Vrste bioloških goriv, ki se uporabljajo kot biološka goriva v prometu 
�  Najmanjšo vsebnost bioloških goriv v gorivih za pogon motornih vozil, ki jo morajo 

zagotavljati distributerji goriv za pogon motornih vozil, v posameznem koledarskem 
letu do leta 2010. 

V skladu z dolo� bami prvega odstavka 4. � lena Pravilnika o vsebnosti bioloških goriv v 
gorivih za pogon cestnih motornih vozil (predlog pravilnika) morajo distributerji goriv za 
pogon motornih vozil v prometu zagotoviti, da je letna povpre� na vsebnost bioloških goriv v 
vseh gorivih, ki so dani na obmo� ju Republike Slovenije v posameznem koledarskem letu v 
promet za pogon motornih vozil, enaka v letu: 
- 2006 najmanj 2,5 %, 
- 2007 najmanj 3,25 %, 
- 2008 najmanj 4 %, 
- 2009 najmanj 4,5 % in 
- 2010 najmanj 5,25 %.  
Ker na obmo� ju Republike Slovenije ni rafinerij za proizvodnjo motornih bencinov, in ker se 
v Republiki Sloveniji ne proizvajajo biološka goriva, ki so primerna za umešanje v motorne 
bencine, je pri� akovati, da bodo distributerji za� eli z uvajanjem bioloških goriv v motorne 
bencine predvidoma v letu 2007, medtem ko bo v obdobju do 2008 vsebnost bioloških goriv v 
dizelskih gorivih v povpre� ju presegla referen� ne vrednosti, ki so dolo� ene za to obdobje v 
Direktivi 2003/30/ES. 
Predvideva se, da bo povpre� na vsebnost bioloških goriv, ki bodo dani v letih 2006 do 2008 v 
Republiki Sloveniji v promet, za 0,25 % manjša od referen� nih vrednosti iz Direktive 
2003/30/ES, v obdobju od 2009 do 2010 pa za 0,5 %, ker bo za prav toliko ali ve�  v Republiki 
Sloveniji razpolo�ljivih bioloških goriv uporabljenih za proizvodnjo elektrike v napravah za 
soproizvodnjo toplote in elektrike. 
V Republiki Sloveniji je najve�  tehnoloških mo�nosti za proizvodnjo biodizla ali pa � istega 
(surovega) rastlinskega olja kot alternativnega pogonskega goriva. Osnovna surovina za 
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proizvodnjo tako biodizla kot surovega rastlinskega olja je olje, ki se pridobiva s hladnim 
stiskanjem oljne ogrš� ice ali pa tudi son� nic.  
Za kon� no pridobitev biodizla je potrebna še nadaljnja tehnološko-kemi� na predelava, za 
katero se predvideva, da se bodo prilagodili predvsem obstoje� i obrati za proizvodnjo jedilnih 
olj v Republiki Sloveniji. Za proizvodnjo biodizla se bo uporabljala surovina, proizvedena na 
kmetijskih površinah v Republiki Sloveniji, in uvo�ena surovina.  
 
 

 
                              Slika 27: Oljna ogrš� ica 

 
V Republiki Sloveniji so pogoji za pridelovanje oljne ogrš� ice razmeroma dobri. V obdobju 
od leta 1980 do leta 1990 je Republika Slovenija pridelovala oljno ogrš� ico na 2.000 do 2.500 
ha. V letu 2004 je bilo z oljno ogrš� ico posejanih 2.500 ha; po ocenah ministrstva, pristojnega 
za kmetijstvo, pa je v Republiki Sloveniji na voljo najve�  6.000 do 7.000 ha površin, 
primernih za pridelavo oljne ogrš� ice. 
Predvidena dinamika lastne proizvodnje surovin za biodizel v Republiki Sloveniji je do leta 
2010 razvidna iz naslednje tabele (Tabela 42). 
 
 
Tabela 42: Proizvodnja surovin za biodizel v RS do 2010 
 
Leto 2006 2007 2008 2009 2010 

Površine (ha) 2.500 2.500 3.000 3.000 3.500 
maš� obe (t) 15.000 15.000 18.000 18.000 21.000 
 
 
Pri izra� unu lastne proizvodnje surovin je upoštevana ekološka pridelava oljne ogrš� ice s 
povpre� nim pridelkom 1.800 kg semen na ha ter z vsebnostjo 33 % maš� ob v semenih. 
V Republiki Sloveniji ni obratov za proizvodnjo bioetanola in ni rafinerij oziroma obratov za 
umešanje uvo�enega bioetanola v motorne bencine. 
V Operativnem programu zmanjševanja emisij toplogrednih plinov so na vidnem mestu 
predvidenih ukrepov zmanjševanja emisij programi spodbujanja proizvodnje elektri� ne 
energije iz obnovljivih virov, ki je zelo pomembna tako z vidika emisij toplogrednih plinov 
kot tudi z vidika ni�jih obratovalnih stroškov v primerjavi s pridobivanjem elektri� ne energije 
iz fosilnih goriv.  
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Dele� proizvodnje elektri� ne energije iz obnovljivih virov je leta 2000 v Republiki Sloveniji 
znašal dobrih 33 %, pri � emer ima sicer najve� ji dele� proizvodnja elektrike v 
hidroelektrarnah, proizvodnja elektrike iz biomase pa ji sledi. V ukrepe rabe biomase za 
proizvodnjo elektri� ne energije je vklju� ena izgradnja: 

�  obratov za soproizvodnjo toplote in elektri� ne energije iz lesne biomase v industrijskih 
obratih in pri daljinskem ogrevanju,  

�  naprav za proizvodnjo elektri� ne energije iz odlagališ� nega plina, 
�  naprav za soproizvodnjo toplote in elektri� ne energije iz bioplina, ki nastaja v 

bioloških � istilnih napravah odpadne komunalne in industrijske vode,  
�  naprav za soproizvodnjo toplote in elektri� ne energije iz bioplina, ki nastaja iz 

biološko razgradljivih odpadkov pri pridelavi rastlin in �ivinoreji. 
Za oceno vrednosti dele�a bioloških goriv v dizelskih gorivih do 31. decembra 2010 je 
Republika Slovenije prevzela referen� ne vrednosti bioloških goriv iz Direktive 2003/30/ES. 
 
 
 
Tabela 43: Predvidene vrednosti rabe bioloških goriv v dizelskih gorivih v RS do 2010 
 

Biodizel 2006 2007 2008 2009 2010 

dele�  (%) 2,75 3,5 4,25 5 5,75 
koli� ina (t) 17.325 22.050 26.775 31.500 36.225 

 
 
Za izra� un letnih koli� in bioloških goriv v dizelskih gorivih je upoštevana predvidena letna 
poraba 630.000 t dizelskih goriv v prometu na obmo� ju Republike Slovenije. 
Pri dolo� itvi predvidenih vrednosti dele�a bioloških goriv v motornih bencinih pa je 
Republika Slovenija na ureditev trga takih goriv na obmo� ju EU, ker sama nima ne 
proizvodnje etanola niti rafinerij, v katerih bi zagotovila umešanje bioloških goriv v motorne 
bencine, ustrezna biološka goriva pa bi kupovala zunaj obmo� ja Republike Slovenije. 
V pri� akovanju, da se bo trg motornih bencinov z biološkimi gorivi vzpostavil v EU v 
obdobju naslednjih dveh let in da bo zaradi uveljavljanja oprostitev trošarin vzpostavljen 
pregleden sistem izdaje certifikatov za motorne bencine z biološkimi gorivi na obmo� ju EU, 
Republika Slovenija ocenjuje leto 2007 kot prvo leto prodaje bioloških goriv v motornih 
bencinih.  
 
 
4.5   ENERGIJA SONCA 5 
 
 
Sistemi za izkoriš� anje son� ne energije temeljijo na preprostem principu, znanem �e stoletja: 
sonce segreva vodo, shranjeno v temnem zbiralniku. Sodobni solarni sistemi so u� inkoviti in 
zelo zanesljivi. Spekter na� inov izrabe energije sonca je zelo širok: od ogrevanja sanitarne 
vode in ogrevanja prostorov v stanovanjskih in poslovnih stavbah do ogrevanja vode v 
plavalnih bazenih, solarnega hlajenja, toplote v industrijskih procesih in razsoljevanja vode za 
pitje. 
Priprava sanitarne tople vode je danes najbolj razširjen na� in izkoriš� anja son� ne energije. V 
nekaterih dr�avah ta princip postaja v stanovanjski gradnji �e skoraj pravilo. V odvisnosti od 

                                                 
5 Vir: ESTIF evropsko zdru�enje za solarno energijo  
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lokalnih podnebnih razmer in zasnove sistema je mogo� e zadovoljiti skoraj 100% vseh potreb 
po topli vodi. Ve� ji sistemi lahko obenem prispevajo znaten dele� energije za ogrevanje 
bivalnih prostorov. 
Solarne naprave za hlajenje izkoriš� ajo toplotno energijo sonca za proizvodnjo hladu in/ali 
razvla�evanje zraka na podoben na� in kot hladilniki ali obi� ajne klimatske naprave. Potreba 
po hlajenju je navadno najve� ja ravno takrat, ko je son� no sevanje najintenzivnejše, zato 
toplotna energija sonca zelo ustreza temu principu. Solarno hlajenje se �e uspešno uveljavlja v 
praksi. Z nadaljnjim zni�evanjem cene tehnologije je poleg manjših sistemov v prihodnosti 
realno pri� akovati tudi izgradnjo ve� jih sistemov za solarno hlajenje. 
Son� na energija je osnova za prakti� no vse procese, ki se odvijajo v naravi, vklju� no s 
� loveškim �ivljenjem. To je � ista in brezpla� na oblika energije, dostopna domala povsod. 
Son� na energija bo na voljo v neomejeni koli� ini še nekaj prihodnjih milijard let. Najve� ja 
mo�na izraba solarne toplotne energije je nujen korak k zagotovitvi trajne oskrbe z energijo in 
za ohranitev našega planeta ter zdravja prihodnjih generacij. 
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je trg solarne toplotne energije rasel z letno stopnjo 
13,6%. Po letu 2000 je vsako leto vgrajenih ve�  kot milijon kvadratnih metrov novih 
sprejemnikov son� ne energije (SSE). Konec leta 2003 je bilo tako v dr�avah EU skupaj 
vgrajenih skoraj 15 milijonov m2 SSE. Res pa je tr�ni dele� zelo neenakomerno razporejen: 
80% trga je omejenega zgolj na tri dr�ave. EU si je za cilj postavila 100 milijonov m�  
delujo� ih SSE. � e bi vse dr�ave sledile grškemu zgledu glede števila oziroma površine 
solarnih naprav na prebivalca, bi bil ta cilj danes �e izpolnjen. Tudi v dr�avah, ki na tem 
podro� ju trenutno zaostajajo, je opaziti napredek.  
V Španiji se je na primer v minulih petih letih trg štirikratno pove� al. K temu so precej 
prispevali strogi predpisi na lokalnih ravneh. Hitreje kot povpre� je EU naraš� a trg tudi v 
Italiji in Franciji ter drugih dr�avah z velikim potencialom za izrabo toplotne energije sonca. 
Tehni� ni potencial za izrabo solarne energije je bil v dr�avah EU pred njeno širitvijo v letu 
2004 ocenjen na 1,4 milijarde m2. Ta koli� ina bi zadoš� ala za proizvodnjo 682 GWh (59 
Mtoe oziroma 59 milijonov ton naftnega ekvivalenta) toplote na leto, kar bi ustrezalo: 
• 6% rabe kon� ne energije v dr�avah � lanicah EU-15, 
• 30% nafte uvo�ene v EU z Bli�njega vzhoda. 
Navkljub pozitivnemu razvoju v zadnjih letih je ta potencial v veliki meri še neizkoriš� en. 
Zdru�enje ESTIF (European Solar Thermal Federation) je predlagalo, da bi uporaba son� ne 
energije postala obvezna v primeru rekonstrukcij ali novogradenj stanovanjskih stavb. V 
dr�avah EU-15 bi to pomenilo vgradnjo 200 milijonov m2 SSE do leta 2015. 
V Sloveniji imamo vgrajenih � ez 100.000 m2 son� nih kolektorjev za pripravo tople sanitarne 
vode in pribli�no 80 kW sistemov son� nih celic, ki z elektriko v glavnem oskrbujejo 
planinske ko� e in posamezne naprave. Dr�ava ima glede na mo�en potencial (23.000 TWh) 
son� nega sevanja 300-kratno porabo sedanjih vseh energentov letno in bi celotno preskrbo 
energije zagotovili z napravami površine 50 km2. 
V ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici je potencial energije sonca neizkoriš� en. Prakti� no ga rabijo 
zgolj gospodinjstva. 
V stavbah se son� na energija izkoriš� a predvsem na pasivni sistem, aktivno in s fotovoltaiko.  
Elementi, ki izkoriš� ajo pasivno rabo energije so okna, son� ne stene, stekleniki in drugi 
gradbeni elementi za ogrevanje stavb, osvetljevanje in prezra� evanje. 
Aktivna izraba son� ne energije poteka s pomo� jo son� nih sprejemnikov toplote. Bistevni 
element je absorber, ki prenese toploto iz plasti kovine na vodo ali zrak, ki te� e skozenj.  
Fotovoltaika je pretvorba son� ne energije v elektri� no energijo. Son� ne celice so sestavljene 
iz polprevodnega materiala. Son� ne celice se povezujejo v son� ne module. Uporabljamo jo 
predvsem v oskrbi odro� nih naselij in stavb, oddaljenih naprav in �e tudi v cestni informatiki.  
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Prednosti izkoriš� enja son� ne energije so v okolju prijazni energiji, brez emisij, ne onesna�uje 
okolja, s tem se zmanjšuje u� inek tople grede, proizvodnja in poraba sta na istem mestu. 
Slabosti so zaradi razli� nega son� nega obsevanja posameznih lokacij, cena energije iz takih 
sistemov je še vedno draga zaradi velike investicije.  
Pri� a smo nenehnemu dvigovanju cen energentov, ki jih potrebujemo za ogrevanje stavb in 
pripravo tople sanitarne vode. Do nedavnega so bile vra� ilne dobe za uporabo solarnih 
sistemov od 10 in ve�  let, kar je bila posledica precej nizke cene kurilnega olja in drugih 
energentov. Ve� ina se jih predvsem iz ekonomskega razloga zato tudi ni odlo� ila za izrabo 
son� nega sevanja. Glede na trend rasti cen goriva v zadnjem letu pa �e lahko govorimo o 7-
letni vra� ilni dobi pri uporabi solarnega sistema za pripravo sanitarne tople vode. Vgradnja 
solarnega sistema je torej ekonomi� na �e na krajši � as, in glede na svojo �ivljenjsko dobo, 25 
let pomeni bistvene letne prihranke. Z zmanjševanjem porabe energentov se ob� utno 
zmanjšajo vplivi na okolje, s tem doprinesemo k varovanju virov energije in k zaš� iti 
zemeljske atmosfere. 
Son� na energija je eden redkih energetskih virov, ki je relativno enakomerno porazdeljen po 
zemeljski obli. V podro� jih severnih zemljepisnih širin med 40-50°, to je v podro� ju, kjer le�i 
tudi Slovenija, je letno son� no obsevanje med 1000 in 1500 kWh/m2. Za in�enirsko prakso se 
poslu�ujemo dolgoletnih meteoroloških podatkov, saj je napoved obsevanja preko dneva in 
mesecev bistvena pri zahtevnejših analizah. Za ve� je kraje v Sloveniji imamo na voljo 
razli� ne baze meteoroloških parametrov trajanja son� nega obsevanja in vsote son� nega 
sevanja ter difuzno son� no sevanje.  
Velik potencial var� evanja ob hkratnem kratkoro� nem ekonomskem efektu ponuja danes 
ogrevanje sanitarne vode. Tako predstavljajo son� ni kolektorji v povezavi s centralnim 
ogrevalnikom sanitarne vode prav v poletnih mesecih najzanimivejšo alternativo za ogrevalni 
kotel: potreba po energiji za ogrevanje sanitarne vode je v veliki meri konstantna in neodvisna 
od letnega � asa. Predvsem v poletnih mesecih se � asovno ujemata potreba po energiji in 
ponudba son� ne energije. 
Pravilno dimenzionirane naprave s son� nimi kolektorji z med seboj usklajenimi sistemskimi 
komponentami lahko prihranijo 50-60% letne potrebe po energiji za ogrevanje sanitarne vode 
v eno- in dvodru�inskih hišah. V preostalih mesecih ogrevanje sanitarne vode dopolnjuje drug 
neodvisen vir toplote - praviloma nizko temperaturni oljni/plinski ogrevalni kotel ali še bolje - 
kondenzacijski kotel. 
Od 8760 letnih ur je na razpolago pribli�no 1400 do 1900 son� nih ur. Primer porazdelitve 
son� ne energije v teku leta se lahko vidi na Slika  in Slika 11.  
Son� no sevanje je tok energije, ki ga sonce enakomerno oddaja na vse strani. Do zunanje 
atmosfere prispe mo�  sevanja 1,36 kW/m2 (t.i. solarna konstanta). 
Ob prehodu skozi zemeljsko atmosfero sevanje zaradi odboja, raztrosa in absorbcije na 
prašnih delcih in molekulah plinov oslabi. Son� no sevanje pri tem razpade na dve komponenti 
: 

�  direktno sevanje - del sevanja, ki neovirano prodre skozi atmosfero 
�  difuzno sevanje - del sevanja, ki se zaradi prašnih delcev in molekul odbije oz. 

absorbira in neusmerjeno prispe na zemeljsko površino. 
Vsota direktnega in difuznega sevanja se imenuje globalno in je v letnem povpre� ju v 
Sloveniji cca. 1200 kWh/m2, kar ustreza vsebnosti energije pribli�no 120 litrov kurilnega 
olja. Glede na tip kolektorja se lahko do okoli 75% globalnega sevanja pretvori v toploto. 
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Vrste son� nih kolektorjev (SSE – sprejemniki son� ne energije) in pravilna usmerjenost6 
 
Vemo, da son� ni kolektorji ali sprejemniki son� ne energije (krajše SSE) pretvarjajo son� no 
energijo v toplotno in jo nato predajo nosilcu toplote, najpogosteje je to voda. U� inkovitost 
SSE nam pove, kolikšen dele� vpadle son� ne energije lahko SSE prenese na nosilec toplote, 
to je vode. 
Energijska bilanca son� nega sevanja pri višini sonca 60° ob jasnem nebu brez meglic, pri 
� emer je površina pravokotna na smer vpada son� nih �arkov, je prikazana na sliki 28. 
 

 
Vir:ENSVET 

 
Slika 28: Energijska bilanca son� nega sevanja 

 
 
Nagibni kot son� nih kolektorjev glede na površino zemlje je pomemben za najvišji mo�ni 
sprejem energije. Optimalni nagibni kot je odvisen od � asa koriš� enja kolektorjev, ker se 
polo�aj sonca preko leta spreminja. Za Slovenijo je, glede na � as koriš� enja, nagibni kot med 
35-45° idealen kompromis med najvišjim polo�ajem sonca poleti (nagibni kot 30°) in 
najni�jim polo�ajem sonca pozimi (nagibni kot 60°). 
Na osnovi polo�aja sonca � ez dan bi se morali kolektorji usmeriti po mo�nosti na jug. 
Odstopanja od smeri jug do 20° v poletnih mesecih skorajda nimajo vpliva na izkoristek 
energije. Gledano preko leta pridemo do razlik do 2%. Usmerjenost kolektorjev in vpliv 
nagibnega kota kolektorjev na izkoristek son� nega sevanja prikazujemo na Sliki 29. 
 
 

                                                 
6 ENSVET 
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Vir: ENSVET 

 
Slika 29: Vpliv nagibnega kota kolektorjev na izkoristek son� nega sevanja 

 
 
Glede na trenutno ponudbo na trgu delimo son� ne kolektorje (SSE) v dve vrsti : 
Ravni kolektorji, ki imajo trenutno najugodnejše razmerje med ceno in u� inkovitostjo. 
Sestavljeni so iz absorberja (� rno barvana plo� evina, na katero so pritrjene cevi z vodo) in 
ohišja s toplotno izolacijo na spodnji strani ter stekleno šipo na zgornji strani. Na steklo se 
nanašajo selektivni nanosi, ki mo� no absorbirajo son� no sevanje, hkrati pa zmanjšujejo 
sevalne toplotne izgube v okolico. 
Vakuumski cevni kolektor z direktnim pretokom je sestavljen iz visoko evakuiranih cevi iz 
solarnega stekla. Toplotne izgube so tako majhne, da proizvaja toplo vodo tudi pri 
difuzijskem sevanju (v obla� nem vremenu). V absorberju je vgrajena koaksialna toplotno 
izmenjevalna cev, skozi katero se direktno pretaka nosilni medij toplote, ki sprejema toploto 
preko toplotno izmenjevalne cevi z iztekom v razdelilni cevni sistem. Optimalna usmerjenost 
absorberjev se dose�e z zasukom vakuumskih cevi. 
 
 
Primer solarnega sistema za enodru�insko hišo7 
 
Projektiranje solarnega sistema je vedno potrebno prepustiti projektantu, ki je specialist na 
tem podro� ju.  
Kot primer bomo prikazali izra� un solarnega sistema enodru�inske hiše. Zato predpostavimo 
naslednje pogoje : 

�  v objektu �ivijo 4 dru�inski � lani, 
�  poraba vode na dru�inskega � lana je vzeta po VDI 2067, kot srednja  poraba 60 

l/dan,osebo, 
�  sanitarna voda se je pred prehodom na solarni sistem ogrevala s klasi� nim 

toplovodnim kotlom z  izkoristkom 92%, 
�  temperatura tople vode je minimalno 45°C. 

Spreminjali bomo pa naslednje parametre : 
�  hranilnik toplote : 300 in 500 litrov 
�  ravni kolektorji 5,0 m2 in 7,5 m2 
�  vakuumski kolektorji 5,0 m2 in 8 m2 

                                                 
7 Vir:ENSVET 
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Tabela 44: Izra� un za ravne son� ne kolektorje 
 
 
 

ravni SSE 
 300 litrov 

ravni SSE 
500 litrov 

primer primer 1 primer 2 primer 3 primer 4 

hranilnik toplote 300 litrov 500 litrov 
tip SSE ravni - 5 m2 ravni 7,5 m2 ravni - 5 m2 ravni 7,5 m2 
dnevna poraba tople vode 250 litrov 250 litrov 
letna poraba energije za vodo 3700 kWh 3700 kWh 
letno pokritje potreb 60% 70% 61% 73% 
pridobljena energija od SSE 2370 kWh 2890 kWh 2500 kWh 3110 kWh 
zmanjšanje emisij CO2 letno 930 kg 1120 kg 1000 kg 1200 kg 
prihranek v olju letno 360 litrov 430 litrov 390 litrov 470 litrov 
prihranek v EUR letno 230 EUR 270 EUR 240 EUR 295 EUR 
okvirna cena solarnega 
sistema 
brez kotla 

2.090 EUR 2.650 EUR 2.450 EUR 3.010 EUR 

enostavna vra� ilna doba 
glede na letni prihranek 

9 let 10 let 10 let 10 let 

Vir:ENSVET in lastni izra� un za vra� ilno dobo 

 
 
 
 
 
Tabela 45: Izra� un za vakuumske son� ne kolektorje 
 
  

vakuumski SSE 
 300 litrov 

 
vakuumski SSE 
500 litrov 

primer primer 5 primer 6 primer 7 primer 8 

hranilnik toplote 300 litrov 500 litrov 
tip SSE vakuumski - 5 m2 vakuumski  8 m2 vakuumski - 5 m2 vakuumski  8 m2 
dnevna poraba tople vode 250 litrov 250 litrov 
letna poraba energije za 
vodo 

3690 kWh 3690 kWh 

letno pokritje potreb 74% 83% 77% 87% 
pridobljena energija od 
SSE 

3120 kWh 3650 kWh 3360 kWh 3990 kWh 

zmanjšanje emisij CO2 
letno 

1210kg 1380 kg 1300 kg 1520 kg 

prihranek v olju letno 460 litrov 530 litrov 500 litrov 580 litrov 
prihranek v EUR letno 295 EUR 335 EUR 320 EUR 370 EUR 
okvirna cena solarnega 
sistema 
brez kotla 

3.445 EUR 3.925 EUR 3.765 EUR 4.175 EUR 

enostavna vra� ilna doba 
glede na letni prihranek 

12 let 12 let 12 let 12 let 

Vir:ENSVET in lastni izra� un za vra� ilno dobo 
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Vir: ENSVET 
 

Slika 30: Shema solarnega sistema za primer 1 
 
 
 
 
 
 
 
Vsi primeri so izra� unani s pomo� jo simulacijskega ra� unalniškega programa. 
Iz izra� unov za razne variante je razvidno, da je vra� ilna doba nekje med 9 in 12 let. Ta meja 
se je iz 20 let pomaknila ni�je predvsem zaradi dvigovanja cen energentov, v manjši meri pa 
tudi zaradi boljših izkoristkov sprejemnikov son� ne energije, ki tako ob ve�  ali manj 
nespremenjeni ceni v zadnjih letih omogo� ajo ve� jo absorbcijo na enoto površine, s tem pa 
ni�jo ceno na kWh pridobljene son� ne energije. 
V primeru, da vaše dnevne potrebe po topli sanitarni vodi ustrezajo izbranemu primeru, se 
bomo odlo� ali med primerom 2 in 5, ki pomenita pribli�no 70% letno pokritje potreb za 
segrevanje s sprejemniki son� ne energije. Vra� ilna doba je v enem primeru 9 let, v drugem pa 
12 let. Bistvena prednost primera 5 pred primerom 2 pa je v tem, da solarni sistem z 
vakuumskimi kolektorji deluje tudi v obla� nem vremenu.  
Vedeti pa je potrebno, da vsi izra� uni temeljijo na predpostavljeni dnevni porabi tople vode v 
litrih na osebo in da bo u� inkovitost sistema velika le v primeru, da bo preko celega dneva 
enakomeren odjem tople sanitarne vode. V kolikor se v 4 � lanski dru�ini vsi � lani dru�ine 
�elijo skopati v ve� ernem � asu, bo seveda dimenzionirani solarni sistem poddimenziniran in 
bo u� inkovitost sistema precej ni�ja od izra� unane. 
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Slika 31: Stopnja solarnega pokritja po posameznih mesecih v letu, izra�ena v % v 

mesecu 
 
 
 
Vsi izra� uni so narejeni ob predpostavki, da ima ogrevalni kotel regulacijo predtoka v 
odvisnosti od zunanje temperature in tehni� ni izkoristek 93%. V primeru, da imamo doma 
starejši kotel s tehni� nim izkoristkom 75%, je letni prihranek olja bistveno ve� ji, tudi do 50%, 
kar pa v primeru ve� jega letnega prihranka pomeni vra� ilno dobo �e od 5 let navzgor. 
Projektiranje takega sistema pa je potrebno prepustiti izkušenemu projektantu z referencami, 
saj lahko vgradite še tako kvalitetne sprejemnike son� ne energije, pa bo u� inkovitost sistema 
zaradi napa� nih ostalih elementov delovala z dosti manjšim izkoristkom od predvidenega. 
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Slika 32:Ekološki pogled na solarne sisteme - emisije 
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Mo�en potencial tega obnovljivega vira v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici je v bistvu zelo velik. 
� e preprosto vzamemo predpostavko, da se bo v vsakem letu 5 % gospodinjstev odlo� ilo za 
investiranje v ta OVE, to pomeni zmanjšanje fosilnih goriv za okoli 44.800 litrov kurilnega 
olja na leto oziroma prihranek 448.000 kWh energije. Nenazadnje to pomeni tudi precejšnje 
zmanjšanje emisij CO2 za okoli 110 ton na leto.  
 
 
4.6   GEOTERMIJA 
 
V Sloveniji obstaja velik potencial za izkoriš� anje nizkoentalpijskih termalnih virov. 
Nizkoentalpijski termalni viri se izrabljajo za neposredno uporabo (balneologija, agrikultura, 
akvakultura, industrijska uporaba in ogrevanje prostorov). Potencialne investitorje spodbujajo 
k razmišljanju o izrabi geotermi� nega potenciala nihanja cen energentov na trgu in pa seveda 
ustvarjanje dodatne vrednosti pri neenergetski izrabi vode (kopališ� a, zdraviliš� a, ipd.). 
Osnovne informacije, ki so potrebne za oceno izkoristljivosti energije iz Zemljine notranjosti, 
nam dajo geološke raziskave. Te morajo odgovoriti na vprašanja, povezana s pogoji 
nastopanja geotermalnih virov (obstoj, prostorsko razširjanje, temperatura) ter pogoji zajema 
in izkoriš� anja termalnih virov in s tem povezanimi tehnološkimi zahtevami (izkoristljivost, 
kapaciteta, ekološki vidik izkoriš� anja, vzdr�evanje,...). 
Ker mehanizmi in geometrija geotermalnih sistemov najve� krat niso popolnoma ali sploh niso 
rešeni, bomo v aplikativnem raziskovalnem projektu "Geotermalna energija" z novejšimi 
izsledki strukturne in regionalne geologije ter geofizikalnimi metodami razvijali izboljšane 
konceptualne modele tistih geotermi� nih virov, kjer je izra�en interes. Tako izboljšani modeli 
bodo slu�ili za modeliranje mehanizmov napajanja in praznenja termalnega vodonosnika, 
dolgoro� nih vplivov izkoriš� anja podzemne vode in/ali za izbiro lokacij s potencialom za 
nastopanje termalnih virov.  
V aplikativnem raziskovalnem projektu "Geotermalna energija" se bomo še posebej posvetili 
naslednjim problemom: izbor potrebnih geoloških parametrov za uspešno izvedbo tehnologije 
toplotnih � rpalk (plitva geotermija za ogrevanje manjših objektov), reinjektiranje vode nazaj v 
geotermalni rezervoar (vzdr�evanje tlaka v geotermalnem vodonosniku) in modeliranju 
toplotnega in masnega toka v geotermalnem rezervoarju. 
Cilji aplikativnega raziskovalnega projekta Geotermalna energija so tako odkrivanje novih 
geotermalnih virov, kot tudi optimizacija izrabe obstoje� ih geotermalnih virov v smislu 
trajnostnega izkoriš� anja. (vir: http://www.geo-zs.si/). 
Geotermija je kljub vrtinam v ob� ini zaradi velikih investicij popolnoma neizkoriš� ena. 
 
 
Geološke zna� ilnosti vodonosnih plasti na obmo� ju Pomurja 
 
Plasti na globini od 300 do 500 m. Vodonosne kamnine so Pliocenski peš� enjaki z dobro 
prepustnostjo in nizko mineralizacijo. Temperatura geotermalne vode se giblje od 30 –50 °C. 
Plasti na globini od 800 and 1200 m. Vodonosne kamnine so heterogeni Miocenski peš� enjaki 
s srednjo prepustnostjo in srednjo mineralizacijo. Temperatura  vode se giblje od 50-75 °C. 
 
Globje le�e� e plasti  so na globini od 2000 to 5000 m. Vodonosne kamnine so razpoklinski 
heterogeni Mezozoiski karbonati z odli� no prepustnostjo in visoko mineralizacijo. 
Temperatura geotermalne voda se giblje od 120 do 230 °C. 
Ko pride geotermalna voda iz vrtine na površje, kjer pritisk pade, se poruši karbonatno 
ravnovesje in pride do izlo� anja CaCO3.  Karbonat se potem useda na cevi, skozi katere te� e 
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geotermalna voda in lahko povzro� i zamašitev. Ta pojav prepre� ujejo z dodajanjem zaviralca 
obarjanja (Actiphos-om). Geotermalna voda vsebuje tudi povišano vrednost plina CO2, ki 
omogo� a la�ji dvig vode po vrtini in pri pritiskih, ki so v vodi. Ko je le-ta še v vodonosniku, 
prepre� uje obarjanje-precipitacijo CaCO3. Ko voda pride iz vrtine, se CO2 na atmosferskem 
tlaku izlo� i in tako se poruši karbonatno ravnovesje in CaCO3 se izlo� i.  Za sproš� anje CO2 v 
atmosfero se pla� uje ekološka taksa, ki je ob uporabi plina v koristne namene ne bi bilo.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vir: Zasnova »kaskadnega« na� ina koriš� enja geotermalne vode / energije v sistemu vrtin v gospodarne namene 
 
 

Slika 33: Prikazuje vodni cikel in nastanek geotermalne vode v vodonosnih kamninah 
oz. slojih 

 
 



�

������� ����	
����� ����
��� ������� ������ ���	�� ��� �������
��
��������������������� �

 
© LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA ZA POMURJE, MARTJANCI 

83 

Austria

Croatia

H
ungary

Ita
ly

Scale (km)
0 10 20 30 40

LegendLjubljana

Kranj

Jesenice

Koper

N. Gorica

N. Mesto

Celje

Velenje

Maribor

Ptuj

M. Sobota

Croatia

Temperature (°C) at 1000 m depth

30

interpolation method: 
kriging

isotherm (°C) 

borehole with
geothermal data

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

 
Vir: Slovenian geothermal profile 2004, M. Sc. Andrej Lapanje, M. Sc. Dušan Rajver and M. Sc. Joerg Prestor, Geological Survey of 

Slovenia, Ljubljana 
 

Slika 34: Temperature na 1000 m globine 
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Slika 35 prikazuje polo�aj ob� ine Sveti Jurij ob Š� avnici na karti  Temperatura (ºC) v 

globini 1000m  
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Slika 36 prikazuje polo�aj ob� ine Sveti Jurij ob Š� avnici na karti  Gostota zemljinega 

toplotnega toka (mW/m²) 
 
 
 
Osnovne karakteristike za izkoriš� anje geotermalne vode: 
 
- Povišan geotermi� ni gradient na obmo� ju eksploatacije 

- Primerne lastnosti vodonosnega sloja oz. plasti in koli� ine vode 

- Primerne geokemi� ne lastnosti geotermalne vode 

- � im krajša razdalja od vrtine-� rpališ� a do porabnikov – primerna lokacija 

- Dobre tehnološke karakteristike vrtine 

V Sloveniji se 65% geotermalnega potenciala nahaja v SV delu, v Pomurju. Najdemo dve 
temperaturni obmo� ji geotermalne vode:  
 

·  Nizkotemperaturni geotermalni sistemi s temperaturami od 50-70 °C 
·  Visokotemperaturni geotermalni sistemi s temperaturami od 180-200 °C 

 
Nizkotemperaturna geotermalna voda se nahaja po celotnem obmo� ju Pomurja v geoloških 
slojih imenovanih “Mura formacija”. Geotermalna voda se nahaja v globini do 1000 m. Te 
plasti sestavljajo razli� ne gline in peski. 
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4.6.1 Toplotne � rpalke 8 
 
 
Ogrevanje s toplotno � rpalko predstavlja energetsko u� inkovit in okolju prijazen na� in 
ogrevanja. Toplotne � rpalke so naprave, ki izkoriš� ajo toploto iz okolice, ter jo pretvarjajo v 
uporabno toploto za ogrevanje prostorov in segrevanje sanitarne vode. Toplota, ki jo iz 
okolice � rpajo toplotne � rpalke, je v razli� ne snovi akumulirana son� na energija, zato 
predstavlja obnovljivi vir energije. Toplotne � rpalke izkoriš� ajo toploto zraka, podtalne in 
površinske vode, toploto akumulirano v zemlji in kamnitih masivih, lahko pa izkoriš� ajo tudi 
odpadno toploto, ki se sproš� a pri razli� nih tehnoloških procesih. Ogrevanje s toplotno 
� rpalko imenujemo tudi alternativno ogrevanje, saj spada pod alternativne vire energije, ravno 
tako kot sonce, veter, biomasa …  
 
Tehnologije  
Fizikalno na� elo delovanja toplotne � rpalke je, da prenaša toplotno energijo iz ni�jega 
temperaturnega potenciala na višjega ali obratno. Princip delovanja toplotne � rpalke je v 
bistvu obraten od delovanja hladilnika. Toplotna � rpalka za delovanje potrebuje medij. Medij 
imenujemo tudi hladivo. Hladiva so snovi, ki se uparjajo pri ni�ji temperaturi, pri višjih 
temperaturah in tlakih pa kondenzirajo. Zraku ali vodi (ali kakšnemu drugemu mediju) jemlje 
toploto in jo oddaja vodi (ali zraku), ki jo segreva. Toplotne � rpalke uporabljamo v glavnem 
za pripravo tople sanitarne vode - za ogrevanje prostorov se uporabljajo v glavnem za 
nizkotemperaturne sisteme. Za delovanje toplotne � rpalke je potrebna elektrika. Razmerje 
med pridobljeno energijo in vlo�enim delom imenujemo grelno število, ki se giblje med 2,5 in 
3,5 - pri novejših izvedbah še ve�  oz. poenostavljeno: pri pridobljenih 3 kWh energije se 
pla� a samo 1 kWh. V praksi se najve�  uporabljajo toplotne � rpalke zrak/voda, voda/voda in 
zemlja/voda. Toplotne � rpalke po sistemu zrak/zrak so klimatske naprave za ohlajanje zraka v 
prostoru. Glede na na� in izdelave jih delimo na kompaktne (toplotna � rpalka je prigrajena 
bojlerju) in lo� ene (split) - v tem primeru je obi� ajno toplotna � rpalka v enem prostoru, bojler 
pa v drugem.  
 
Kompresorske toplotne � rpalke  
Proces v toplotni � rpalki poteka po zaklju� enem tokokrogu. Hladivo v uprajalniku odvzame 
toploto okoliškemu mediju in se upari. Uparjeno hladivo nato potuje skozi kompresor, kjer se 
mu zaradi vlo�enega mehanskega dela – kompresije – zvišata tlak in temperatura. V 
kondenzatorju uparjeno hladivo kondenzira in pri tem odda toploto mediju, ki ga ogreva. 
Uteko� injeno in ohlajeno hladivo potuje skozi dušilni ventil, kjer ekspandira na ni�ji tlak ter 
od tu nazaj v uparjalnik. Ta kro�ni proces se ponavlja, dokler deluje toplotna � rpalka.  
Absorpcijske toplotne � rpalke 
 
Absorpcijske toplotne � rpalke se od kompresorskih lo� ijo po tem, da imajo namesto 
mehanskega kompresorja t. i. toplotni kompresor, ki kot pogonsko energijo izkoriš� a razli� ne 
energijske vire (bioplin, fosilna goriva ipd.). Uporaba absorpcijskih toplotnih � rpalk v 
gospodinjstvih ni razširjena.  
 
 
 
 
 

                                                 
8 http://www.prihodnostjeobnovljiva.org/index.php?l1=vrste&l2=crpalke 
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4.7  ENERGIJA VETRA9 
 
Ve� ina vetrnih elektrarn potrebuje veter s hitrostjo okoli 5 m/s, da pri� ne obratovati. Pri 
previsokih hitrostih, obi� ajno nad 25 m/s, se vetrne elektrarne ustavijo, da ne bi prišlo do 
poškodb. Maksimalne mo� i se dobijo pri hitrosti okoli 15 m/s. Med 15 in 25 m/s proizvedejo 
vetrnice najve�  elektri� ne energije. Pri previsokih ali prenizkih hitrostih vetra je vetrna 
elektrarna zaustavljena in takrat ne proizvaja elektri� ne energije.  
Vetrna elektrarna pretvarja energijo vetra v elektri� no energijo. Teoreti� no jo lahko pretvori 
najve�  do 60%. V praksi pa se le od 20 do 30% energije vetra dejansko pretvori v elektri� no 
energijo. Mo� i vetrnih elektrarn se gibljejo od nekaj kW do nekaj MW. Elektrarne z ve� jo 
mo� jo lahko proizvedejo ve�  elektri� ne energije. Z napredovanjem tehnologije se te mo� i 
vedno bolj pove� ujejo.  
Tehnologija 
Sestavni deli elektrarne na veter so:  

�  steber,   
�  ohišje (notri je generator elektri� ne energije in ostali pomembni deli; menjalnik 

hitrosti, rotor, sistem za spreminjanje smeri, itd., ki jih varuje ohišje,   
�  lopatice (navadno 2 - 3).  

Polje vetrnih elektrarn  
Na grebenih, kjer pihajo ugodni vetrovi se navadno postavi ve� je število vetrnih elektrarn, ki 
skupaj tvorijo polje vetrnih elektrarn.  
Pretvorba vetrne energije v elektri� no  
Vetrna energija je vektorska kineti� na energija. Njena velikost je odvisna od hitrosti vetra in 
se pove� uje pribli�no proporcionalno s hitrostjo vetra na tretjo potenco. Tako je izkoriš� anje 
vetrne energije zanimivo tam, kjer dosegajo vetrovi konstantno visoke hitrosti.  
Meritve  
Preden se odlo� imo za postavitev elektrarn na veter moramo narediti natan� ne meritve vetra 
na izbranih lokacijah. Meritve vetra opravljamo s posebnimi merilnimi napravami, 
imenovanimi anemometri. Meritve morajo biti opravljene na ustreznih višinah, pri � emer je 
treba upoštevati, da se z oddaljevanjem od zemeljskega površja hitrost vetra pove� uje. Iz 
meritev dobimo podatke o hitrosti vetra, njegovi smeri itn. Na podlagi teh podatkov lahko 
ocenimo koli� ino elektri� ne energije, ki bi jo proizvajala elektrarna na veter.  
Prednosti in slabosti  
Prednosti izkoriš� anja energije vetra:  

�  enostavna tehnologija,   
�  proizvodnja elektri� ne energije iz vetrnih elektrarn ne povzro� a emisij.  

Slabosti izkoriš� anja energije vetra:  
�  vizualni vpliv na okolico zaradi svoje velikosti,   
�  v neposredni bli�ini povzro� ajo dolo� en nivo hrupa.  

Vetrna energija v Pomurju 
 
Po obdelavi podatkov o hitrosti vetra za mesto Murska Sobota smo prišli do naslednjih 
rezultatov: 

- povpre� na hitrost vetra od 3.10.2005, � as 0:00 do 2.10.2006 � as 23:30 (podatki 
merjeni vsakih pol ure) je 0.820194 m/s,  

- povpre� na hitrost vetra za posamezni dan prikazuje slika 37 

                                                 
9 Vir: http://www.prihodnostjeobnovljiva.org/index.php?l1=vrste&l2=veter 
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Dnevna hitrost vetra od 3.10.05 do 2.10.06 
za Mursko Soboto 
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Vir: http://www.arso.gov.si/podro~cja/vreme_in_podnebje/napovedi_in_podatki/ 

 
Slika 37: Dnevna hitrost vetra za Mursko Soboto 

 
PRIMER DOBRE PRAKSE: 
 
Mlin na veter na Stari Gori je leta 1996 postavilo turisti� no društvo Sv. Jurij ob Š� avnici in je 
kopija Be� evega mlina iz Kokolajnš� aka z vsemi prvinskimi elementi. Mlin je še leta 1957 
mlel zrnje na Kokolajnš� aku pri Be� evih. Ponovno postavljen mlin na Stari gori je spomenik 
preproste vaške kulturne dediš� ine na tem koncu Slovenije. Ta mlin danes spet melje moko, 
seveda le v turisti� ne namene. Mlinsko napravo z mlinskima kamnoma poganja vetrnica, ki je 
pritrjena na gibljivi pogonski del mlina, saj se mora vedno usmerjati v smeri pihanja vetra. 
Mlin je visok 12,5 metra in ima dve nadstropji. V spodnjem predelu je širok 6 x 6 metra, v 
zgornjem pa 4,5 x 4,5 metra. Dol�ina vetrnic znaša 11 metrov, v širino pa merijo 40 
centimetrov. 
 

 
Vir: http://www.ljudmila.org/sef/stara/sole/FEEDU/FEEDU_orodja.htm 

 
Slika 38: Mlin na veter na Stari Gori 
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4.8  ELEKTRI� NA ENERGIJA 
 
Pomemben porabnik razli� nih vrst energije so predvsem zgradbe. Ogrevanje in razsvetljava 
po eni strani omogo� ajo primerne bivalne in delovne pogoje, vendar tudi pove� ujejo rabo 
energije, ve� ajo stroške in prispevajo k � edalje hujšim klimatskih spremembam. U� inkovita 
raba omejenih virov energije v bistvu ne zni�uje bivalnih pogojev, temve�  zahteva v� asih 
enostavne ukrepe v vsakdanjem �ivljenju. 
 
 
Kon� na poraba elektri� ne energije z leti naraš� a tako v Sloveniji, kot tudi na lokalnem nivoju. 
Ugotavljamo, da je vsaj na lokalnem nivoju var� evanje z elektri� no energijo na izredno nizki 
ravni in da se potrošniki vedejo skrajno potratno do tega vira energije.  
Klju � ni ukrep je vplivanje na obnašanje potrošnikov, u� inkovitejša – 'svetlejša' gradnja z okni 
na jug in zahod za zasebne hiše, vgradnja energetsko var� nejših �arnic za razsvetljavo vasi, 
vzpodbujanje nakupa energetsko var� nejših aparatov in naprav, tako v gospodinjstvu kot v 
industriji. 
 
Od davnega leta 1879, ko je Thomas Edison izumil prvo �arnico, je tehnologija izdelave 
�arnic zelo napredovala. Še posebej v zadnjih dvajsetih letih, ko so na tr�iš� e prišle t.i. var� ne 
�arnice.  
 
Vrste �arnic 
 
Klasi� ne �arnice na svetilno nitko: 
Kovinsko (volframovo) nitko segrevamo z elektri� nim tokom v prozorni ali prosojni stekleni 
bu� ki, ki je vakuumirana ali pa vsebuje kombinacijo �lahtnih plinov. Z njimi zmanjšujejo 
hitrost izparevanja (tanjšanja) kovinske nitke ter tako podaljšujejo �ivljenjsko dobo �arnice. 
Lahko jih kupimo  v razli� nih velikostih in oblikah (od hruškastih do pali� astih). Svetijo 
pribli�no 1.000 ur in so predvsem elektri� ni grelniki -  v svetlobo spremenijo le okoli 5 do   
10 % porabljene energije. 
 
Halogenske �arnice: 
Volframovo nitko obdaja bu� ka iz kremen� evega stekla, ki je napolnjena z �lahtnimi plini 
(kripton, ksenon) in z halogeni (fluor, klor, brom, jod). Halogeni povzro� ajo, da se 
volframova nitka obnavlja, kar je tudi vzrok, da je �ivljenjska doba daljša (svetijo ok. 4.000 
ur), porabijo skoraj 30% manj energije kot klasi� ne �arnice na svetilno nitko ter tako 
iz�arevajo manj toplote. Njihova svetloba je podobna dnevni. 
 
Fluorescen� ne sijalke: 
Poznamo jih pod imenom "neonke", kar pa je zmotno. Neonske cevi uporabljajo le za barvne 
svetlobne napise, fluorescen� ne sijalke pa niso polnjene z neonom, temve�  s paro �ivega 
srebra. Najnovejše izvedbe ("prava svetloba") dajejo svetlobo, ki je zelo podobna dnevni 
svetlobi. Zasloni, ki so montirani na ceveh, svetlobo razpršujejo tako, da ne povzro� a senc. 
Prehoda med naravno in umetno osvetlitvijo skoraj ne zaznamo, videz barv je enak kot pri 
dnevni osvetlitvi. S poizkusi so dokazali, da je v delovnih prostorih, ki so osvetljeni s takimi 
�arnicami, storilnost ve� ja; ta svetloba celo vzpodbuja rast rastlin. Sijalke imajo izjemno 
dolgo �ivljenjsko dobo (ok. 24.000 ur), seveda pa so dra�je kot druge �arnice. 
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Kompaktne fluorescen� ne �arnice: 
Po letu 1970 so raziskovalci pri� eli razvijati novo vrsto �arnic, ki v nasprotju s prej 
omenjenimi, ne oddajajo svetlobe z �arenjem, ampak z sevanjem; zato jih imenujejo tudi 
sijalke. Pomenijo revulocionarno novost, saj so energetsko izredno u� inkovite. V primerjavi s 
klasi� nimi �arnicami so njihove bistvene prednosti: 
• �ivljenjska doba znaša ve�  kot 10.000 ur (pri klasi� ni �arnici le 1.000 ur), 
• 20 vatna kompaktna �arnica proizvede toliko svetlobe kot 100 vatna klasi� na �arnica, torej 
je raba energije petkrat manjša, 
• proizvaja manj toplote. 
Navoji �arnic so enaki kot pri klasi� nih, zato jih brez te�av lahko namestimo v vse obstoje� e 
svetilke. V primerjavi s klasi� nimi �arnicami je cena kompaktnih �arnic razmeroma visoka, 
vendar se nam dolgoro� no gledano tak nakup obrestuje. 
 
 

 
 

Slika 39: Primerjava var� ne �arnice s klasi� no �arilno nitko 
 
 
 
Kolikšen je prihranek z var� nimi �arnicami? 
 
Predpostavimo, da �arnica gori v povpre� ju tri ure na dan. Pri izra� unu je �e upoštevan tudi 
nakup var� ne �arnice, ki po svoji svetilnosti nadomesti navadno �arnico.  
Prednosti var� ne �arnice: 

·  Prihranek 80% stroškov za elektri� no energijo pri enaki svetilnosti kot pri klasi� ni           
�arnici.  

·  8 x daljša �ivljenjska doba kot pri �arnici z �arilno nitko (do osem let)  
·  Število vklopov in izklopov ne vpliva na �ivljenjsko dobo �arnice  
·  �arnice so na voljo v razli� nih barvnih spektrih  
·  Zanesljiv zagon  
·  Pomembno: �arnice niso primerne za regulacijska stikala. Pri izbiri �arnice bodite pozorni 

na barvni spekter �arnice.  
·  V spodnji tabeli je narejen izra� un za uporabo 1, 5 in 10 �arnic za obdobje osmih let.  
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Tabela 46: Primer uporabe var� ne �arnice 
 

UPORABA V OSMIH LETIH  

Klasi� na 

�arnica 

(W) 

Var� na 

�arnica 

(W) 

Prihranek 

pri 1.�. 

(� ) 

Prihranek 

pri 5.�. 

(� ) 

Prihranek 

pri 10.�. 

(� ) 
25 5 12,3 73,5 123,4 
40 7 9,4 121,4 219,1 
60 11 33,7 180,0 336,8 
75 15 41,8 220,7 417,7 
100 20 56,5 294,2 564,8 

Vir. Elektro Maribor 

 
 
4.9  VODNA ENERGIJA10 
 
Voda je najpomembnejši obnovljivi vir energije in kar 21,6% vse elektri� ne energije na svetu 
je proizvedeno z izkoriš� anjem energije vode oziroma hidroenergije.  
Pretvorba hidroenergije v elektri� no energijo poteka v hidroelektrarnah. Z izjemo starih 
mlinov, ki jih poganja te�a vode, izkoriš� ajo moderne hidroelektrarne kineti� no energijo 
vode, ki jo le-ta pridobi s padcem. Koli� ina pridobljene energije je odvisna tako od koli� ine 
vode kot od višinske razlike vodnega padca. Glede na to razlikujemo razli� ne tipe 
hidroelektrarn:  

·  preto� ne, 
·  akumulacijske, 
·  preto� no-akumulacijske. 

Preto� ne hidroelektrarne izkoriš� ajo veliko koli� ino vode, ki ima relativno majhen padec. 
Reko se zajezi, ne ustvarja pa se zaloge vode. Slabost teh hidroelektrarn je, da sta proizvedena 
energija in oddana mo�  odvisni od pretoka, ki pa skozi leto niha. Preto� na elektrarna lahko 
stoji samostojno ali pa v verigi ve�  elektrarn.  
Akumulacijske hidroelektrarne izkoriš� ajo manjše koli� ine vode, ki pa ima velik višinski 
padec. Pri teh elektrarnah akumuliramo vodo z nasipi ali pa s poplavitvijo dolin in sotesk. 
Vodo shranimo zato, da imamo dolo� en pretok, tudi ko je vode manj. Te elektrarne so 
ve� namenske, saj velikokrat slu�ijo tudi oskrbi z vodo, namakanju itd.  
Preto� no-akumulacijske hidroelektrarne so kombinacija zgoraj omenjenih. Gradijo se v 
verigi, v kateri ima le prva elektrarna akumulacijsko jezero. Te elektrarne zbirajo vodo 
navadno krajši � as, medtem ko zbirajo akumulacijske elektrarne vodo daljše obdobje. Kateri 
na� in izrabe hidropotenciala je pravi, je odvisno od ve�  dejavnikov, predvsem lastnosti 
vodotoka. Najpomembnejša sta dva:  

�  preto� na koli� ina in  
�  višinski padec vode.  

V Sloveniji je v hidroelektrarnah proizvedeno 24,5% vse proizvedene elektri� ne energije.  

                                                 
10 http://www.prihodnostjeobnovljiva.org/index.php?l1=vrste&l2=vodna  
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Glavni del hidroelektrarne je turbina. Obstaja ve�  vrst turbin, ki so primerne za razli� ne 
vodotoke. Vodo dovajamo v turbine, te poganjajo generator, ki pretvarja hidroenergijo v 
elektri� no.  
Poleg razli� nih tipov lo� imo hidroelektrarne tudi po velikosti. Male hidroelektrarne so manjši 
objekti postavljeni na manjših vodotokih. V svetu so razli� ni kriteriji, kdaj neko 
hidroelektrarno štejemo za malo. V Sloveniji štejemo za male hidroelektrarne tiste, ki imajo 
mo�  do 10 MW.  
Ker imajo velike hidroelektrarne ponavadi izjemno škodljive vplive tako na okolje kot tudi na 
dru�bo, jih ponekod ne štejejo med obnovljive vire energije, � eprav so vodne. 
Majhne hidroelektrarne delimo glede na mo�  v tri skupine: mikro elektrarne, ki imajo mo�  
manj kot 100 kW, mini elektrarne, ki imajo mo�  od 100 kW do 1 MW in male elektrarne, 
katerih mo�  znaša od 1 MW do 10 MW.  
Mikro sistemi delujejo tako, da je del toka reke speljan po kanalu ali ceveh do turbine, ki 
poganja generator in s tem proizvaja elektriko. Izstopna voda iz turbine se nato vra� a v re� no 
strugo. Mikro sistemi so ponavadi »run of the river« sistemi, ker dovoljujejo glavnemu toku 
reke, da neovirano te� e naprej. To je izredno pomembno z vidika ekologije, saj ne naredimo 
nobenega bistvenega posega v reko. S tem ne spreminjamo vodostoja in re�ima reki ter ne 
onemogo� amo normalnega vodnega �ivljenja. Poleg tega ne potrebujemo velikih sredstev za 
zajezitev reke. Sistem je lahko zgrajen lokalno pri majhnih stroških, ker je zaradi preprostega 
sistema zanesljivost daljša. Problem lahko nastopi, � e imamo izrazita sušna in de�evna 
obdobja, še posebno v sušnih obdobjih, � e si ne moremo zagotoviti dovolj velike koli� ine 
vode. � e elektrike ne oddajamo v omre�je in � e nimamo nameš� enih akumulatorjev za njeno 
shranjevanje, potem je prese�ek elektri� ne energije izgubljen.  
Mikro sistemi so še posebno primerni za pode�elske in izolirane kraje in so ekonomska 
alternativa obstoje� emu elektri� nemu omre�ju. Sistemi priskrbijo poceni, neodvisen in 
nepretrgan elektri� ni tok brez škodljivega vplivanja na okolje.  
Prednosti izkoriš� anja hidroenergije:  

�  ne onesna�uje okolja,  
�  dolga �ivljenjska doba in relativno nizki obratovalni stroški.  

Slabosti izkoriš� anja hidroenergije:  
�  izgradnja hidrocentral predstavlja velik poseg v okolje,  
�  nihanje proizvodnje glede na razpolo�ljivost vode po razli� nih mesecih leta, visoka 

investicijska vrednost.  
 
 
4.9.1 Vodni potencial v Ob � ini Sveti Jurij ob Š � avnici 
 
V gospodarskem smislu talna voda, kot tudi reka Š� avnica ter manjši potoki na podro� ju 
ob� ine ne predstavljajo ve� ji potencial za eksploatacijo vodne energije. Talna voda in 
omenjeni vodotoki so omejen resurs, ki je zaradi svoje koli� ine lahko namenjen zgolj za 
vodooskrbo prebivalstva in za izboljšanje ekoloških razmer v prostoru, ne more pa biti 
generator razvoja. Ravno tako je ugotovljeno, da glede na majhne zaloge podtalnice odvzem 
vode iz omenjenih potokov in iz podtalnice, za namakanje v kmetijstvu ni primeren. 
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5 ANALIZA MO�NIH UKREPOV 
 
 
5.1  ANALIZA ŠIBKIH TO � K OSKRBE IN RABE ENERGIJE 
 
 
Menimo, da bo trg naredil svoje s cenami in da prehod na obnovljive vire energije ni ve�  
vprašljiv. Veliko ve�  pa je potrebno narediti na URA, saj se v ob� ini strinjajo, da sam prehod 
na OVE ob enaki porabi ne bo prinesel zadovoljivega u� inka. 
 
Nujno potrebno bo zato vzpostaviti ugodne mehanizme financiranja in spodbujanja zni�anja 
ravni porabe energije na vseh podro� jih. Klju � no pri tem je, da se tako javni kot zasebni 
sektor seznanita z ukrepi, ki lahko pripeljejo do zmanjšanja porabe energije, kar pomeni, da 
bo potrebno organizirati delavnice, okrogle mize za gospodinjstva, javno upravo in zasebni 
sektor, in peljati hkrati te procese tudi skozi sisteme izobra�evanja in tako �e otroke navajati 
na zdrav odnos do okolja in rabe energetskih virov.  
 
Prav tako bo poleg osveš� anja prebivalstva in industrije potrebno poiskati rešitve, ki se 
nanašajo na transport in mobilnost ter prestrukturiranje kmetijstva ob hkratnem zavedanju, da 
vzgoja energetskih rastlin ne sme pomeniti ponovno intenziviranje kmetijstva in vzgojo novih 
monokultur.   
 
Predhodno smo �e analizirali obstoje� e stanje oskrbe in rabe energije skupaj z emisijami 
snovi v ozra� je.  
 
 
Šibke to� ke oskrbe in rabe energije v Ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici so na splošno: 
�  na lokalnem nivoju do uvedbe energetskega koncepta ni bilo nobenega spremljanja niti 

na� rtnega usmerjanja in koordiniranja aktivnosti v zvezi z oskrbo in porabo energije, 
�  v ob� ini ni zadol�ene osebe za energetski mened�ment, 
�  pri racionalni rabi energije ni ve� jih aktivnosti promocij pilotskih projektov, niti javnim 

slu�bam niti gospodarstvu in tudi ne posameznim fizi� nim osebam, � eravno je nekaj 
vzor� no pilotskih projektov �e izpeljanih. 

 
 
Nadaljnje šibke to� ke obstoje� e oskrbe in rabe energije v Ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici so še: 

·  raba energije za ogrevanje posameznih stavb je previsoka (preveliko 
energijsko število), 

·  lesni potencial v ob� ini zgoreva ve� ina v zastarelih pe� eh z majhnim 
izkoristkom, ve� krat v kombiniranih pe� eh, predlagamo prehod na  sodobne 
kotle z visokimi izkoristki, 

·  poraba energije v javnih stavbah je previsoka, 
·  pri ve� jih porabnikih energije ni opravljenih energetskih pregledov razen 

nekaterih redkih izjem, 
·  v kotlovnicah so ve� inoma zastareli predimenzionirani kotli, 
·  pri ve� jih porabnikih ni vpeljanega energetskega knjigovodstva (potrebno za 

dolo� itev var� evalnega potenciala in spremljanje izvajanja posameznih 
var� evalnih ukrepov), 
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·  premalo se uporablja son� na energija, 
·  veliko hiš, predvsem starejših, je slabo izoliranih, 
·  neizkoriš� ena mo�nost energetskega svetovanja za ob� ane, ki je zastonj, 
·  premajhna izkoriš� enost uporabe oziroma prehoda energentov iz kurilnega olja 

na zemeljski plin (pasivnost tudi pri pravnih osebah), 
·  premajhna aktivnost za širitev proizvodnje biodizla. 
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6   PREDLOG UKREPOV IN PROJEKTOV  
 
 
6.1 JAVNI SEKTOR 
 
Ob� ina Sveti Jurij ob Š� avnici pri pregledu nad energetskimi kazalci v ob� inah zaostaja za 
nekaterimi ob� inami, ki imajo �e sprejet energetski koncept. Do sedaj v Ob� ini Sveti Jurij ob 
Š� avnici ni bilo uvedenega sistemati� nega zbiranja podatkov, pa tudi ne specifi� nih 
projektov, ki bi pripomogli vzpostaviti pregled v preteklosti. S sprejetjem tega energetskega 
koncepta pa Ob� ina Sveti Jurij ob Š� avnici nedvomno �eli stopiti med tiste ob� ine, ki �e 
u� inkovito gospodarijo na ra� un porabe energije. Vemo, da je na� in uvajanja URE med 
ob� inami zelo raznolika. Za izbiro ekonomsko upravi� enih projektov in nato za investicije, je 
potrebno spremljati energetske kazalce, še posebej na podro� ju stavbnega fonda. Povpre� na 
raba energije za ogrevanje in toplo vodo na enoto neto površine pri stavbah, po analizi iz 
projekta Gradbenega inštituta ZRMK, d.d., Ljubljana za 500 javnih zgradb v Sloveniji, je 
enaka 170kWh/m2 na leto. Za Ob� ino Sveti Jurij ob Š� avnici je sicer ta podatek enak 150 
kWh/m2 na leto, vendar moramo poudariti, da ni bil narejen podro� en energetski pregled. 
Povpre� no energijsko število za porabljeno elektri� no energijo je po podatkih Gradbenega 
inštituta ZRMK, d.d., Ljubljana pri pilotskem projektu 500 javnih stavb v Sloveniji enak 25 
kWh/m2 na leto, medtem ko je za javne stavbe v Ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici povpre� no 
energijsko število za porabljeno elektri� no energijo enako 44 kWh/m2 na leto.  
 
Zbiranje podatkov o rabi energije zahteva dobro sodelovanje med ob� ino in skrbnikom baze 
podatkov. Podatki morajo biti verodostojni, jasni in tudi komentirani. Pomembna je 
vzpostavitev internega spremljanja energetskih kazalcev.  
Na podro� ju kazalcev rabe energije potniškega in cestnega prometa je dosti slabše z zbiranjem 
podatkov o porabi energentov.  

Na podro� ju šolskih stavb je smiselna navezava na projekt »U� inkovita raba energije v 
šoli«, ki je namenjen uvajanju energijskega knjigovodstva ter izvedbi energetskega pregleda v 
šolah. Ta projekt je podrobno predstavljen na spletni strani          
http://ei.scv.si/index.php?option=com_content&view=category&id=62&Itemid=194&lang=sl
.  

Podoben projekt je »Trajnostna energija v šolah«. LEA Pomurje  se je kot projektni partner 
s prijaviteljem Društvom za ekološke in prosto� asne dejavnosti ZOJA, aprila 2008, prijavila 
na razpis programa Finan� nega mehanizma EGP in Norveškega finan� nega mehanizma. 
Rezultat uspešne prijave je projekt 'Trajnostna energija v šolah', v katerem sodelujeta še 
podjetje Elektro Ljubljana d.d. in Društvo Povod. Glavni namen projekta je omogo� iti 
osnovnim šolam pomo�  pri ozaveš� anju, izobra�evanju in informiranju mladine ter 
njihovega pedagoškega osebja o podro� ju varstva okolja, u� inkovite rabe energije in 
obnovljivih virov. V ta namen se v sklopu projekta: 

·  osnovnim šolam nudi pomo�  pri izobra�evalnem procesu mladine o okoljskih 
tematikah; 

·  omogo� i osnovnim šolam tehni� ne zmo�nosti za izvajanje akcij u� inkovite rabe 
energije;  

·  vzpostavi ve� stransko komuniciranje med udele�enci v projektu (javni sektor, 
gospodarski sektor, nevladni sektor) in širšo javnostjo. 



�

������� ����	
����� ����
��� ������� ������ ���	�� ��� �������
��
��������������������� �

 
© LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA ZA POMURJE, MARTJANCI 

96 

Splošne dolgoro� ne cilje projekta lahko v grobem razdelimo na tri podsklope. Nanašajo se 
tako na sektor 'ostala raba', kamor spadajo osnovne šole, kot tudi na nacionalne cilje glede 
zmanjševanja porabe energije in zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Ti cilji so: 

·  ozaveš� enost in informiranost prebivalstva o okoljskih problematikah  
·  zmanjšanje porabe kon� ne energije in energentov  
·  zmanjšanje emitiranja emisij toplogrednih plinov (TGP) v ozra� je  

Podrobne informacije o projektu najdete na: 
http://www.lea-pomurje.si/lea_glavne_novice.php?lang=&id=77. 
 
MODEL  je projekt, ki ga podpira program Inteligentna Energija Evrope in predstavlja 
»upravljanje energetskih podro� ij v lokalnih oblasteh«. Projekt MODEL bo spodbujal ob� ine, 
da postanejo vzor svojim ob� anom in klju� nim lokalnim akterjem na podro� ju u� inkovite rabe 
energije. 

Odgovorne osebe 42 pilotnih ob� in iz 10 dr�av novih � lanic EU in Hrvaške so se odlo� ile 
pridru�iti projektu in spremeniti podobo svojega mesta. Na podro� ju var� evanja z energijo, 
bodo storili vse, kar je potrebno za izboljšanje kvalitete �ivljenja svojih dr�avljanov, še 
posebej z / s:  

 anga�iranjem ob� inskih energetskih mened�erjev,  
 vzpostavitvijo energetske enote v lokalnih organizacijah,  
 pripravo lokalnega energetskega akcijskega plana (AP) in razvoja energetskih 

informacijskih sistemov,  
 pridobivanjem finan� ne podpore za konkretne investicije,  
 pove� anjem ozaveš� enosti ob� anov o mo�nih trajnostnih aktivnostih na podro� ju energije. 

Pilotna mesta v Sloveniji bodo s podporo Razvojne agencije Sinergija, aktivno sodelovale 
pri projektu MODEL. Prav tako bodo tudi imeli prilo�nost izmenjave izkušenj med sabo na 
podro� ju pospeševanja energetsko trajnostnih dejavnosti na lokalni ravni in tako lahko postali 
model (vzor) za druge ob� ine.  

V Sloveniji se je 5 ob� in pridru�ilo projektu MODEL. S tem so pristopile k izvajanju 
aktivnosti trajnostnega energetskega upravljanja v okviru projekta in pridobile status pilotnih 
mest. To so ob� ine Cankova, ob� ina Gornja Radgona, ob� ina Moravske Toplice, ob� ina 
Puconci ter ob� ina Velenje. 

Komuniciranje z ob� ani je bistvenega pomena. Vsaka pilotna ob� ina je organizirala 
ob� inske inteligentne energetske dneve (enkrat letno) za promocijo uporabe trajnostne 
energije v vsakdanjem �ivljenju. Aktivnosti, ki se lahko za� nejo izvajati �e danes! 

Po zaklju� ku aktivnostih, je bilo ponovno potrjeno, da je take vsebine kot so bile izvedene v 
vrtcu, šolah in fakulteti smiselno širiti in izvajati tudi po mo�nosti še drugje. 
 
Ob� ine bodo ustvarile ugodne pogoje za dr�avljane, da bi jim pomagale pri var� evanju z 
energijo. Za� ele bodo z ob� inskimi stavbami, ki bodo postale primer dobre prakse za vse. 

Partnerji v projektu MODEL so �e izbrani. Kljub temu imate mo�nosti tudi vi. � e bi vaša 
ob� ina rada postala model, vam priporo� amo � im pogostejšo uporabo vseh koristnih orodij 
in metodologij, ki so jih �e preizkusile pilotne ob� ine projekta MODEL,  kot tudi drugih 
koristnih dokumentov in spletnih povezav.  

Vse podrobne informacije najdete na: http://www.energymodel.eu/spip.php?rubrique75 . 
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6.1.1 Uvedba energetskega managementa 
 
Slovenija je �e v 90. letih prejšnjega stoletja pripravila okvire za vklju� evanje ukrepov 
u� inkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE) v strateške dokumente o 
energetiki, hkrati pa je za� ela pripravljati tudi ustrezno klimatsko politiko. Leta 2004 je bil 
sprejet Nacionalni energetski program, ki je dolo� il cilje za u� inkovito rabo energije, iz njega 
pa izhaja tudi razvojna prednostna naloga »Trajnostna energija«, ki je del Operativnega 
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013, ki se bo v višini 85 % 
financiral iz Kjotskega protokola.  
 
Ravno tako kot v evropski energetski politiki, je tudi en izmed prednostnih ciljev energetske 
politike Slovenije v Nacionalnem energetskem programu, v cilju pove� anja energetske 
u� inkovitosti in posledi� no s tem zmanjšanju negativnih vplivov energetike na okolje. Tako je 
cilj slovenske NEP do leta 2010 zmanjšati porabo energije v javnem sektorju za 15 % glede 
na leto 2004. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo za dosego tega cilja uporablja ali pa še 
bo uporabilo instrumente oziroma naslednje programe: 
- Predpis o toplotni zaš� iti stavb, zahtevah glede energetske opreme in proizvodov ter o 

prednostni izrabi obnovljivih virov energije pri soproizvodnji pred fosilnimi gorivi in 
glede dele�a energije iz OVE pri nakupu energije pri izvajanju javnih naro� il. 

- Predpis o obvezni zaposlitvi energetskega managerja, to je osebe odgovorne za ravnanje z 
energijo v ve� jih lokalnih skupnostih in s tem predpisan na� in izvajanja energetskega 
knjigovodstva. 

- Spodbujanje vlaganj zasebnega sektorja v javni sektor  preko mehanizma pogodbenega 
zni�evanja stroškov za energijo (zasebno-javno partnerstvo). To pomeni investicije v 
zmanjševanje rabe energije oziroma v sodobne sisteme za energetsko oskrbo. Med drugim 
tudi nudenja strokovne pomo� i naro� nikom pri pripravi projektov , sklepanju pogodb in 
vrednotenju u� inkov.  

- Spodbujanje izvajanja vzor� nih ali pilotskih projektov URE in OVE ter soproizvodnje v 
javnih ustanovah. 

- Izdelava akcijskega na� rta za URE v javnem sektorju. 
Predlaga se vzpostavitev energetskega manegementa v okviru ob� inskih slu�b, ali pa to 
predati specializirani energetski gospodarski dru�bi, organizirani po energetskem zakonu. 
Energetski manager bo torej fizi� na ali pravna oseba, ki zbira in analizira podatke s podro� ja 
oskrbe in rabe energije v ob� ini. Ta oseba je lahko zadol�ena za ve�  lokalnih skupnosti. To je 
oseba, ki bo vodila vse aktivnosti v zvezi z oskrbo in rabo energije v skladu s cilji ob� inske 
energetske politike oziroma tega energetskega koncepta. 
Med drugim bo stalna naloga energetskega manegementa energetski pregled stavb. Cilj 
takega pregleda je analiza rabe energije, pregled mo�nih ukrepov URE, predlog ukrepov URE 
in nenazadnje izdelava povzetka za poslovno odlo� anje.  
 

6.1.2 Uvedba energetskega knjigovodstva za vse javn e objekte 
 
Ugotoviti energetsko u� inkovitost stavb je mo�no le s ciljnim spremljanjem porabe energije. 
Poznavanje obstoje� ega stanja porabe energije v stavbah  in trendov iz preteklosti, je pogoj za 
sprejemanje in vrednotenje u� inkov izvajanja var� evalnih ukrepov ali ukrepov na podro� ju 
racionalne rabe energije. Energetsko knjigovodstvo pomeni stalno bele�enje in spremljanje 
porabe energije in stroškov zanjo. Dolgoletne tovrstne izkušnje ka�ejo, da zgolj reden nadzor 
da prihranke pri rabi energije. S tem se zmanjšajo tudi emisije škodljivih snovi v ozra� je. 
Prihranki so ocenjeni na okoli 10 % glede na izhodiš� no nenadzorovano stanje. 
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Obseg energetskega knjigovodstva je naslednji: 
- spremljanje rabe energentov, energetskih in ekoloških kazalcev, 
- ugotavljanje odstopanj od pri� akovanih trendov, 
- odkrivanje vzrokov odstopanj, 
- spremljanje u� inkov izvajanja organizacijskih in tehni� nih ukrepov rabe 

energije v stavbah. 
 

6.1.3 Ukrepi na podro � ju javne razsvetljave 
 
Slovenija je med prvimi v EU sprejela Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesna�evanja okolja (Uradni list 81/2007), ki od lastnikov javne razsvetljave zahteva 
prilagoditev svetilk zakonodaji in zmanjšanje rabe elektri� ne energije za razsvetljavo. Prvi rok 
za prilagoditev svetilk Uredbi je potekel 31.12.2008, do konca marca pa je �e potrebno oddati 
na� rt javne razsvetljave na pristojno ministrstvo. 
 
Var� evalni potencial dose�emo z zamenjavo potratnih sijalk z var� nejšimi. Prihranek pri 
porabi elektri� ne energije je ocenjen na pribli�no 35%. Tako prihranimo vsaj 30.000 kWh 
elektri� ne energije. Letni prihranek je vsaj 3.000 � .  
 
Da zmanjšamo stroške pri javni razsvetljavi, je potrebno narediti energetski pregled, ki bo dal 
jasno sliko s tega podro� ja. Sedaj lahko le na grobo zaklju� imo, da je znesek prihrankov v 
obsegu zgoraj omenjene vsote. K cilju manjše porabe energije za javno razsvetljavo vodi tudi 
osnutek Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesna�evanja okolja.  
 
 
Predlog uredbe dolo� a z namenom zmanjšanja svetlobnega onesna�evanja okolja zaradi 
varstva narave, bivalnih prostorov pred bleš� anjem in astronomskih opazovanj pred nebesnim 
sijem ter zmanjšanja rabe elektri� ne energije: 

�  stopnje zmanjševanja svetlobnega onesna�evanja, 
�  mejne vrednosti za osvetljenost in svetilnost, ki jo povzro� ajo v varovanih prostorih 

stavb naprave zaradi zunanje razsvetljave, 
�  mejne vrednosti za svetlost pri osvetlevanju fasad, spomenikov in svetlobnih panojev, 
�  mejne vrednosti za dele� svetlobnega toka, ki seva navzgor, 
�  pogoje usmerjene osvetlitve stavb in spomenikov, 
�  na� in ugotavljanja izpolnjevanja zahtev te uredbe, 
�  prepovedi uporabe, � e seva svetlobo v obliki svetlobnih snopov proti nebu ali proti 

površinam, ki svetlobo odbijajo proti nebu, 
�  ukrepe zmanjševanja emisije svetlobe v okolje, 
�  zavezance za zagotovitev obratovalnega monitoringa svetlobnega onesna�evanja (v 

nadaljnjem besedilu: obratovalni monitoring) in 
�  vsebino okoljevarstvenega dovoljenja in primere, za katere tega dovoljenja ni treba 

pridobiti. 
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6.2 GOSPODINJSTVA 
 
Poraba energije v gospodinjstvih, storitvenem in javnem sektorju predstavlja okoli 40% 
porabe celotne kon� ne energije v Sloveniji. Evropska Unija je sprejela vrsto direktiv, med 
katerimi je tudi Direktiva o energijski u� inkovitosti zgradb (EPB) (Direktive 2002/91/EC). 
Direktiva postavlja nove zahteve in pristope, ki jih je potrebno vklju� iti v nacionalno 
zakonodajo, zahteva podajanje celovitih energijskih lastnosti zgradb v obliki kon� ne ali 
primarne energije, namesto v obliki potrebne energije, kot velja sedaj. Ta direktiva nadomeš� a 
Direktivo SAVE (93/76/EEC) iz leta 1993 na podro� jih: 

�  energetskega certificiranja stavb 
�  toplotne zaš� ite novih stavb 
�  rednega pregleda kotlov 
�  energetskega pregleda stavb. 

Omenjena direktiva se ne nanaša na industrijske objekte.  
Energetska izkaznica stavbe vsebuje energetske kazalce, dolo� ene po ra� unskem postopku 
SIST EN 832.  
V stavbah gospodinjstev se ocenjuje, da je mo�no dose� i z ve� jimi zahtevami glede toplotnih 
karakteristik ovoja stavb, energetsko u� inkovitejšimi sistemi za ogrevanje, prezra� evanje, 
hlajenje, pripravo tople sanitarne vode in razsvetljavo prostorov prihraniti do 22 %. Za 
zni�anje emisij TGP je pomemben tudi prehod na goriva z manjšo vsebnostjo ogljika oziroma 
na OVE. V Ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici so te zamenjave mo�ne iz ELKO prehod na lesno 
biomaso ali vsaj na ZP, kjer je mo�nost ter uvajanje investicij v OVE, kot so izraba son� ne 
energije (SSE za pripravo tople sanitarne vode, fotovoltaika), toplotne � rpalke. 
Vse  ukrepe in nasvete za URE v gospodinjstvih najpodrobneje dobimo na spletnih straneh 
http://www.gi-zrmk.si/ensvet.htm .  
 
Navajamo le nekaj osnovnih napotkov za URE v gospodinjstvih: 
 
Prezra� evanje je eden od najve� jih vzrokov za toplotne izgube, predvsem starih 
neobnovljenih zgradb.  
V primeru prevelikih izgub zaradi nekontroliranega prezra� evanje se predlaga tesnenje ali 
zamenjava starih oken in vrat. Pri novogradnjah je problem kontroliranega prezra� evanja. 
Podro� je prezra� evanja je zelo zahtevno in obse�no. V povezavi s prezra� evanjem se 
pojavljajo še problemi z vonjavami, mikroorganizmi in pojavljanjem vlage v stanovanjskih 
prostorih. Pazljivi moramo biti pri prisilnem prezra� evanju in predvideti mo�nost rekuperacije 
toplote.  
Ogrevanje stanovanj je najve� ji letni strošek gospodinjstev. Zato je izbira in kontrola 
ogrevalnega sistema najpomembnejša. Pred odlo� itvijo, enako kot prezra� evanje, to delo 
prepustimo strokovnjaku. Z njim moramo tesno sodelovati in si nabrati dovolj informacij. Do 
informacij pridemo tudi v energetsko svetovalnih pisarnah http://www.gi-zrmk.si/ensvet.htm. 
Pri ogrevanju se �e na za� etku odlo� amo o izbiri posameznega energenta in o sistemu 
ogrevanja. Prou� iti moramo vse mo�nosti. Dostopnost do energenta je klju� na. Njegova cena 
in trendi v bodo� e so segment, ki ga ne smemo spregledati. Lastnost zgradbe oziroma 
izolativnost stavbe je naslednji dejavnik pri izbiri ogrevanja. Seveda je vprašanje ali gre za 
obstoje� o stavbo ali gre za novogradnjo. Dandanes imamo pestro izbiro, vendar moramo biti 
toliko bolj pozorni pri odlo� itvah. Nikakor ne smemo pozabiti, da v primeru ve�  milijonske 
investicije v ogrevalni sistem, ne moremo ra� unati na palec, ampak pokli� emo in tudi 
pla� amo to profesionalcu. Izra� un oziroma dober projekt ogrevanja se povrne �e v fazi 
investicije. Na to dejtvo obi� ajno vsi pozabimo. Pri sanacijah ogrevanja ne smemo pozabiti 
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izolacij, hidravli� nega uravnote�enja ogrevalnega sistema, vgradnja ustrezne regulacije in 
termostatskih ventilov, in nenazadnje kontrole ter nastavitev parametrov ogrevanja.  
Pomembna je tudi energetska u� inkovitost pri obnovi ovoja stavbe. Tukaj moramo pretehtati 
ekonomsko upravi� enost nalo�b. V primerih obnove ovoja stavbe se vsekakor investicija v 
izolacijo ovoja izide. Upoštevamo nove predpise s podro� ja energijskih lastnostih stavb. Pri 
obstoje� ih stavbah ne smemo pozabiti, da se toplotna izolacija podstrešja, ki ni izolirano,  
povrne �e v treh letih.  
Obnova oken oziroma zamenjava oken je posebno pomembno. Znano je, da s tesnenjem 
obstoje� ih starih oken lahko prihranimo do 15% potrebne energije za ogrevanje. Pri 
zamenjavi oken se vselej odlo� amo za kakovostna energijsko u� inkovita okna, s toplotno 
izolacijskimi okenskimi okviri in energetsko u� inkovito zasteklitvijo. Gre za dvojno ali trojno 
zasteklitev z nizkoenergijskim nanosom na notranji šipi v medsteklenem prostoru in s 
plinskim polnjenjem. Toplotna prehodnost oken pa naj bo vsekakor manjša ali vsaj enaka 
1W/m2K. Pri izolacijah ovoja stavbe pa je pomembno, da je izolacije vsaj 12 cm in da je 
opravljen izra� un paropropustnosti.  
Pri sanacijah in novogradnjah ne smemo pozabiti na takoimenovane toplotne mostove. Teh v 
stavbi enostavno ne sme biti. Sanacija toplotnih mostov je zahteven posel in ga prepustimo 
strokovnjaku.  
Priprava tople sanitarne vode v gospodinjstvih predstavlja okoli 10% vseh energijskih 
potreb. Razen izbire sitema za pripravo tople sanitarne vode je va�no tudi kako � lani dru�ine 
uporabljajo in var� ujejo z vodo. Med drugim je temperatura tople sanitarne vode pomembna z 
vidika toplonih izgub, intenzivnejšega izlo� anja apnenca in nevarnost zaradi tvorbe raznih 
mikroorganizmov (legionele). V predhodnih poglavjih smo predstavili tudi sistem priprave 
tople sanitarne vode s pomo� jo son� ne energije.  
Poraba elektri� ne energije v gospodinjstvih se deli na porabo energije za umetno 
osvetljevanje, gospodinjske stroje in druge naprave. Pri osvetlitvi prostorov je najbolj 
u� inkovita naravna svetloba.  
Klasi� ne �arnice, ki izkoristijo le 5 do 10 % porabljene energije za svetlobo, zamenjajmo z 
var� nimi halogenskimi in fluorescen� nimi �arnicami. Pri izbiri gospodinjskih aparatov in 
naprav pa kupujmo take, ki so energijsko u� inkoviti. Ne smemo pozabiti, da obstajajo 
energetske nalepke, ki ka�ejo na energijsko u� inkovitost posamezne naprave. Pri uporabi vseh 
gospodinjskih strojev in naprav je smiselno upoštevati nasvete, ki jih dajejo proizvajalci. Na 
spletnih straneh, omenjenih zgoraj, pa si lahko najdemo koristne prispevke in � lanke o 
u� inkoviti rabi energije.  
 
 

6.2.1 Primer var � evanja z gorivom pri izolaciji zunanjih sten  
 
Osnovni pojmi 
Temperaturni primanjkljaj: 
Temperaturni primanjkljaj (TP20/12) v sezoni, ki je vsota dnevnih razlik temperature med 
20oC in zunanjo povpre� no temperaturo zraka za tiste dni, ko je povpre� na dnevna 
temperatura ni�ja ali enaka 12 oC 
 
Povpre� je zadnjih 15 let v Pomurju: 

- Gornja Radgona: 3178 stopinjskih dni 
- Lendava: 3053 stopinjskih dni 
- Murska Sobota: 3250 stopinjskih dni 
- Radenci: 3282 stopinjskih dni 
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Privar � evalni potencial pri izolaciji zunanjih sten: 
 
Za primer je vzeta stanovanjska hiša zgrajena v obdobju 1970 - 1985 kot klasi� en primer 
Pomurske gradnje, s stanovanjsko površino 200 m2 in skupno površino zunanjega ovoja 
stavbe 225 m2. Na leto za ogrevanje se porabi 4.000 litrov kurilnega olja. 
 
Površina ovoja stavbe = 225 m² 
Stara vrednost U,k = 1 W/m2*K (zid 30 cm, naveden omet) 
Nova vrednost U,k 1 = 0,45 W/m2*K (stara stena + 5 cm zunanje izolacije) 
Nova vrednost U,k 2 = 0,29 W/m2*K (stara stena + 10 cm zunanje izolacije) 
Nova vrednost U,k 3 = 0,21 W/m2*K (stara stena + 15 cm zunanje izolacije) 
 
Primer: 
3300 stopinjskih dni (Ljubljana), 1 W/m2*K, 1 m2 > 80 kWh 
 
Primer : 
 
I. 
Razlika U,k vrednosti pri izolaciji ovoja stavbe: � K = 0,55 W/m2*K 
Prihranek na gorivu pri kurjenju z oljem: 0,55 W/m2*K x 225 m2 x 79 kWh = 9.776 kWh >  
978 l ELKO 
 
II. 
Razlika U,k vrednosti pri izolaciji ovoja stavbe: � K = 0,71 W/m2*K 
Prihranek na gorivu pri kurjenju z oljem: 0,71 W/m2*K x 225 m2 x 79 kWh = 12.620 kWh >  
1.262 l ELKO 
 
III. 
Razlika U,k vrednosti pri izolaciji ovoja stavbe: � K = 0,79 W/m2*K 
Prihranek na gorivu pri kurjenju z oljem: 0,79 W/m2*K x 225 m2 x 79 kWh = 14.042 kWh >  
1.404 l ELKO 

Amortizacijska doba: 
 

debelina 
izolacije 

v cm 

mo�en 
prihranek 
ELKO v l Investicija (� ) 

 
Amortizacijska 

doba pri 
trenutni ceni 
goriva (let)  

Amortizacijska 
doba pri 

junijski ceni 
goriva (let) 

5 978 7.100  12,4  7,6 
10 1.262 10.000  13,6  8,3 
15 1.404 12.600 15,4  9,4 

Vir: Lasten izra� un (vrednosti so splošne ter se mora upoštevati, da se dejanske vrednosti razlikujejo od primera do primera ter so odvisne od 
ve�  dejavnikov) 

 
02.12.2008 
Trenutna cena goriva: 0,583 �  (Vir: Petrol d.d) 
 
 
Junij 2008 
Cena goriva: 0,957 �  (Vir: Petrol d.d) 
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Opomba: 
Vsi izra� uni veljajo izklju� no samo pri predpostavi, da je ogrevalni sistem opremljen z 
ustrezno regulacijo. 
 
Opozorilo! 
Pri izolaciji z 10 in 15 cm se lahko zgodi, da pride do plesnenja zidov zaradi neustrezne 
izvedbe izolacije zunanjih sten oz. nezadostne filtracije prostorov! 
 
 
 

6.2.2 Primer var � evanja z gorivom pri zamenjavi oken  
 
 

    

  
 

Slika 40: Razli� ni primeri izolacije oken 
 
Osnovni pojmi 
Temperaturni primanjkljaj: 
Temperaturni primanjkljaj (TP20/12) v sezoni, ki je vsota dnevnih razlik temperature med 20 

oC in zunanjo povpre� no temperaturo zraka za tiste dni, ko je povpre� na dnevna temperatura 
ni�ja ali enaka 12 oC 
 
Povpre� je zadnjih 15 let v Pomurju: 

- Gornja Radgona: 3178 stopinjskih dni 
- Lendava: 3053 stopinjskih dni 
- Murska Sobota: 3250 stopinjskih dni 
- Radenci: 3282 stopinjskih dni 
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Privar � evalni potencial pri zamenjavi oken: 
 
Za primer je vzeta stanovanjska hiša zgrajena v obdobju 1970 - 1985 kot klasi� en primer 
Pomurske gradnje, s stanovanjsko površino 200 m2 in skupno površino oken 25 m2. Na leto za 
ogrevanje se porabi 4.000 litrov kurilnega olja. 
 
Površina oken = 25 m² 
Stara okna U,k = 3 W/m2*K 
Nova okna U,k = 1,3 W/m2*K 
 
Primer: 
3300 stopinjskih dni (Ljubljana), 1 W/m2*K, 1 m2 > 80 kWh 
 
Razlika U,k vrednosti pri zamenjavi oken: � K = 1,7 W/m2*K 
Prihranek na gorivu pri kurjenju z oljem: 1,7 W/m2*K x 25 m2 x 80 kWh = 3400 kWh >  
340 l ELKO, pri upoštevanju letnega izkoristka kurilne naprave (�  = 75%) pa 453 l (brez 
upoštevanja mo�nosti privar� evanja zaradi filtracijskih izgub). 
 
Rezultat pa tudi obenem pomeni, da je pri ni�jem letnem izkoristku kurilne naprave 
privar� evanje še ve� je. 
 
Letni izkoristek kurilne naprave zajema trenutni izkoristek kotla, izgube zaradi 
pripravljenosti, število obratovalnih ur gorilnika ter število kurilnih dni. Ta podatek je 
merilen pri privar� evanju, kajti zajema obratovanje kurilne naprave tudi v � asu z delnimi 
obremenitvami. 
 
Pa še primer dveh »skrajnih« lokacij v Pomurju glede toplotnega primanjkljaja:  
Lendava: 315 l, oz. 419 l ELKO z upoštevanjem letnega izkoristka kurilne naprave, brez 
upoštevanja mo�nosti privar� evanja zaradi filtracijskih izgub 
Radenci: 338 l, oz. 451 l ELKO z upoštevanjem letnega izkoristka kurilne naprave, brez 
upoštevanja mo�nosti privar� evanja zaradi filtracijskih izgub 
 
Manjša mo�nost privar� evanja v Lendavi je zaradi tega, ker se v osnovi na tem kraju manj 
»pokuri« zaradi manjšega temperaturnega primanjkljaja in ugodnejšega podnebja. 
 
Pri aktualni ceni kurilnega olja 0,583 � , vir Petrol d.d. na dan 02.12.2008 
Amortizacijska doba izra� unana na podlagi ceni kurilnega olja na dan 02.12.2008 in 
predra� una oken od enega od ve� jih podjetij/zastopnikov v našem okolju. 
Predra� un zajema okna s 4 komornim PVC profilom, dvojnim tesnenjem, U vrednost stekla = 
1,1 W/m2*K, U v rednost okna = 1,3 W/m2*K ter klasi� no monta�o. 
Investicija: 4.960,00 �  za 25 m2 zasteklitve s tipi� nimi dimenzijami oken pri hiši zgrajeni v 
obdobju 1970 – 1985. 
 
Amortizacijska doba: 18,8 let, pri trenutni ceni goriv 
 
Primer: junij 2008, cena goriva: 0,957 � , Amortizacijska doba: 11,5 let 
 
Naveden primer jasno prikazuje, da je amortizacijska doba kot primarno odvisna od cene 
dobavljenega goriva, ki pa je odvisna od svetovne tr�ne cene surove nafte. 
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6.3 INDUSTRIJA 
 
V Ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici je poraba najve� jih industrijskih podjetij okoli 8 % vse 
energije v ob� ini, ra� unano brez prometa. Dele� porabljene elektri� ne energije je nekoliko 
ve� ji in znaša okoli 22 % od vse porabljene v Ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici. Predvsem je 
problemati� na uporaba kurilnega olja. V vsa ve� ja podjetja je smiselno vpeljati energetske 
preglede in tako ugotoviti, kateri ukrepi bi omogo� ili energetske prihranke. Razen prihrankov 
zamenjave energentov, je mo�nost prihrankov tudi energetsko u� inkovitega ogrevanja v teh 
podjetjih, potem energetsko u� inkovita razsvetljava in seveda optimalna izraba vseh 
tehnoloških procesov. Na vseh poslovnih stavbah se da prihraniti z ukrepi boljše izoliranosti 
stavb, obnove ali zamenjave oken in vrat in nenazadnje vpeljave u� inkovitih organizacijskih 
ukrepov in vpeljave energetskih managerjev in energetskega knjigovodstva.  
 
 
6.4 IZRABA LOKALNIH ENERGETSKIH VIROV 
 

6.4.1 Spodbujanje k ukrepom u � inkovite rabe energije 
 
Pove� anje u� inkovite rabe energije mora v Ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici postati stalen proces 
v okviru dolgoro� ne strategije razvoja energetike. Sestavna dela energetske politike RS, po 
65. � lenu Energetskega zakona, sta tako u� inkovita raba energije kot spodbujanje obnovljivih 
virov energije.  
Med drugim je v 65. � lenu energetskega zakona RS navedeno, da so energetsko opravi� ljivi 
ukrepi za izrabo var� evalnih potencialov energije in za izrabo obnovljivih virov energije pri 
izvajanju energetske politike enako pomembni kot zagotavljanje zadostne oskrbe z energijo 
na osnovi neobnovljivih virov energije. Ob enakih stroških za izrabo var� evalnih potencialov 
na strani rabe ali za zagotavljanje novih zmogljivosti za isti obseg energije imajo prednost 
ukrepi za dosego var� evalnih potencialov. Spodbujanje ukrepov URE in izrabe OVE izvaja 
dr�ava s programi izobra�evanja, informiranja, osveš� anja javnosti, energetskim svetovanjem, 
spodbujanjem energetskih pregledov, spodbujanjem energetskih zasnov, pripravo standardov 
in tehni� nih predpisov, fiskalnimi ukrepi, finan� nimi spodbudami in drugimi oblikami 
spodbud.  
 
Ob� ina mora aktivno pristopiti k izvajanju programov URE: 

- s stalnim izobra�evanjem in osveš� anjem porabnikov energije v ob� ini, 
- z izdelavo energetskih pregledov v javnih stavbah, 
- z izdelavo energetskih pregledov ostalih stavb potratnih in ve� jih porabnikov, 
- s pripravo in realizacijo ukrepov za URE izhajajo�  iz energetskih pregledov, 
- s prou� itvijo mo�nosti za spodbude za izvedbo ukrepov za URE v stavbah ter za  

pove� ano izrabo lokalnih OVE, 
- s pregledom tehni� ne dokumentacije pri izdajanju dovoljenj za obnove kotlarn v 

javnih stavbah, 
- z ureditvijo izvajanja dimnikarske slu�be na ob� inskem obmo� ju, 
- z vzpodbujanjem individualnih lastnikov za investicije  URE, 
- s podporo energetskega svetovanja za ob� ane, 
- z energetsko sanacijo stavb, 
- s pogodbenim zagotavljanjem energetskih prihrankov, 
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Porabo energije v gospodinjstvih, storitvenem in javnem sektorju, ter navezavo na nove 
direktive EU smo opisali �e v predhodnem poglavju.  
 
 

6.4.2 Trenutno izkoriš � anje in potenciali obnovljivih virov energije v 
ob� ini  
 
Na spodnjem grafu je prikazano razmerje med izkoriš� enimi lokalnimi obnovljivimi viri 
energije. V najve� ji meri je zastopana lesna biomasa. Energija son� nega sevanja se uporablja 
izklju� no za ogrevanje sanitarne vode za gospodinjstva. Tako je OVE (les) za ogrevanje in 
tehnološko toploto v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici zastopana v 61,57 % oz. 17.442 
MWh/leto. 
Dele� OVE (lesna biomasa) za ogrevanje stanovanj pa je kar 64,44 % oz. 17.340 MWh/leto. 
Pri analizi dele�a OVE (lesna biomasa) napram porabi vse energije, razen prometa, pa je le-ta 
46,98 % oz. 37.129 MWh/leto. Lesne biomase za ogrevanje stanovanj se uporablja 8.670 m3, 
okrog 51 m3 se porabi v zasebnih podjetjih.  
Znani potenciali OVE v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici so razen lesne biomase in energije 
sonca še v potencialno neizkoriš� eni geotermalni energiji in v potencialu bioplina. 
 

Dele� OVE za ogrevanje in pripravo tehnološke toplo te

OVE; 61,50%

ELKO; 35,69%

Premog; 1,61%

UNP; 1,08%

El. energija; 0,12%

OVE ELKO Premog UNP El. energija
 

 
Slika 41: Dele� OVE za ogrevanje in pripravo tehnološke toplote 
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Dele� OVE za ogrevanje stanovanj

OVE; 64,44%

ELKO; 33,33%

Premog; 1,27%

UNP; 0,83%

El. energija; 0,13%

OVE ELKO Premog UNP El. energija
 

 
Slika 42: Dele� OVE za ogrevanje stanovanj 

 
 
 
 
 

Dele� OVE - Vsa energija razen prometa

46,98%

27,23%

Premog; 1,23%

UNP; 0,77%

El. energija; 23,79%

OVE ELKO Premog UNP El. energija
 

 
 

Slika 43: Dele� OVE – vsa energija razen prometa 
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6.4.3 Spodbujanje k izkoriš � anju obnovljivih virov energije 
 
Resolucija o nacionalnem energetskem programu (ReNEP) postavlja kot temeljno usmeritev 
na podro� ju OVE doseganje 12-odstotnega dele�a OVE v porabi primarne energije v 
Sloveniji. Za dosego tega cilja je pri oskrbi s toploto med drugim zastavljen cilj pove� anje 
dele�a OVE z 22% v letu 2002 na 25% do leta 2010, predvsem z zamenjavo teko� ih goriv. 
Proizvodnja toplote iz OVE poleg najmanjših vplivov na okolje, izboljšanja lokalne kakovosti 
zraka ter prepre� evanja oziroma upo� asnjevanja podnebnih sprememb, pove� uje tudi 
zanesljivost oskrbe, pospešuje regionalni razvoj in razvoj pode�elja ter ohranja in ustvarja 
nova delovna mesta. Podobne u� inke ima tudi proizvodnja elektri� ne energije iz OVE. Za 
dvig OVE pri oskrbi s toploto na 25% do leta 2010, bo potrebno pove� ati obseg OVE v 
primarni energetski bilanci Slovenije glede na leto 2000 za 4 PJ. Od tega odpade na lesno 
biomaso 3,1 PJ, na bioplin 0,4 PJ, geotermalno energijo 0,4PJ in na druge obnovljive energije 
0,1 PJ. Za OVE bo potrebno v obdobju do 2010 letno instalirati po 1.500 kotlov v 
gospodinjstvih, 50 ve� jih kotlov in 3 do 5 daljinskih sistemov na lesno biomaso, vgraditi 
10.000 m2 son� nih kolektorjev in 500 toplotnih � rpalk ter podpreti ve�  projektov za 
izkoriš� anje bioplina in geotermalne energije.  
Predlagani so naslednji ukrepi: 

- Spodbujanje uporabe son� ne energije za pripravo sanitarne vode v gospodinjstvih. 
Pogoji za ogrevanje stanovanj niso primerni. Son� nih dni pozimi je premalo. 
Uporaba aktivnih sprejemnikov son� ne energije za pripravo tople sanitarne vode je 
ugodno. Najenostavnejši so sistemi z naravnim obtokom. Za povpre� no štiri� lansko 
dru�ino zadoš� a sistem s sprejemnikov son� ne energije okoli 6 m2 in hranilnikom 
toplote okoli 300 litrov. Tak sistem nam pokrije do 70% vseh potreb gospodinjstva 
po topli vodi, kar predstavlja prihranek okoli 300  litrov kurilnega olja na leto.  

- Spodbujanje pove� anja izrabe lokalnih OVE predvsem lesne biomase  oziroma 
zamenjave fosilnih goriv z lesno biomaso v gospodinjstvih. Ob� ina Sveti Jurij ob 
Š� avnici spada med ob� ine z dobrim gozdnim potencialom, saj ima okoli 35 % 
površin poraslih z gozdovi. Tako se ve� ina gospodinjstev v ob� ini greje z lesom. 
Sam dostop do lesa  ni te�aven, saj se del lesne mase pridobi iz obstoje� ih gozdov v 
ob� ini, del pa iz okoliških ob� in in na trgu. Skupna površina ob� ine je 5.132 ha, od 
tega je gozdnatih površin prb. 1.784 ha ali prb. 35 % (Vir: Zavod za gozdove 
Slovenije, OE Murska Sobota).  Po strokovnih ocenah  je v Ob� ini Sveti Jurij ob 
Š� avnici na razpolago okoli 6.057 m3/leto lesa za lesno biomaso. 

- Spodbujati zamenjavo zastarelih kotlov na trda goriva v gospodinjstvih s sodobnimi 
kotli na lesno biomaso. 

- Ozaveš� ati pravne osebe o mo�nosti zamenjave energentov fosilnih goriv z 
ustreznejšimi. 

- Spodbujati izvedbo projekta bioplinarn in proizvodnjo biodizla. 
- Izdelati študijo izrabe geotermalne energije. 
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6.4.4 Var� evalni potenciali na podro � ju rabe energije 
 
Gotovo je najve� ji potencial na podro� ju rabe energije v u� inkoviti uporabi energentov pri 
ogrevanju stavb tako v javnem kot tudi v stanovanjskem sektorju. Eden od mo�nih ve� jih 
prihrankov pa je tudi u� inkovita raba energije pri javni razsvetljavi.  
Pokazatelj mo�nih prihrankov je t.i. energijsko število (vedno moramo paziti na definicijo E 
števila, ali govorimo o energijskem številu primarne energije ali kon� ne energije ali seštevek 
energije za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode in/ali elektri� ne energije za rabo v stavbi 
in seveda o neto koristni površini stavbe ali o bruto površini stavbe). Tako lahko na grobo 
ocenimo energijsko u� inkovitost stavb, ki vklju� uje stanje ovoja zgradbe, njeno tehni� no 
opremljenost, kurilno napravo in bivalne navade uporabnikov.  
 
Energijsko število za javne stavbe smo predstavili kot celotno rabo primarne energije v stavbi 
na uporabno površino prostorov v stavbi v obdobju enega leta. Iz Slike 42 se da razbrati, da je 
precejšnji prihranek mo�en na vseh stavbah. V primeru, da uspemo zagotoviti z 
investicijskimi in organizacijskimi ukrepi porabo energije na koristno enoto površine javnih  
stavb pod 100 kWh/m2, bomo prihranili vsako leto pribli�no 140.000 kWh energije, kar 
predstavlja letni prihranek vsaj okrog 12.000 � .  
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Osnovna šola Sveti Jurij ob Š� avnici: 
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Komentar: 
Termografska meritev je pokazala, da nastanejo najve� ji toplotni prehodi pri oknih ter okoli 
njih. Pri nekaterih oknih se pojavi v zgornjem delu pretok zraka, kar je posledica netesnosti v 
tistem delu. Izgube so lepo vidne pri eta�nih vezeh.  
Na oknih telovadnice šole je opaziti netesnost oken. 
Pove� an toplotni prehod se pojavi tudi pri podno�ju (cokli) stavbe (šole), kar predstavlja 
zaradi velike površine precejšnji dele� celotnih toplotnih izgub. 
Intenzivni toplotni prehod je opazen pri delu podno�ja (cokli) pri kurilnici. 
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Energijsko število javnih stavb (kWh/m2 leto)
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Slika 44: Energijsko število javnih zgradb v Ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici 
 
 
 
 
 
 

Energijsko število javnih zgradb v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici: 
 
 
Ob� inska stavba: E = 130 kWh/m2*a 
 
Šola:   E = 71  kWh/m2*a 
 
Vrtec:                   E = 216 kWh/m2*a 
 
 
 
Za dosego var� evalnih ukrepov predlagamo � imprejšnje izvajanje ukrepov u� inkovite rabe 
energije opisane v kon� nem poro� ilu.  
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Mo�ne energetsko – ekološke rešitve za OŠ Sveti Jurij ob Š� avnici: 
 
Eden od najve� jih problemov je poraba kurilnega olja kot goriva za ogrevanje šolskih 
prostorov. Ugotovili smo, da je poraba kurilnega olja dokaj velika, kar predstavlja veliko 
ekološko obremenitev, pa tudi velik finan� ni pritisk na prora� un. Poraba kurilnega olja za 
ogrevanje šolskih prostorov in šolske sanitarne vode znaša v enem letnem nivoju 27.000 l.  V 
vrtcu za ogrevanje uporabljajo plin, ki ga letno porabijo okoli 3.050 m³. 
Mo�na energetsko – ekološka rešitev je vzpostavitev katerega izmed navedenih sistemov, 
najbr� pa bi podrobna strokovna analiza stanja in potencialnih mo�nosti rezultirala v 
kombinaciji naslednjih sistemov: 

·  preprosti son� ni kolektorji za ogrevanje vode: toplotno energijo sonca lahko 
izkoriš� amo neposredno – ogrevamo vodo, ki jo spuš� amo v sistem (uporabno za 
ogrevanje sanitarne vode v � asu toplejših mesecev); investicija v napravo sistema je 
nizka; 

·  vakuumski son� ni kolektorji za ogrevanje vode: toplotno energijo sonca lahko 
izkoriš� amo neposredno - ogrevamo vodo, ki jo spuš� amo v sistem (uporabno za 
ogrevanje sanitarne vode skozi ve� ino leta in delno ogrevanje prostorov); investicija v 
napravo sistema je višja; 

·  fotovoltaika: proizvodnja elektri� ne energije; elektri� ne energija je vir toplote, ki 
segreva centralni sistem vode za ogrevanje in sanitarno vodo; investicije je zelo 
visoka; za pridobljeno elektri� no energijo pa je tr�no zanimiva prodaja elektri� ne 
energije in ne neposredna uporaba; 

·   toplotne � rpalke: na primeru šole Sveti Jurij ob Š� avnici ima mo�nost vzpostavitve 
toplotne � rpalke sistemov: zemlja – voda (geotermalni vir) ali pa zrak-voda; 

·  uporaba lesne biomase: sistem ogrevanja prostorov in sanitarne vode z energijo lesa 
– sistem kurjenja lesnih sekancev; 
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Son� na elektrarna kot opcija na strehi OŠ Sveti Jurij ob Š� avnici: 
 
 
Ekonomika nalo�be je v tem, da pridobljene elektrike ne uporabite za svojo rabo, pa�  pa jo 
prek lo� enega števca oddajate v omre�je. Cena, po kateri bi jo oddajali, je namre�  pribli�no 
štirikrat višja od cene, ki jo pla� ujete kot uporabniki. Razliko v ceni subvencionira dr�ava. � e 
uporabljate elektriko samo za lastno preskrbo (brez uporabe javnega omre�ja), ste upravi� eni 
samo do 30-odstotne premije. Letno premijo, ki je dodatek na tr�no ceno, dolo� a dr�ava. 
Vsako pridelano kilovatno uro iz vaše elektrarne prodate elektrodistribucijskemu podjetju po 
ceni, ki je sestavljena iz letne premije in tr�ne cene. Letna premija je 0,33663 � /kWh (Uradni 
list št. 65/2008). Skupaj je cena  0,33663 + tr�na cena. Zdaj je najni�ja skupna cena za 
kilovatno uro elektrike iz son� ne elektrarne 0,40263 � . Zakaj najni�ja? Tr�na  cena je namre�  
stvar pogajanja in je recimo od 0,066 � /kWh pa do 0,089 � /kWh. To je odvisno od 
distributerja in konkretnega projekta.11 
Pri izra� unih za povpre� je vzamemo tr�no ceno 0,082685 � /kWh, kar prinese skupno 
odkupno ceno 0,429875 � /kWh + DDV. Gre za konkreten primer tr�ne cene, dose�ene v 
oktobru 2008. Pomembno je tudi, da lo� ite dva sistema subvencioniranja: enotno letno ceno 
in enotno letno premijo. Naj vas višji znesek pri enotni letni ceni ne zavede. Pri enotni letni 
ceni znesku ne smete dodajati še tr�ne cene. 
Pri trenutnih cenah, ko 1 kW istalirane mo� i male fotovoltai� ne elektrarne stane pribli�no 
5.000 evrov, se investicija povrne v prb. 11 letih. 
 
Pri odlo� itvi za postavitev elektrarne pa moramo biti pozorni na nekatere elemente, na katere 
naj bodo investitorji pozorni. Tako odpornost na to� o obi� ajno ni te�ava, pazljivost pa 
priporo� amo pri integriranju elektrarne v streho, saj se lahko zgodi, da bo v nekaj letih za� ela 
streha zamakati. Pri podatkih o elektrarni moramo biti pozorni na pri� akovani izplen, ki je v 
optimalnih pogojih v Sloveniji med 1.050 in 1.100 kWh letno na kWp instalirane mo� i. 
Prodajalec nam mora zagotavljati tudi, da je to izplen na števcu, torej tista elektri� na energija, 
ki jo dejansko prodamo v omre�je. Prav tako pa se moramo zavedati, da u� inkovitost panelov 
s temperaturami nad 25 stopinj pada povpre� no za 0,4 odstotka na vsako stopinjo. Pomembna 
je tudi toleranca glede nazivne mo� i, saj je ta lahko ve� ja ali manjša od tiste, ki smo jo kupili. 
Proizvajalci sicer obi� ajno dajejo garancijo na module 5 let in zagotavljajo, da bodo moduli 
po 25 letih še delovali z 80 odstotkov mo� i.12 
 
V vašem primeru je najbolj ugodna postavitev na obstoje� i objekt. V tem primeru lahko samo 
okvirno preverite, kje bi bilo elektrarno smiselno postaviti, tako da poiš� ete ju�ne lege in 
ugotovite sen� enje iz okolja kot so drevesa, drogovi, sosednje stavbe, dimniki, zra� niki, 
hribi…Na ravnih strehah je mogo� e postaviti ustrezno dvignjeno konstrukcijo. Pri poševnih 
strehah so najprimernejše tiste s slemenom v smeri vzhod-zahod in z naklonom od 30 do 35 
stopinj. Pri drugih legah pa je treba izra� unati, kakšen bo odmik od lege za idealno 
proizvodnjo. Pomagate si lahko tudi tako, da spremljate pot sonca v razli� nih delih dneva, v 
pomo�  pa so lahko fotografije senc ob razli� nih urah. To bo pomemben podatek pri oceni 
dejansko pridobljene energije na vašem objektu. Na zemljiš� u so pomembni lega, sen� enje in 
tudi status zemljiš� a – brez te�av boste postavili elektrarno na gradbeni parceli, te�ave s 
pridobivanjem dovoljenj pa bi imeli pri kmetijskih zemljiš� ih.  
 
                                                 
11 http://www.proelko.si/fckdokumenti/file/Pogosta_vprasanja_soncne_elektrarne.pdf 
 
12http://www.energetika.net/portal/auth/index.html?ctrl:id=page.default.knowledge&ctrl:type=render&ec%3Adet=57218&en%3Aref=date_k
nowledge&username=pleavogrincic&password=gDgU4b%2BXk0Y%3D 
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Pazljivi moramo biti, saj odkupna cena ni stalna. Po petih letih se odkupna cena zni�a za 5-
odstotkov, po desetih pa za 10. Kot kvalificiran proizvajalec elektri� ne energije podpišete 
pogodbo za 10 let. Tako velja zdaj, vendar se pripravlja bolj stimulativna zakonodaja, ki bo 
usklajena z novim energetskim zakonom, ki napoveduje tudi mo�nost subvencionirane cene 
do 15 let. Vendar uredb, ki bi to definirale, še ni (ta bo izšla najverjetneje meseca junija 
2009!!!). Po sedanjem na� inu lahko v najslabšem primeru po izteku pogodbe prodajate 
elektriko po tr�ni ceni, ki se bo še ob� utno zvišala.  

Predlagamo integracijo v strešno konstrukcijo, ki nudi zelo vitek izgled in se zlije v strešno 
kritino. V tej izvedbi tudi prihranite strešno kritino za površino sprejemnikov. 

 
 
 
 
 

 
 

Vir:  http://www.solarna-tehnologija.si/fotovoltaika/MoznostiVgradnje 

 
Slika 45: Primer integracije v streho 
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Prihranek v gospodinjstvu 
 
 
Prihranek v individualnih stavbah je viden na Sliki 44. Ob predpostavki, da bi uspeli z  
organizacijskimi in investicijskimi ukrepi zmanjšati porabo kon� ne toplote za ogrevanje stavb 
na vsaj 100 kWh/m2, bi letno prihranili okoli 7.800.000 kWh primarne energije za ogrevanje. 
To znese okoli 312.000 �  vsako leto, pri prihranku za energente. Nadalje se var� evalni 
potencial ka�e tudi v zamenjavi zastarelih kuriš�  s sodobnimi kotli z visokimi izkoristki. V 
primeru zamenjave vseh potratnih kotlov z novimi bi bil letni prihranek okoli 7.500.000 kWh 
energije, kar je enako vrednosti okoli 300.000 �  letno. 
 
 
 
 
 

Energijsko število stanovanj - raba energije za ogr evanje brez elek. 
energije in priprave tople sanitarne vode v stavbi na površinsko enoto 

uporabne površine bivalnega prostora v enem letu

E<100kWm2, leto
35%

100<E<150
30%

150<E<200
20%

E>200
15%

E<100kWm2, leto 100<E<150 150<E<200 E>200

 
 

Slika 46: Procentualni dele�i po kategorijah energijskega števila ogrevanja stavb v 
ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici  (brez elektri� ne energije in brez toplote za pripravo 

sanitarne vode) 
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6.4.5 Izraba lesne biomase 
 
Skupna površina ob� ine je 5.132 ha, od tega je gozdnatih površin 1.784 ha ali 35 % (Vir: 
Gozdarski inštitut Slovenije (GIS), Zavod za gozdove Slovenije). �e sedaj je poraba lesne 
biomase v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici okoli 8.721 m3/leto. Ob� ina Sveti Jurij ob Š� avnici 
ima glede na strokovne ocene (Gozdarski inštitut Slovenije (GIS), Zavod za gozdove 
Slovenije) potencialov lesne biomase dober demografski kazalec, se pravi, da je dele� zasebne 
lasti gozda 94 % in dele� stanovanj, kjer se kot glavni vir energije uporablja les (kar okoli 
61% po podatkih GIS, po naših anketah 64 %). Po srednjem socialno-ekonomskem kazalcu je 
ocenjen dele� lesa za najve� ji mo�en posek 1.767 m3lesa/leto z realizacijo najve� jega 
mo�nega poseka 4.278 m³ ali 59 %. Slabše je z gozdnogospodarskimi kazalci, saj so 
povpre� ne velikosti manjše, obenem pa so dele�i mlajših razvojnih faz gozda ve� ji. Kon� na 
skupna ocena lesne biomase v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici pa je izredno ugodna. Razen 
podatkov o mo�nem poseku gozdov, je v ob� ini Sveti Jurij ob Š� avnici tudi precej lesa slabše 
kakovosti, s katerim lahko krijemo potrebe po lesu. Tako se precej lesa pridobi pri 
obsekovanju �ivih mej, s posekom posami� nih dreves, ki rastejo v šopih ali skupinah drevja 
zunaj gozda, s posekom starega sadnega drevja in z �aganjem debelejših vej. Tretji ve� ji vir 
lesne biomase na tem obmo� ju so lesni ostanki, kot so razni kosovni ostanki, ki niso 
kontaminirani; sem spada tudi �agovina, lesni prah in druge oblike lesnih ostankov.   
Predlaga se izdelava študij izvedljivosti tovrstnega potenciala. Posebej se naj naredi študija za 
lesno predelovalne dejavnosti v ob� ini, saj tam nastaja veliko tovrstnega potenciala. Študija 
bo pokazala ali je smiselno investirati na mestu nastanka lesnih ostankov (verjetno v primeru 
investicije sušilnice) ali se ostanki prepeljejo in se naredi DOLB v bolj strnjenih delih naselja, 
kjer se porabi odve� na toplota.  

 

6.4.6 Izraba bioplina  

 
V 21. stoletji predstavljajo enega najve� jih problemov vedno ve� ja poraba energije in vedno 
manjše zaloge fosilnih goriv. Pomanjkanje fosilnih goriv je privedlo do raziskav o uporabi 
obnovljivih virov energije in s tem do razvoja novih tehnoloških pristopov za pridobivanje 
energije. Eden najbolj u� inkovitih energentov je bioplin, katerega pridobivamo iz zelenih 
rastlin ali odpadnih organskih snovi. Bioplin ima zelo pozitiven vpliv na okolje, saj pri 
izgorevanju bioplina nastaja manj CO2 kot ga uporabljajo rastline za fotosintezo iz katerih 
smo pridobili bioplin.  
 
 
Bioplin: Osnove  
 
V procesu fermentacije (spreminjanje organskih snovi z delovanjem encimov) bakterije pod 
anaerobnimi pogoji v ve�  fazah razgradijo organski material do kon� nih produktov, izmed 
katerih najve� ji dele� predstavljata CO2 in CH4.  
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Pri procesu fermentacije gre za štiri razli� ne procese, ki si sledijo v zaporedju dokler ne 
nastaneta CH4 in CO2, procesi potekajo pod vplivom ve�  vrst anaerobnih bakterij, ki so 
odgovorne za:  
 

·  Hidrolizo (razstavljanje spojine z vodo tako, da se deli vode ve�ejo s sestavnimi deli 
spojine) kompleksnih vezi v organskih molekulah (ogljikovi hidrati, maš� obe, 
beljakovine, sladkor, aminokisline)  

 
·  Fermentacijo (enostavne organske kisline, alkohol)  

 
·  Transformacijo v razvejane molekule s številnimi metilnimi skupinami (ocetna kislina, 

vodik, mravlji� na kislina, bikarbonat) 
 

·  Sintezo bioplina  
 
Odpadno blato, ki nastane po kon� ani fermentaciji vsebuje mikrobiološko neprebavljive 
snovi, ki vsebujejo minerale in mikrobiološko biomaso.  
 
Energija, ki se sprosti pri se�iganju ogljikovih hidratov je teoreti� no enaka tisti, ki nastane ob 
se�iganju bioplina. Dobljena energija je enaka tisti, ki se porabi pri fotosintezi.  
 
Prednost bioplina je predvsem v tem, da ga lahko z relativno enostavnim procesom 
spremenimo v elektri� no energijo. Bioplin zgori v plinskem motorju, kateri �ene elektri� ni 
generator, poleg tega se pri izgorevanju sproš� a ve� ja koli� ina toplote, katero lahko porabimo 
za ogrevanje industrijskih procesov ali stanovanjskih zgradb.  
 
Pridobivanje bioplina  
 
Na� eloma se lahko uporabi vsaka organska substanca. Tako se lahko uporabljajo ogljikovi 
hidrati, maš� obe, beljakovine, celuloza …, razen lignin, kateri se preve�  po� asi mikrobiološko 
razkraja in je zato njegova uporaba nesmiselna.  
 
 
 
Na splošno so najbolj primerne za uporabo naslednje izhodne organske substance:  
 

·  Teko� i in trdi �ivalski iztrebki iz intenzivne kmetijske proizvodnje 
·  Ostanki poljedelskih pridelkov  
·  Odpadni materiali iz �ivilske industrije  
·  Organski kuhinjski odpadki  
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Slika 47: Celoten proces pridelave bioenergije 

 
 
 
Poznamo dva poteka procesa:  
 
 
 

1. Termofilni 
 
Pri tipi� ni »industrijski« bioplinski napravi vstopajo v proces organski odpadki iz 
gospodinjstev ali industrije, katere je potrebno predhodno sterilizirati. Izstopni material, kateri 
prihaja iz bioplinske naprave, se lahko uporabi kot gnojilo ali pa se ga spusti na � istilno 
napravo kjer se dokon� no o� isti.  
 
 

  
 Slika 48: Shema poteka procesa termofilne predelave organskih odpadkov v energijo  
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Slike 49: Primer termofile bioplinarne           Slika 50: Termofilna bioplinska naprava 
 
 

2. Mezofilni  
 
Pri tipi� ni »zeleni« bioplinski napravi vstopajo v proces �ivalski iztrebki in zelene rastline iz 
procesa pa izstopajo bioplin iz katerega nastane elektrika in toplota ter organski ostanek 
procesa fermentacije kateri je zelo dobro gnojilo (Vir: Brošura Inox bioplinarne tip ECOS).  
 
 

 
Slika 51: Shema poteka procesa mezofilne predelave surovine v energijo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 52: Primer mezofilne bioplinarne 
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Slika 53: Mezofilna bioplinska naprava 
 
 
 
 
 
 
 
Ob� ina Sveti Jurij ob Š� avnici ne izklju� uje mo�nosti izgradnje bioplinarne na njenem 
obmo� ju. � e bi se izkazalo, da je gradnja bioplinarne smiselna in bi se pokazal interes 
potencialnega investitorja, bi tudi ob� ina pristopila k investiciji. 
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6.5 UKREPI IN INSTRUMENTI ZMANJŠEVANJA EMISIJ V PROMETU 
 
V glavnem bomo skupaj s Strategijo in kratkoro� nimi akcijskimi na� rti zmanjševanja emisij 
TGP v Sloveniji, razvrstili tudi ukrepe za obvladovanje emisij v cestnem motornem prometu 
in sicer na: 

�  pove� anje energetske u� inkovitosti voznega parka in doseganje ve� je izkoriš� enosti 
vozil (obvezen periodi� en nadzor emisij in zmanjšanje za 2% , zmanjšanje TGP za 1% 
z boljšim vzdr�evanjem, zmanjšanje kotalnega upora vozil – boljše pnevmatike, te�e 
vozila, tlak plina v pnevmatikah – zmanjšanje TGP za 1%, zmanjšanje zra� nega upora 
zaradi dodatkov na vozilih (kov� ki, smu� i, prtljaga, v tem primeru je potencial 
zmanjšanja emisije TGP za 0,5%, 

�  uporabo biogoriv, potencial zmanjšanja emisije TGP za 1%, 
�  spremembe izbire prometnega sredstva (javni prevoz, kolesarjenje in peša� enje), 

prehod cestnega prometa na �elezniški (tega nismo obravnavali v energetskem 
konceptu) 

�  zagotavljanje pogojev v prometu in ravnanje uporabnikov transportnih sredstev, ki 
prispeva k manjšim specifi� nim emisijam, uveljavljanje omejitev prave hitrosti vozil, 
potencial zmanjšanja 0,5%, zagotavljanje teko� ega prometa in zmanjševanje zgostitev 
v prometu, potencial za zmanjšanje TGP za 0,5%, okolju prijazne tehnike vo�nje, 
potencial zmanjšanja TGP za 13%, 

�  zmanjševanje potrebe po mobilnosti, trajnostni prostorski razvoj naselij v Ob� ini Sveti 
Jurij ob Š� avnici, zaposlitev v bli�ini prebivališ� a, � e je mo�na ter skladen regionalni 
in demografski razvoj, 

�  izboljšanje prometne infrastrukture, 
�  izboljšanje logisti� ne u� inkovitosti. 

 
Seveda se moramo zavedati, da lahko kot lokalna skupnost pripomoremo k zmanjšanju emisij 
prometa iz lastnih emisij in delno tudi tranzitnega prometa skozi ob� ino Sveti Jurij ob 
Š� avnici. Smatramo, da se emisije cestnega prometa iz lastnih vozil, z izvajanjem 
energetskega koncepta, kljub pove� anju števila prometa, skladno z zmanjševanjem specifi � ne 
porabe goriv novih vozil in ukrepov naštetih v tem poglavju, ne bodo pove� evale za ve�  kot 
2%  letno.  
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6.6   MO�NI PRIHRANKI PORABE ENERGENTOV IN ZMANJŠANJE  

EMISIJ 
 
 
 
Tabela 47: Mo�ni prihranki porabe energentov in zmanjšanje emisij v ob� ini  
Sveti Jurij ob Š� avnici 
 
Št. Naziv projekta oz. 

ukrepa 
Prihranek pri porabi 
energije kWh/leto 

Prihranek pri 
porabi energije 
prb. EUR/leto 

Zmanjšanje 
emisij (CO2) 
prb. t/leto 

Javne stavbe 

1 Zmanjšanje E števila 
javnih stavb na vrednost 
100 

140.000 12.000 35 

2 Energetsko 
knjigovodstvo javne 
stavbe 

43.900 3.000 9 

3 Zamenjava potratnih 
svetil javne razsvetljave 
35% potencial 

30.000 3.000 15 

SKUPAJ  213.900 18.000 59 

Gospodinjstva 

1 Zmanjšanje E števila 
stavb na vrednost 100 

7.800.000 (primarne 
energije za ogrevanje) 

312.000 780 

2 Zamenjava zastarelih 
kotlov 

7.500.000 300.000 750 

3 Priprava tople sanitarne 
vode s SSE (10% vseh 
gospod) 

403.000 19.000 40 

SKUPAJ  15.703.000 631.000 1.570 

Gospodarstvo 

1 Sistem izkoriš� anja 
son� ne energije - šola 

Po projektu Po projektu Po projektu 

2 DOLB sistem Po projektu Po projektu Po projektu 

SKUPAJ     

VSE SKUPAJ    
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7. PROGRAM IZVAJANJA ENERGETSKEGA KONCEPTA 
 
 
7.1 UKREPI PROGRAMA 
 
Najprej je potrebno sprejeti energetski koncept Ob� ine Sveti Jurij ob Š� avnici. Temu sledi 
dolgoro� no izvajanje izbranih ukrepov in projektov. Za te cilje mora ob� ina za� eti izvajati 
energetsko zasnovo po akcijskem na� rtu oziroma planu. Najprej je smiselno imenovati 
energetski management. Njegova prva naloga bo priprava plana realizacije energetskega 
koncepta. Ta bo vseboval posamezne aktivnosti, dinamiko in vse organizacijske oblike. Sam 
osnutek je v Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogo� e najti.48. Predlagamo, da se najprej 
realizirajo aktivnosti, ki ne zahtevajo dosti investicijskih sredstev. Ne smemo pozabiti, da 
ekonomika pri vseh ukrepih igra glavno vlogo. Dejavniki, ki vplivajo na posamezne 
investicijske ukrepe so tudi višina sredstev za investicijo, pripravljenost ob� anov in podjetij 
za investicije, cenovna razmerja na energetskem podro� ju. Sam proces aktivnosti 
posameznega izvajanja programa je odvisen tudi od trenutnih okoliš� in. Dejansko odvijanje 
projektov bo vodil energetski manager. 
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Tabela 48: Akcijski program energetskega koncepta – vrsta ukrepov oz. aktivnosti 
 
  Nosilec Odgovorni Pristop k 

izvedbi 
Pri � akovani rezultati Celotna 

vrednost 
projekta 

Financiranje s 
strani ob� ine 

Ostali viri 
financiranja  

Opredelitev 
kazalnika za 

merjenje 
izvajanja 
ukrepa 

1 Ob� ina Sveti Jurij ob 
Š� avnici 

�upan, komisija za 
spremljanje nastajanja 
energetskega koncepta 

1. kvartal 2009 Sprejetje energetskega 
koncepta 

7.000 �  4.480 �  2.520 �  od 
MOP 

Pridobitev 
energetskega 

koncepta  

2 Ob� ina Sveti Jurij ob 
Š� avnici 

�upan, event. vklju� itev 
sosednjih ob� in 

1. kvartal 2010 Pri� etek vzpostavljanja 
energetskega managmenta 

300 �  / 
javno 
stavbo  

1.800 �  - Energetski 
menegment 

3 Ob� ina Sveti Jurij ob 
Š� avnici 

ener. manager, in�. org., 
upravljavci stavb 

2011 Vzpostavitev ciljnega 
spremljanja rabe energije v 
javnih stavbah  

1.800 �  1.800 �  - Kontinuirano 
spremljanje 

porabe 
energije 

4 Ob� ina Sveti Jurij ob 
Š� avnici 

energ. manager, 
upravljavci javne 
razsvetljave 

1. kvartal 2010 Idejna študija energetske 
racionalizacije  javne 
razsvetljave in energetsko 
u� inkovite gradnje novega 
omre�ja 

300 �  / vas 
= 

8.100 �  

8.100 �   - 
 

Idejna 
zasnova 

energetske 
racionalizacije 

javne 
razsvetljave 

5 Ob� ina Sveti Jurij ob 
Š� avnici 

energ. manager, 
ENSVET, AURE 

4. kvartal 2009, 
kontinuirano 

Informiranje ob� anov o URE 
in OVE ter mo�nih 
subvencijah s strani dr�ave 

brezpla� no - - Ozaveš� enost 
ob� anov na 

podro� ju URE 
in OVE 

6 Ob� ina Sveti Jurij ob 
Š� avnici 

energ. manager, 
ENSVET, LesEnSvet, 
AURE 

3. kvartal 2009, 
nato 

kontinuirano 

Promocija energetskega 
svetovanja za ob� ane 

2.000 �  2.000 �  - Sistem 
energetskega 
svetovanja za 

ob� ane 
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7 Ob� ina Sveti Jurij ob 
Š� avnici 

energ. manager, zunanji 
izvajalci 

4. kvartal 2009 Idejna študija izvedljivosti 
izrabe lesne biomase v 
ob� ino –DOLB (o�ji okoliš 
vasi Sv. Jurij ob Š� avnici) 

400 �  240 �  30 -50 % od 
MOP 

Pridobitev 
idejne študije 

DOLB 

8 Ob� ina Sveti Jurij ob 
Š� avnici 

energ. manager, mediji 2010, 
kontinuirano 

Obveš� anje  javnosti o 
aktivnostih in rezultatih 

500 �  500 �  - Obveš� enost 
javnosti o 
aktivnostih 

9 Ob� ina Sveti Jurij ob 
Š� avnici 

energ. manager,  1. kvartal 2010, 
kontinuirano 

Izdelava letnih poro� il in 
poro� anje ob� . svetu in MOP 

- - - Kontinuirano 
poro� anje o 

stanju v 
ob� ini 

10 Ob� ina Sveti Jurij ob 
Š� avnici 

energ. manager, zunanji 
izvajalci in investitor 

3. kvartal 2009 Nadaljevanje projekta študije 
izvedljivosti son� ne 
elektrarne na strehi OŠ 

5.000 / 
 kWh 

5.000 / 
kWh 

- Pridobitev 
idejne študije 

– son� na 
elektrarna 

11 Ob� ina Sveti Jurij ob 
Š� avnici 

 �upan, energ. manager 3. kvartal 2009 Aktivno vklju� evanje ob� ine 
v nacionalne in mednarodne 
projekte 

20.000 �    10.000 �  10.000 �  Aktivnost na 
nacionalnih in 
mednarodnih 

projektih 
12 Ob� ina Sveti Jurij ob 

Š� avnici 
�upan, energ. manager, 
izdelovalec energetskih 
pregledov 

3. kvartal 2009 Energetski pregledi in 
(morebitne) sanacije javnih 
stavb (okna) 

500 � /  
javno 
stavbo  

1.500 �  1.500 �  od 
MOP 

Energetska 
u� inkovitost 
javnih stavb 
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7.2    PODPORA FINANCIRANJU PROGRAMA OZIROMA    

IMPLEMENTACIJI ENERGETSKEGA KONCEPTA  
 
Iz dr�avnih institucij je mo�no pridobiti dve vrsti finan� nih spodbud. Eno so nepovratna 
sredstva, druge pa v obliki ugodnih kreditov. Dr�avne institucije sproti pripravljajo ustrezne 
razpise, ki so za pripravo projektov odprti dolo� en � as. Sofinanciranje na podro� ju URE so za 
razne energetske zasnove, preglede, študije izvedljivosti in razno pripravo dokumentacije. 
Prijavijo se lahko, seveda ustrezno razpisnim pogojem, ob� ine, javne ustanove in podjetja. Na 
podro� ju OVE pa so razpisi namenjeni subvencijam za investicijske projekte za izrabo OVE, 
predvsem na podro� ju kogeneracij in študije izvedljivosti. Razpisni pogoji so vselej lahko 
razli� ni.  
 
Ve� ina projektov za izrabo lokalnih energetskih virov je manjšega obsega, oziroma gre za 
vzpostavitev mikro sistemov izkoriš� anja lokalnih energetskih virov. Zato sloni velika ve� ina 
tovrstnih investicij na zasebnem sektorju. Glavno oviro pri vzpostavitvi teh projektov 
izkoriš� anja lokalnih virov predstavljajo visoki za� etni stroški. Pojavlja se dvom v 
ekonomsko upravi� enost visoke investicije in dolgo odpla� ilno dobo, � e je investicija 
izvedena s pomo� jo kreditov. Na podlagi teh dejstev na eni strani in cilji, ki jih �eli dose� i 
dr�ava na drugi strani, je aktiviranih kar nekaj sistemov pospeševanja oziroma financiranja 
izrabe lokalnih energetskih virov.  
 
Financiranje projektov za izrabo lokalnih energetskih virov lahko razdelimo na dva vidika in 
sicer:  
 
Financiranje na podlagi nepovratnih sredstev 
Poglavitno vlogo pri zagotavljanju nepovratnih sredstev na nacionalnem nivoju ima Sektor za 
aktivnosti u� inkovite rabe in obnovljivih virov energije, ki deluje v okviru Ministrstva za 
okolje in prostor. Izrabo lokalnih energetskih virov vzpodbuja preko javnih razpisov za izrabo 
skoraj vseh oblik lokalno razpolo�ljivih virov energije. Mo�nost pridobitve sofinanciranja 
predhodnih svetovalnih storitev in investicij imajo individualna gospodinjstva, javne ustanove 
in podjetja.  
 
Kontaktni podatki: Sektor za aktivnosti u� inkovite rabe in obnovljivih virov energije, 
Ministrstvo RS za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 300 69 91, 
info.aure@gov.si. 
 
 
Financiranje s pomo� jo ugodnih kreditov  
Ugodne kredite za investicije v projekte za izrabo lokalnih energetskih virov ponuja Ekološki 
sklad Republike Slovenije, javni sklad. V prvi vrsti je orientiran in vzpodbuja varovanje 
okolja, kar pomeni zmanjšanje onesna�enja �ivljenjskega okolja, posredno pa spodbuja izrabo 
lokalnih energetskih virov. Krediti se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov, investitorjem pa 
omogo� ajo investicijo z ni�jo obrestno mero. Ekološko razvojni sklad, j.s. 
http://www.ekosklad.si/ je bil ustanovljen kot finan� na institucija s strani dr�ave za 
vzpodbujanje razvoja na podro� ju varstva okolja.  
 
Kontaktni podatki: Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad, Tivolska cesta 30, 1000 
Ljubljana, tel.: 01/ 241 48 20, ekosklad@ekosklad.si. 
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Ostali mo�ni viri financiranja  
 
V okviru programa Intelligent Energy – Europe obstajajo razli� ni sistemi financiranja, 
predvsem sofinanciranje projektov, v prihodnosti pa je pri� akovati tudi financiranje s strani 
strukturnih in kohezijskih skladov. 
 
 
Lokalna energetska agencija za Pomurje 
 
Predpogoj za pove� an interes in ozaveš� enost ljudi v regiji je organizacija, ki skrbi za stalno 
informiranje in osveš� anje ljudi, kot tudi predstavnikov javnih organizacij. V Pomurju je s 
tem poslanstvom formirana Lokalna energetska agencija za Pomurje. Informiranje in pomo�  
ljudem pri pravilnem usmerjanju ter pospeševanju izrabe lokalnih energetskih virov je ena 
izmed osnovnih smernic LEA Pomurje. LEA Pomurje nudi prebivalstvu pomo�  in smernice 
pri pripravi projektov izrabe lokalnih energetskih virov ter jim pomaga pri pridobivanju in 
koriš� enju vseh oblik sredstev, ki so na razpolago.  
 
LEA Pomurje deluje na obmo� ju Pomurja, s ciljem promocije in pospeševanjem stalnega 
izboljševanja energetske u� inkovitosti ter pospešenim uvajanjem rabe obnovljivih virov 
energije v trajnostni razvoj usmerjene pomurske regije.  
Za� etni projekti so bili naravnani k promociji in pospešeni porabi obnovljivih virov energije. 
Ker je naše poslanstvo tudi promocija, obveš� anje, ozaveš� anje in informiranje prebivalstva, 
smo pristopili k vzpostavljanju ENIDO skupine in Pomurske energetske mre�e ter vas 
pozivamo k sodelovanju. 
  
 
ENIDO skupina 
 
ENIDO skupina je baza e-mailov, na katere pošiljamo a�urne informacije s podro� ja 
energetike, ki se nanašajo na napovedane in aktualne razpise ter dogodke in najnovejše 
tehnologije s podro� ja energetika. 
  
Prednosti ENIDO skupine: 

·  obvestila prejemate brezpla� no; 
·  vse informacije imate zbrane na enem mestu in jih prebirate, ko vam � as to dopuš� a; 
·  ko ne �elite ve�  prejemati obvestil, nam to sporo� ite.  

  
Kako se vklju� iti v skupino? 
Nameravano vklju� itev nam sporo� ite na e-mail enido@email.si ali se v� lanite na spletni 
strani: http://www.lea-pomurje.si. 
  
 
Pomurska energetska mre�a – PEM 

  
PEM je organizirana mre�a izvajalcev – podjetnikov, ki izvajajo storitve na podro� ju 
investicij v obnovljive vire energije in u� inkovito rabo energije. 
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Prednosti vklju� itve v PEM! 
Med � lani poteka hiter prenos informacij, ustvarjena je skupna promocija, enotna javna 
podoba mre�e in vklju� enih � lanov, zagotovljena je promocija storitev in podjetij s strani 
LEA Pomurje, tako na lokalnem, nacionalnem in evropskem obmo� ju, kar bo dolgoro� no 
vplivalo na pove� anje investicij v obnovljive vire energije in u� inkovito rabo energije. 
Vklju � itev in � lanstvo je brezpla� no. Vabljeni projektanti, arhitekti, nadzorniki del, 
gradbeniki, monterji razli� nih instalacij in vsi, ki izvajate dolo� ene storitve na podro� ju 
gradenj in instalacij. 
 
Ideja in nastanek PEM 
Pri adaptaciji vzor� nega primera nizkoenergetske stavbe, smo naleteli na pomanjkanje 
izvajalcev oziroma informacij o izvajalcih, ki bi ustrezali in bili ustrezno usposobljeni za 
izvedbo vzpostavitve vseh sistemov, kakor tudi na njihovo pomanjkljivo medsebojno 
povezanost. Zato smo se odlo� ili, da iniciiramo Pomursko energetsko mre�o, ki bo 
vklju� evala izvajalce z razli� nih podro� ij gradbeništva in instalacij, s skupnim imenovalcem; 
izkoriš� anje obnovljivih virov in u� inkovita raba energije. 
 
Kontaktni podatki: Lokalna energetska agencija za Pomurje, Zavod za promocijo in 
pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja, Martjanci, Martjanci 36, 9221 Martjanci, 
Slovenija, tel.: 02 / 538 13 54, lea.pomurje@lea-pomurje.si, www.lea-pomurje.si.  
 
 
Aktualni viri sofinanciranja – v � asu nastajanja EK:  
 
 

·  JAVNI RAZPIS ZA NEPOVRATNE FINAN � NE SPODBUDE OB� ANOM ZA 
RABO OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE IN VE � JO ENERGIJSKO 
U� INKOVITOST STANOVANJSKIH STAVB 1SUB-OB08 

(Vir: www.ekosklad.si) 
 
 
Predmet javnega razpisa na obmo� ju Republike Slovenije za naslednje namene: 

·  vgradnja solarnega ogrevalnega sistema (SOS), 
·  celovita obnova stanovanjske stavbe (COS), 
·  gradnja stanovanjske stavbe v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji 

(NEH/PH). 
 
Skupna višina sredstev za nepovratne finan� ne spodbude za namene, ki so predmet javnega 
razpisa, znaša 7,5 milijonov � .  

Višina spodbude za posamezne namene: 

A. Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema (SOS) 

Višina spodbude znaša 25 % priznanih stroškov nalo�be, ki vklju� ujejo nabavo in vgradnjo 
sprejemnikov son� ne energije, hranilnik toplote, ustrezne inštalacije, � rpalke in krmilne 
elemente sistema, vendar ne ve�  kot 150 �  na m² pri sistemih s ploš� atimi sprejemniki in ne 
ve�  kot 200 �  na m² pri sistemih z vakuumskimi sprejemniki. Za sisteme s ploš� atimi 
sprejemniki son� ne energije, izdelane v samogradnji, je spodbuda fiksna in znaša 75 �  na m² 
vgrajenih sprejemnikov. 
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Vlagatelji, ki bodo vgrajevali sprejemnike son� ne energije s pridobljenim znakom kakovosti 
»Solar Keymark«, bodo upravi� eni do dodatnih 10 �  finan� ne spodbude na m² vgrajenih 
sprejemnikov. 

B. Celovita obnova stanovanjske stavbe (COS) 

Višina spodbude znaša najve�  25 % predra� unske vrednosti nalo�be, ki vklju� uje stroške 
nakupa, zamenjave in vgradnje opreme oz. materiala, vendar ne ve�  kot je za vsak ukrep 
dolo� eno v tabeli   

   
Vir: http://www.ekosklad.si/subvencije/1SUB-OB08/Objava_Uradni_list_RS__1SUB-OB08.pdf 

Vlagatelju bodo povrnjeni tudi stroški izdelave Elaborata gradbene fizike – toplotne zaš� ite, 
in sicer do najve�  50 % vrednosti ra� una, vendar ne ve�  kot 200 � . 

Znesek pobude za celovito obnovo stanovanjske stavbe znaša najve�  9.000 � . 

C. Gradnja stanovanjske stavbe v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji (NEH/PH) 

Višina spodbude je opredeljena na podlagi ovrednotenih razlik v investirani energijski in 
okoljski nivo gradnje in je enako stimulirana za enako grajene objekte, ne glede na lokacijo v 
Sloveniji. Kriterij za višino spodbude za ta namen so naslednji ukrepi: 

- nakup in vgradnja zunanjega stavbnega pohištva, 
- izvedba toplotne izolacije zunanje lupine objekta, 
- nakup in vgradnja centralnega sistema prezra� evanja z vra� anjem toplote odpadnega 

zraka, 
- nakup in vgradnja ogrevalne naprave. 

Spodbuda vklju� uje tudi dele� dodatnih stroškov gradnje iz naslova kakovostnejše izvedbe, to 
je na� rtovanja, nadzora strokovnjakov nad izvedbo in ustreznih meritev zgrajenega objekta 
(meritve zrakotesnosti, termografsko snemanje ovoja stavbe). 
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Višina spodbude je vezana na neto ogrevano površino stavbe znotraj toplotno zaš� itenega 
stavbnega ovoja in bo lahko dodeljena za najve�  200 m² te površine za samostojno stoje� o 
enodru�insko, za dvodru�insko hišo za najve�  150 m² na stanovanjsko enoto, ter za vrstno  
hišo za najve�  150 m² te površine, tako kot ka�e tabela:    

Vir: http://www.ekosklad.si/subvencije/1SUB-OB08/Objava_Uradni_list_RS__1SUB-OB08.pdf 

Stavbe, grajene v nizkoenergijski in pasivni tehnologiji, glede na vrsto in volumenski dele� 
vgrajenega izolacijskega materiala razvrš� amo v tri skupine: 

- materiali naravnega izvora: stavba mora imeti vgrajenih 75 % ali ve�  izolacijskih 
materialov naravnega izvora (npr. celulozni kosmi� i, lesna vlakna, pluta, ov� ja 
volna, bomba� ipd.), 

- materiali mineralnega izvora: stavba mora imeti 75 % ali ve�  izolacijskega materiala 
mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo) in/ali materialov 
naravnega izvora, 

- sinteti� ni in ostali materiali: vse ostale kombinacije materialov in dele�ev. 

Pri izra� unu navedenega volumskega dele�a se upoštevajo samo materiali s toplotno 
prevodnostjo �  �  0,15 W/mK. 

Znesek spodbude se dolo� i glede na razred u� inkovitosti stavbe Qh nalo�be, kakor tudi vrsto 
in volumenski dele� vgrajenega izolacijskega materiala, ki mora biti opredeljen v vlogi na 
podlagi metodologije, dolo� ene v razpisni dokumentaciji. 

Znesek spodbude za ta namen znaša najve�  25.000 � . 

Posebni pogoji za NEH/PH v gradnji 

Višina spodbude se v primeru delno izvedene nalo�be do dneva objave tega razpisa ob 
izpla� ilu sorazmerno zni�a, ob upoštevanju s sklepom priznanega obsega še neizvedenih 
ukrepov iz prvega odstavka in dodatnih stroškov iz drugega odstavka te to� ke ter kon� nih 
ra� unov izvajalcev del. 

Rok prijave 

Razpis je odprt do porabe razpisnih sredstev. 
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·  JAVNI RAZPIS ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALO�B OB � ANOV 
37OB07A  

(Vir: www.ekosklad.si) 

 
Predmet poziva je ugodno kreditiranje ob� anov za nalo�be na obmo� ju Republike Slovenije 
za naslednje namene: 

�  vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo 
sanitarne tople vode,  

�  raba obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople 
vode, 

�  raba obnovljivih virov energije za pridobivanje elektri� ne energije, 
�  zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoje� ih stanovanjskih stavb (ne velja za 

gradnje, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 1.1.2003), 
�  gradnja stanovanjskih stavb v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji, 
�  nabava energijsko u� inkovitih stavb, 
�  nabava okolju prijaznih vozil, 
�  nadomeš� anje gradbenih materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, 
�  u� inkovita raba vodnih virov, 
�  oskrba s pitno vodo. 

 
Višina sredstev 
 
Višina sredstev po tem pozivu znaša 12 milijonov EUR, s tem, da je letna obrestna mera 
fiksna nominalna v višini 3,90 %, z odpla� ilno dobo najve�  10 let. Kredit se lahko odobri do 
višine priznanih stroškov nalo�be in najve�  20.000,00 EUR. 
 
Rok in na� in prijave  
 
Kandidati se lahko prijavijo na poziv od dneva objave poziva v Uradnem listu RS dalje. Poziv 
velja do objave zaklju� ka poziva v Uradnem listu RS zaradi dodelitve vseh sredstev, vendar 
najkasneje do 29.1.2010. 
 
Kandidat vlo�i vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: 
Eko sklad, j.s., Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. 
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NAJAVA RAZPISOV ZA 2009:  

(Vir: www.aure.si/) 

·  RAZPIS ZA GOSPODARSKE DRU�BE IN SAMOSTOJNE PODJETNI KE – 
INDIVIDUALNI SISTEMI OGREVANJA NA LESNO BIOMASO 

Predmet razpisa 

S tem javnim razpisom Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) razpisuje 
dodelitev nepovratnih sredstev po na� elu »de minimis«13 za sofinanciranje projektov vgradnje 
KNLB (v nadaljevanju: operacij). Finan� ne spodbude so predvsem namenjene za nalo�be v 
vgradnjo novih KNLB. Do spodbud so upravi� eni tudi investitorji, ki širijo kapacitete v 
obstoje� i kotlovnici na lesno biomaso ali zamenjujejo obstoje� i kotel na fosilni energetski vir. 
Ve�  o upravi� enih namenih in stroških je navedeno v poglavju 3: Upravi� eni nameni in 
upravi� eni stroški.  
 
Javni razpis za izbor operacij, ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega 
sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 
za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve 
Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo. 
 
Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji in EU. 
 
V okviru tega razpisa se lahko sofinancira le investicije, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o 
spodbujanju u� inkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Ur.l. 89/2008). 
 
 
Višina sofinanciranja 
 
Skupna višina finan� ne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne 
operacije lahko znaša najve�  30% vrednosti upravi� enih stroškov investicije. Pri srednje 
velikih podjetjih se zgornja višina dodeljene finan� ne spodbude lahko pove� a za 5 odstotnih 
to� k, pri majhnih podjetjih pa za 10 odstotnih to� k.  
 
Opredelitev majhnih in srednje velikih podjetij je podana v Prilogi 1 te razpisne 
dokumentacije. 
 
Višina izpla� ane finan� ne spodbude v nobenem primeru ne sme biti takšna, da bi »de 
minimis« pomo� , ki se dodeljuje posameznemu podjetju, presegla višino 200.000 EUR 
oziroma 100.000 EUR podjetju, ki deluje v sektorju cestnega prevoza blaga in potniškem 
prometu, v obdobju zadnjih treh prora� unskih let, ne glede na instrument ali namen pomo� i.14 
 
Višina skupne finan� ne spodbude se dolo� i na podlagi ocene vloge za dodelitev finan� ne 
spodbude in upravi� enih stroškov, višine sredstev za finan� ne spodbude, dolo� ene s tem 
razpisom ter upoštevajo�  �e izpla� ane »de minimis« pomo� i.  

                                                 
13 »de minimis« pomo�  je pomo� , dodeljena posameznemu podjetju, ki ne presega zgornje meje 200.000 �  v obdobju zadnjih treh 
prora� unskih let. 
14 Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi � lenov 87 in 88 Pogodbe pri pomo� i de minimis (UL L št. 379 z 
dne 28.12. 2006, str. 5). 
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Upravi� eni stroški investicije so navedeni v poglavju 3. Upravi� eni nameni, upravi� eni stroški 
in upravi� enci.  
 
80% finan� ne spodbude se upravi� encu izpla� a na osnovi zahtevka št. 1 za sofinanciranje, s 
prilo�enimi originalnimi ra� uni oz. drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki 
izkazujejo nastanek obveznosti upravi� enca in s prilo�enimi dokazili o pla� ilu teh obveznosti. 
Zahtevku mora biti prilo�eno kratko poro� ilo o izvedenih aktivnostih, ki, pod to� kami 1-7 iz 
priloge 8 razpisne dokumentacije, podaja bistvene podatke o operaciji. Višina sofinanciranja 
je dolo� ena z višino v zahtevku izkazanih upravi� enih stroškov, ki se povrnejo upravi� encu v 
odobrenem dele�u sofinanciranja. 
 
Preostalih 20% finan� ne spodbude se upravi� encu izpla� a po predlo�itvi zahtevka št. 2, 
kateremu je prilo�eno Kon� no poro� ilo o izvedenih aktivnostih in o prvem letu obratovanja 
operacije (priloga 8 razpisne dokumentacije). Poro� ilo mora vsebovati tudi izpolnjen obrazec 
iz Priloge 2 Preglednica obratovalnih podatkov za projekt kotlovske naprave na lesno 
biomaso in poro� ilo pooblaš� ene organizacije15 z dokazilom, da emisije kotla ustrezajo 
zahtevam iz t� . 4.2 teh navodil. V kolikor meritve ne izkazujejo zahtevanih emisij, mora 
upravi� enec takoj po pridobitvi meritev dostaviti MOP-u Program ukrepov za doseganje 
zahtevanih emisij in ustrezen terminski na� rt. Izpla� ilo po zahtevku št. 2 se zavrne, do 
predlo�itve meritev, ki izkazujejo ustreznost emisij kotlovske naprave. Ponovljenemu 
zahtevku št. 2 mora upravi� enec prilo�iti popolno Kon� no poro� ilo. 
 
V primeru, da je upravi� enec prilo�il svoji vlogi tipsko poro� ilo o meritvah za kurilno 
napravo do max. 300 kW toplotne mo� i16, se mu izjemoma izpla� a 100% finan� ne spodbude 
na osnovi enkratnega zahtevka za izpla� ilo, s prilo�enimi originalnimi ra� uni oz. drugimi 
verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki izkazujejo nastanek obveznosti upravi� enca in s 
prilo�enimi dokazili o pla� ilu teh obveznosti ter prilo�enim Kon� nim poro� ilom (priloga 8). 
 
Davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) in davek od prometa nepremi� nin je po 
tem javnem razpisu neupravi� en strošek.  
 
Sredstva za vse neupravi� ene stroške mora v celoti zagotoviti prijavitelj. 

� asovna opredelitev porabe 

Obdobje upravi� enosti stroškov 

Stroški, ki so nastali pred izdajo sklepa o odobritvi sofinanciranja, z izjemo stroškov izdelave 
investicijske in projektne dokumentacije, niso upravi� eni do sofinanciranja po tem javnem 
razpisu.  
 
Stroški, ki bodo nastali po 30.9.2011 niso upravi� eni do sofinanciranja po tem javnem 
razpisu.  
 
Operacija se mora fizi� no in finan� no zaklju� iti najkasneje 30.9. 2011. 
                                                 
15 Spletna stran http://www.arso.gov.si - Seznam pooblaš� encev: emisija snovi v zrak iz nepremi� nih virov onesna�evanja 
16 Tipsko poro� ilo mora biti izdelano s strani akreditirane institucije. 
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Obdobje za porabo sredstev 

S tem javnim razpisom se razpisujejo sredstva v letih 2009 in 2010. 
 
V vlogi na javni razpis je treba � asovno opredeliti porabo, ki jo prijavitelji na� rtujejo v letu / 
letih izvajanja investicije. Predlagane nalo�be morajo biti zaklju� ene najkasneje do 30.09. 
2011. 
 
Za sredstva, ki jih bodo upravi� enci �eleli � rpati v letu: 

·  2009, bodo morali posredovati zahtevke za izpla� ilo na MOP najkasneje 30.09.2009; 
·  2010, bodo morali posredovati zahtevke za izpla� ilo na MOP najkasneje 30.09.2010; 
·  2011, bodo morali posredovati zahtevke za izpla� ilo na MOP najkasneje 30.09.2011. 

 
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva iz tega javnega razpisa (datum 
prejema zadnjega zahtevka za izpla� ilo s strani upravi� enca na MOP), se zaklju� i 30.09.2013. 
Izpla� ila za zahtevke, posredovane po tem datumu, razen v izjemnih primerih in ob soglasju 
Nadzornega odbora, niso ve�  mogo� a. 
 
 
 

·  RAZPIS ZA GOSPODARSKE DRU�BE IN SAMOSTOJNE PODJETNI KE – 
DALJINSKO OGREVANJE NA LESNO BIOMASO 

 
 
Predmet razpisa 
 
S tem javnim razpisom Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) razpisuje 
dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov DOLB. Finan� ne spodbude so 
predvsem namenjene za nalo�be v nove sisteme DOLB in mikro sisteme DOLB. Do spodbud 
so upravi� eni tudi investitorji, ki širijo obstoje� e toplovodno omre�je ali gradijo novo 
kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoje� e daljinsko omre�je. Ve�  o upravi� enih 
namenih in stroških je navedeno v poglavju 3: Upravi� eni nameni in upravi� eni stroški.  
 
Javni razpis za izbor projektov (v nadaljevanju: operacij), ki ga delno financira Evropska 
unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Trajnostna raba 
energije, prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo. 
 
Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja v 
Republiki Sloveniji in EU. 
 
Javni razpis se izvaja po pravilih dr�avnih pomo� i. To pomeni, da se v okviru razpisa lahko 
sofinancira le investicije, ki imajo zna� aj dr�avne pomo� i in torej predstavljajo sofinanciranje 
zasebnih vlaganj v okviru namenov tega javnega razpisa. 
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Višina sofinanciranja 
 
Skupna višina finan� ne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne 
operacije lahko znaša najve�  30% vrednosti upravi� enih stroškov investicije. Pri srednje 
velikih podjetjih se zgornja višina dodeljene finan� ne spodbude / dr�avne pomo� i lahko 
pove� a za 10 odstotnih to� k, pri majhnih podjetjih pa za 20 odstotnih to� k. Opredelitev 
majhnih in srednje velikih podjetij je podana v prilogi 1 te razpisne dokumentacije. Zgornja 
meja intenzivnosti pomo� i velja ne glede na to, iz katerih javnih virov (kohezijski sklad, 
sredstva dr�avnega prora� una ali prora� unov lokalnih skupnosti, kredit Ekološkega sklada 
Republike Slovenije in mednarodni viri) je pomo�  dodeljena, oziroma, � e je pomo�  dodeljena 
po ve�  shemah hkrati. 
 
Višina skupne finan� ne spodbude se dolo� i na podlagi ocene vloge za dodelitev finan� ne 
spodbude, upravi� enih stroškov ter upoštevanjem dovoljene intenzivnosti dr�avne pomo� i. Pri 
dodelitvi nepovratnih sredstev bo MOP upoštevalo tudi prora� unske omejitve.  
 
MOP in upravi� enec bosta sklenila pogodbo o dodelitvi finan� ne spodbude.  
 
Stroški se upravi� encu povrnejo na osnovi vsakega posameznega zahtevka za izpla� ilo, s 
prilo�enimi originalnimi ra� uni oz. drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki 
izkazujejo nastanek obveznosti upravi� enca in s prilo�enimi dokazili o pla� ilu teh obveznosti. 
Višina sofinanciranja je dolo� ena z višino v zahtevku izkazanih upravi� enih stroškov, ki se 
povrnejo upravi� encu v odobrenem dele�u sofinanciranja. 
 
Sredstva za vse neupravi� ene stroške mora v celoti zagotoviti prijavitelj. 

� asovna opredelitev porabe 

Obdobje upravi� enosti stroškov 

Stroški, ki so nastali pred izdajo sklepa o odobritvi sofinanciranja, z izjemo stroškov izdelave 
investicijske in projektne dokumentacije, niso upravi� eni do sofinanciranja po tem javnem 
razpisu.  
 
Stroški, ki bodo nastali po 30.9.2011 niso upravi� eni do sofinanciranja po tem javnem 
razpisu.  
 
Operacija se mora fizi� no in finan� no zaklju� iti najkasneje 30.9.2011. 

Obdobje za porabo sredstev 

S tem javnim razpisom se razpisujejo sredstva v letih 2009 in 2010. 
 
V vlogi na javni razpis je treba � asovno opredeliti porabo, ki jo prijavitelji na� rtujejo v letu / 
letih izvajanja investicije. Predlagane nalo�be morajo biti zaklju� ene najkasneje do 30.09. 
2011. 
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Za sredstva, ki jih bodo upravi� enci �eleli � rpati v letu: 
·  2009, bodo morali posredovati zahtevke za izpla� ilo na MOP najkasneje 30.09.2009; 
·  2010, bodo morali posredovati zahtevke za izpla� ilo na MOP najkasneje 30.09.2010; 
·  2011, bodo morali posredovati zahtevke za izpla� ilo na MOP najkasneje 30.09.2011. 

 
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva iz tega javnega razpisa (datum 
prejema zadnjega zahtevka za izpla� ilo s strani upravi� enca na MOP), se zaklju� i 30.09.2013. 
Izpla� ila za zahtevke, posredovane po tem datumu, razen v izjemnih primerih in ob soglasju 
Nadzornega odbora, niso ve�  mogo� a. 
 
 
 

OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJA OKOLJSKE IN PROMETNE 
INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 2007 – 2013 

 

Razvojna prioriteta »Trajnostna energija« - Kratka predstavitev 
 
 
OP ROPI ima ve�  razvojnih prioritet (RP) – ena od njih je “Trajnostna raba energije” (TRE) 
 

Cilji RP TRE: 

• pove� anje energetske u� inkovitosti: 
�  v industriji,  
�  storitvenem in javnem sektorju, 
�  gospodinjstvih 

• pove� anje rabe obnovljivih virov energije in 

• pove� anje proizvedene elektrike in toplote iz sistemov soproizvodnje. 

RP TRE je gospodarski razvojni program, s katerim bomo nadomestili nakup goriv iz tujine z 
investicijami, storitvami in uporabo doma� ih virov energije. 

Narodnogospodarski u� inki: 

• dvig konkuren� nosti, 
• tehnološki razvoj na podro� ju gradbenih materialov, stavbnega pohištva, energetskih 

in informacijskih tehnologij, 
• nova delovna mesta, 
• regionalni razvoj, 
• izboljšanje bivalnega udobja in delovnih pogojev. 
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RP TRE - 4 prednostne usmeritve (PU) 

RP TRE sestavljajo štiri prednostne usmeritve (PU): 

• energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb, 
• u� inkovita raba elektri� ne energije, 
• inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo, 
• demonstracijski projekti, informiranje in energetsko svetovanje. 

 

1. PU: Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb 

Pogoj: 

• energetska sanacija starih javnih stavb, 
• novogradnja nizkoenergijskih in pasivnih javnih stavb 

Dodatno: 

• sanacija ogrevalnih sistemov ter uporaba sodobnih tehnologij za ogrevanje, 
prezra� evanje in klimatizacijo stavb,  

• vgradnja sistemov za izrabo obnovljivih virov energije (SSE, PV, T� ). 

 

2. PU: U� inkovita rabe elektri � ne energije 

• industrija (energetsko u� inkoviti elektromotorji, frekven� ni pretvorniki za regulacijo 
vrtljajev motorjev, energetsko u� inkovite � rpalke in ventilatorji ter sistemi za pripravo 
komprimiranega zraka, var� na razsvetljava), 

• široka raba (energetsko u� inkoviti sistemi za prezra� evanje in klimatizacijo ter 
razsvetljavo), 

• javna razsvetljava (vgradnja var� nih sijalk in regulatorjev osvetljevanja). 

 

3. PU: Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo 

• daljinski sistemi za ogrevanje na lesno biomaso, vklju� no s sistemi soproizvodnje 
toplote in elektri� ne energije z uporabo lesne biomase, 

• sodobni kotli in sistemi soproizvodnje toplote in elektri� ne energije na lesno biomaso, 

• pridobivanje elektri� ne energije in toplote iz geotermalne energije. 
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Vrednost programa in viri financiranja 

• prora� un izvajalskega ministrstva: 28 mio EUR, 
• Kohezijski sklad EU: 160 mio EUR,  
• skupno prora� un EU in SLO: 188* mio EUR, 
• zasebni viri in drugi javni viri: okoli 382 mio EUR (okoli 67 %-ni dele� investicij), 
• celotna vrednost: okoli 570 mio EUR. 

* v skladu z Resolucijo o nacionalnem energetskem programu bi bilo potrebno za 
izvajanje programov za spodbujanje u� inkovite rabe in obnovljivih virov energije v obdobju 
2004 – 2010 zagotoviti  okoli 410 mio EUR sredstev iz dr�avnega prora� una 

 

 

Razdelitev sredstev po PU 

 

Prednostna usmeritev mio �  % 

• energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb 
95,6 50,8 

• u� inkovita raba elektri� ne energije 
30,0 15,9 

• inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo 
46,7 24,8 

• demonstracijski projekti, informiranje in energetsko 
svetovanje 15,7 8,4 
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